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医局・研究室改修工事に関する質疑応答　添付図

天井ウラ隠ペイＣＵ５.５-３Ｃ

(天井ウラ隠ペイ)

ベントキャップ　ステンレス製(指定色)

φ150

レンジフード排気ダクト(スパイラルダクトφ150)を示す

コア抜を示す
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(既存ZSL.3の予備より）
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