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静岡建築設備計画株式会社
〒424-0826 静岡市清水区万世町1-6-26

TEL 〈054〉352-4982

FAX 〈054〉352-9091

平成２７年度　静岡県立こころの医療センタ－

揚水ポンプ更新工事
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既設揚水管（硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ-ＶＢ）
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改修後受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室廻り平面詳細図

新設揚水管（硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ-ＶＢ）
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改修後受水槽・ポンプ等廻り平面詳細図
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１．上記実線部分の揚水管（硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ-ＶＢ）の新設

２．揚水ポンプへの電源線(CV60ﾛX6 E38ﾛ（75))の接続・調整本工事

３．バルブ・フレキシブル継手等は再使用とする。


