
院内ＦＣＵ内訳 別表１

合計 Ａ台数 B台数 合計 Ａ台数 B台数 合計 Ａ台数 B台数

ＢＦ 33 33 0 0 0 0 0 0 0

１Ｆ 191 152 39 45 18 27 12 12 0

２Ｆ 158 158 0 34 34 0 22 22 0

３Ｆ 28 28 0 35 5 30 17 17 0

４Ｆ 84 84 0 35 5 30 34 34 0

５Ｆ 98 98 0 3 0 3 34 34 0

６Ｆ 72 72 0 11 11 0 6 6 0

合計 664 625 39 163 73 90 125 125 0

Ａ：プレフィルター清掃業務実施対象 823 台
Ｂ：吹出口等清掃業務実施対象 129 台

総合計 952 台

循環器病センター
フロア

本館 北館



院内ＦＣＵ台数 別表１

本館 北館
階 備考 階 備考

Ａ 33 Ａ 0
Ｂ 0 Ｂ 0
Ａ 152 土日実施 Ａ 18 土日実施
Ｂ 39 Ｂ 27
Ａ 158 土日実施 Ａ 34 土日実施
Ｂ 0 Ｂ 0
Ａ 28 一部土日実施 Ａ 5 一部土日実施
Ｂ 0 Ｂ 30
Ａ 84 Ａ 5
Ｂ 0 Ｂ 30
Ａ 98 Ａ 0
Ｂ 0 Ｂ 3
Ａ 72 Ａ 11
Ｂ 0 Ｂ 0

循環器病センター
階 備考

Ａ 0
Ｂ 0
Ａ 12 土日実施
Ｂ 0
Ａ 22 土日実施
Ｂ 0
Ａ 17
Ｂ 0
Ａ 34
Ｂ 0
Ａ 34
Ｂ 0
Ａ 6
Ｂ 0

Ａ：プレフィルター清掃業務実施対象 823 台
Ｂ：吹出口等清掃業務実施対象 129 台

総合計 952 台

台数 台数

地階 地階

１階 １階

２階 ２階

３階 ３階

４階 ４階

５階 ５階

６階 ６階

台数

地階

１階

２階

３階

４階

５階

６階



本館ＢＦ　ＦＣＵ設置状況 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

HB-1 コントロール休憩室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-2 栄養指導室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

HB-3 栄養相談室2 1 1 昭和鉄工 中性能 有

HB-4 栄養相談室3 1 1 昭和鉄工 中性能 有

HB-25 医療学研修室 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-26 更衣室西 6 6 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-27 倉庫 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-28 更衣室東 6 6 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-29 芙蓉会事務所 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-30 検収室2 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-31 事務室2 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-32 カート置場 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-33 前室2 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

HB-34 スタッフルーム 2 2 昭和鉄工 中性能 有

HB-35 研修室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

HB-36 栄養指導室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

本館ＢＦ合計 33 33 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



本館１Ｆ　ＦＣＵ設置状況　１／４ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H1-1 呼吸器外来14 2 2 ダイキン 中性能 無

H1-2 呼吸器外来13 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-3 呼吸器外来12 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-4 呼吸器外来11 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-5 呼吸器外来10 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-6 フィルム庫 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-7 呼吸器外来中待 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-8 呼吸器外来廊下 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-9 乳腺外科9 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-10 乳腺外科8 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-11 乳腺中待 2 2 ダイキン ロングライフ 無

H1-12 内科7 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-13 内科6 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-14 内科5 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-15 内科中待 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-16 第二内科4 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-17 第二内科3 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-18 第二内科2 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-19 第二内科1 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-20 第二内科中待 2 2 ダイキン ロングライフ 無

H1-21 第二内科中待 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-22 栄養指導室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-23 カンファレンス 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-24 小児科3 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-25 小児科2 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-26 処置室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-27 小児科受付 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-28 小児科中待 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-29 小児科隔離室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-30 外来南東待合 5 5 ダイキン ロングライフ 無

H1-31 南側待合 4 4 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-32 外来看護室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-33 外来看護室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-34 相談室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-35 PUVA療法室 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-36 皮膚科処置室 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-37 皮膚科1 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-38 皮膚科2 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-39 形成外来3 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-40 形成外来4 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-41 形成外来5 1 1 ダイキン 中性能 無

番号 設置場所 台数 メーカーＢ台数Ａ台数



本館１Ｆ　ＦＣＵ設置状況　２／４ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H1-42 診察室6 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-43 診察室7 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-44 作業室8 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-45 診察室9 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-46 診察室10 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-47 診察室11 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-48 診察室12 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-49 診察室13 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-50 １Ｂ外待合 6 6 昭和鉄工 中性能 有

H1-51 １Ｂスタッフ通路 4 4 ダイキン 中性能 無

H1-52 放射線受付 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-53 一般撮影室1 1 1 昭和鉄工 無 有

H1-54 一般撮影室2 1 1 昭和鉄工 無 有

H1-55 胸部撮影室3・4 1 1 昭和鉄工 無 有

H1-56 暗室前 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-57 乳房撮影室 1 1 昭和鉄工 無 有

H1-58 結石破砕室 1 1 昭和鉄工 無 有

H1-59 泌婦撮影室 2 2 昭和鉄工 無 有

H1-60 倉庫3 1 1 昭和鉄工 無 有

H1-61 倉庫2 1 1 昭和鉄工 無 有

H1-62 カンファレンス 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-63 カンファレンス 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-64 操作ホール 6 6 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-65 頭部撮影室 1 1 昭和鉄工 無 有

H1-66 撮影室11 1 1 昭和鉄工 無 有

H1-67 ＸＴＶ－３ 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-68 薬局仮眠室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-69 薬剤師室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H1-70 調剤室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H1-71 医事課相談室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-72 医事課 9 9 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-73 受付 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-74 銀行 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-75 外来投薬窓口 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-76 中央廊下 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-77 中央廊下 4 4 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-78 検査室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H1-79 聴力検査室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-80 処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-81 診察室1 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-82 診察室2 1 1 昭和鉄工 中性能 有

Ａ台数 Ｂ台数番号 メーカー設置場所 台数



本館１Ｆ　ＦＣＵ設置状況　３／４ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H1-83 診察室3 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-84 診察室4 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-85 処置室5 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-86 診察室6 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-87 診察室7 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-88 診察室8 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-89 診察室9 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-90 中待合 4 4 昭和鉄工 中性能 有

H1-91 受付 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-92 作業室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-93 診察8 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-94 診察9 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-95 診察10 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-96 診察11 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-97 １Ｄスタッフ通路 3 3 昭和鉄工 中性能 有

H1-98 １Ｄ待合 5 5 昭和鉄工 中性能 有

H1-99 神経センター1 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-100 神経センター2 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-101 神経センター3 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-102 神経センター4 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-103 神経センター5 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-104 神経センター6 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-105 フィルム 2 2 ダイキン ロングライフ 無

H1-106 神経センター受付 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-107 整形外来7 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-108 整形外来8 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-109 整形外来9 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-110 整形外来10 1 1 ダイキン 中性能 無

H1-111 フィルム 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H1-112 待合ホール 2 2 ダイキン ロングライフ 無

H1-113 眼科外待合 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H1-114 眼科受付 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-115 眼科スタッフ通路 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-116 眼科処置室1 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-117 眼科処置室2 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-118 眼科処置室3 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-119 眼科処置室4 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-120 眼科中待合 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H1-121 眼科暗室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H1-122 眼科明室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H1-123 眼科処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

メーカーＡ台数 Ｂ台数番号 設置場所 台数



本館１Ｆ　ＦＣＵ設置状況　４／４ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H1-124 相談室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H1-125 形成外来中待 2 2 ダイキン ロングライフ 無

H1-126 眼科待合 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-127 図書室 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-128 北側通路 3 3 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-129 放射線入口 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H1-130 時間外薬局 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

本館１F総合計 191 152 39

番号 設置場所 台数 Ａ台数 Ｂ台数 メーカー



本館２Ｆ　ＦＣＵ設置状況　１／３ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H2-1 透析準備室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-2 透析室 8 8 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-3 透析カンファレンス 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-4 透析倉庫 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-5 透析更衣室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-6 透析待合 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-7 透析Ｎ・Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H2-8 個人透析室 3 3 昭和鉄工 中性能 有

H2-9 透析室 3 3 ダイキン ロングライフ 無

H2-10 受付 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H2-11 サロン 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H2-12 診察室1 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H2-13 診察室2 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H2-14 技師室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H2-15 男子更衣室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H2-16 女子更衣室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

H2-17 中央廊下 5 5 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-18 中央廊下 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-19 医事課 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-20 医事課 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-21 医事課 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H2-22 医事課 4 4 昭和鉄工 中性能 有

H2-23 医事課 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-24 医療安全室1 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H2-25 医療安全室2 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-26 医療安全室2 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-27 細胞遺伝検査室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H2-28 無菌室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H2-29 分析室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-30 採血室 5 5 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-31 検体検査室 6 6 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-32 検体検査室 6 6 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-33 検体検査室 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-34 検査情報室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-35 試薬室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-36 仮眠室 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-37 洗浄室 4 4 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-38 滅菌室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-39 倉庫 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-40 入退院センター 3 3 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-41 休憩室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

メーカーＡ台数 Ｂ台数番号 設置場所 台数



本館２Ｆ　ＦＣＵ設置状況　２／３ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H2-42 入退院センター幹部室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-43 師長ミーティング室 3 3 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-44 がん相談支援センター 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-45 入院受付待合 5 5 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-46 予備室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-47 電話交換室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-48 電話交換室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-59 聴力検査室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-60 平衡機能検査室 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H2-61 肺機能検査 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H2-62 ＡＢＩサーモ 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-63 待合 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-64 受付 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-65 ＵＣＧ1 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-66 ＵＣＧ2 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-67 ＵＣＧ3 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-68 ＵＣＧ4 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-69 ＵＣＣ 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-70 トレッドミル1 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-71 トレッドミル2 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-72 トレッドミル3 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-73 ＥＣＧ 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-74 ＥＣＧ 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-75 ＥＣＧ 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-76 臨床検査（2） 4 4 昭和鉄工 ロングライフ 有

H2-77 筋電図室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-78 脳波室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-79 脳波室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-80 脳波操作室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-81 ２Ｄ外待合 7 7 昭和鉄工 中性能 有

H2-82 歯科 4 4 昭和鉄工 中性能 有

H2-83 カンファレンス5 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-84 診察室6 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-85 診察室7 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-86 診察室8 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-87 診察室9 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-88 診察室10 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-89 診察室11 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-90 診察室12 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-91 診察室13 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-92 診察室14 1 1 昭和鉄工 中性能 有

番号 設置場所 台数 Ａ台数 メーカーＢ台数



本館２Ｆ　ＦＣＵ設置状況　３／３ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H2-93 診察室15 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-94 診察室16 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-95 診察室17 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-96 診察室18 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-97 診察室19 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-98 診察室20 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-99 診察室21 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H2-100 スタッフ通路 4 4 昭和鉄工 中性能 有

本館2F合計 158 158 0

メーカーＡ台数 Ｂ台数番号 設置場所 台数



本館３Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H3-1 南側談話ホール 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H3-2 カンファレンス 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H3-3 ３２０号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-4 ３２１号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-5 ３２２号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-6 ３２３号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-7 ３２４号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-8 Ｎ．Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H3-9 処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-10 ３２６号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-11 ３２７号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-12 ３２８号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-13 ３２９号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-14 ３３０号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-15 ３３１号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-16 ３３２号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-17 ３３３号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-18 ３３４号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-19 ３３５号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-20 プレイルーム 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-21 処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-22 ３３６号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-23 ３３８号室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H3-24 看護師相談室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H3-51 北側談話ホール 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

本館３Ｆ合計 28 28 0

番号 設置場所 台数 Ａ台数 Ｂ台数 メーカー



本館４Ｆ　ＦＣＵ設置状況　１／２ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H4-1 ４０１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-2 ４０２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-3 ４０３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-4 ４０４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-5 Ｎ．Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H4-6 ４０５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-7 ４０６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-8 ４０７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-9 ４０８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-10 ４０９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-11 ４１０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-12 ４１１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-13 ４１２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-14 ４１３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-15 ４１４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-16 処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-17 ４１６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-18 ４１７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-19 ４１８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-20 ４１９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-21 ４２０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-22 南側談話ホール 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-23 ４２１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-24 ４２２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-25 ４２３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-26 ４２４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-27 Ｎ．Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H4-28 ４２５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-29 ４２６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-30 ４２７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-31 ４２８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-32 ４２９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-33 ４３０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-34 ４３１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-35 ４３２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-36 ４３３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-37 ４３４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-38 処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-39 ４３６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-40 ４３７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-41 ４３８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数番号



本館４Ｆ　ＦＣＵ設置状況　２／２ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H4-42 ４３９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-43 ４４０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-44 ４６１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-45 ４６２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-46 ４６３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-47 ４６４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-48 Ｎ．Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H4-49 準備室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-50 ４６７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-51 ４６８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-52 ４７３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-53 ４７４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-54 ４７５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-55 ４７６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-56 ４７７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-57 ４７８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-58 ４７９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-59 ４８０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H4-60 北側談話ホール 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-61 南側カンファレンス 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-62 北側カンファレンス 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-63 相談室1 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-64 相談室2 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-65 クロークｓｔ 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-66 地域医療センター 5 5 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-67 応接室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-68 更衣室1 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-69 更衣室2 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-70 ラウンジ 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-71 医局3 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-72 医局4 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-73 医局7 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H4-74 医局8 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

本館4F合計 84 84 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



本館５Ｆ　ＦＣＵ設置状況　１／３ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H5-1 ５０１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-2 ５０２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-3 ５０３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-4 ５０４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-5 Ｎ．Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H5-6 ５０５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-7 ５０６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-8 ５０７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-9 ５０８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-10 ５０９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-11 ５１０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-12 ５１１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-13 ５１２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-14 ５１３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-15 ５１４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-16 処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-17 ５１６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-18 ５１７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-19 ５１８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-20 ５１９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-21 ５２０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-22 南側談話ホール 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-23 ５２１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-24 ５２２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-25 ５２３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-26 ５２４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-27 Ｎ．Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H5-28 ５２５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-29 ５２６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-30 ５２７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-31 ５２８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-32 ５２９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-33 ５３０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-34 ５３１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-35 ５３２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-36 ５３３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-37 ５３４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-38 処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-39 ５３６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-40 ５３７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-41 ５３８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

メーカーＡ台数 Ｂ台数番号 設置場所 台数



本館５Ｆ　ＦＣＵ設置状況　２／３ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H5-42 ５３９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-43 ５４０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-44 カンファレンス南側 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-45 相談室1 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-46 相談室2 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-47 カンファレンス北側 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-48 クロークST. 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-49 カンファレンス 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-50 秘書室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-51 医局7 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-52 医局8 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-53 医局9 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-54 医局10 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-55 医局11 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-56 医局12 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-57 医局13 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-58 ラウンジ 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-59 医局6 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-60 医局5 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-61 医局4 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-62 医局3 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-63 医局2 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-64 医局1 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-65 更衣室2 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-66 更衣室1 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-67 難聴センター感染管理室 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H5-68 会議室4 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-69 会議室5 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-70 会議室6 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-71 会議室7 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-72 会議室8 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-73 画像カンファレンス 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-74 会議室9 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-75 会議室10 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-76 会議室11 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-77 会議室12 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-78 県大看護学部 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-79 県大看護学部 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-80 県大薬学部 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-81 県大薬学部 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-82 会議室3 1 1 昭和鉄工 中性能 有

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



本館５Ｆ　ＦＣＵ設置状況　３／３ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H5-83 臨床試験管理センター 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H5-84 会議室2 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-85 会議室1 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-86 医療安全室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-87 ボランティアルーム 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H5-88 北側談話ホール 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

本館5F合計 98 98 0

メーカー番号 設置場所 台数 Ａ台数 Ｂ台数



本館６Ｆ ＦＣＵ設置状況　１／２ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H6-18 食堂 4 4 昭和鉄工 中性能 有

H6-19 ６２１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-20 ６２２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-21 Ｎ．Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H6-22 ６２３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-23 ６３６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-24 ６２４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-25 ６２５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-26 ６２６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-27 ６２７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-28 ６２８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-29 ６２９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-30 ６３０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-31 ６３１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-32 ６３２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-33 ６３３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-34 ６３４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-35 ６３５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-36 カンファレンス南側 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H6-37 相談室1 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H6-38 相談室2 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H6-39 カンファレンス北側 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H6-40 クロークST. 1 1 昭和鉄工 ロングライフ 有

H6-41 ６４１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-42 ６４２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-43 ６４３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-44 ６４４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-45 Ｎ．Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H6-46 ６４５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-47 ６４６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-48 ６４７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-49 ６４８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-50 ６４９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-51 ６５０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-52 ６５１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-53 ６５２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-54 ６５３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-55 ６５４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-56 処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-57 ６５６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-58 ６５７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数番号



本館６Ｆ ＦＣＵ設置状況　２／２ 別表1-1

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

H6-59 ６５８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-60 ６５９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-61 北側談話ホール 2 2 昭和鉄工 ロングライフ 有

H6-62 ６６１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-63 ６６２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-64 ６６３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-65 Ｎ．Ｓ 2 2 昭和鉄工 中性能 有

H6-66 ６６４号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-67 ６６５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-68 ６６６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-69 ６６７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-70 ６６８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-71 ６６９号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-72 ６７０号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-73 ６７１号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-74 ６７２号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-75 ６７３号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-76 処置室 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-77 ６７５号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-78 ６７８号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-79 ６７６号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

H6-80 ６７７号 1 1 昭和鉄工 中性能 有

本館６Ｆ合計 72 72 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



北館１Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-2

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

N1-1 中央処置区画1 1 1 昭和鉄工 高性能 有

N1-2 中央処置区画2 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-3 中央処置区画3 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-4 中央処置廊下 2 2 ダイキン 中性能 無

N1-5 スタッフスーション 2 2 昭和鉄工 中性能 有

N1-6 処置室２ 1 1 昭和鉄工 中性能 有

N1-7 化学療法 Ａ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-8 化学療法 Ｂ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-9 化学療法 Ｃ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-10 化学療法 Ｄ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-11 化学療法 Ｅ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-12 化学療法 Ｆ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-13 化学療法 Ｇ 1 1 昭和鉄工 高性能 有

N1-14 化学療法 Ｈ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-15 化学療法診察室１ 2 2 ダイキン 中性能 無

N1-16 通路２ 3 3 昭和鉄工 高性能 有

N1-17 通路２ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-18 カンファレンス2 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-19 化学療法受付 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-20 待合ホール 10 10 ダイキン 中性能 無

N1-21 医療福祉相談室 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-22 心療内科診察室 2 2 ダイキン 中性能 無

N1-23 心療内科診察処置室 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-24 心療内科受付 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-25 循環器内科中待合 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-26 循環器内科診察室１ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-27 循環器内科診察室２ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-28 循環器内科診察室３ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-29 循環器内科診察室４ 1 1 ダイキン 中性能 無

N1-30 循環器内科準備フィルム庫 1 1 ダイキン 中性能

北館１Ｆ総合計 45 18 27

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



北館２Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-2

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

N2-1 水治療室 2 2 ダイキン ロングライフ 無

N2-2 言語療法室１ 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N2-3 言語療法室２ 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N2-4 言語療法室２ 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N2-5 操作室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N2-6 物理療法室 5 5 ダイキン ロングライフ 無

N2-7 運動療法室 6 6 ダイキン ロングライフ 無

N2-8 機能評価室 2 2 ダイキン ロングライフ 無

N2-9 研修室 4 4 ダイキン ロングライフ 無

N2-10 作業療法室 4 4 ダイキン ロングライフ 無

N2-11 日常訓練室 2 2 ダイキン ロングライフ 無

N2-12 和室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N2-13 木工室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N2-14 個人面談室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N2-15 面談室１ 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N2-16 面談室２ 1 1 ダイキン ロングライフ 無

北館2F合計 34 34 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



北館３Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-2

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

N3-1 ３Ｅ７０２号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-2 ３Ｅ７０３号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-3 ３Ｅ７０４号 2 2 ダイキン 高性能 無

N3-4 ３Ｅ７０５号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-5 ３Ｅ７０６号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-6 ３Ｅ７０７号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-7 ３Ｅ７０８号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-8 ３Ｅ７０９号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-9 ３Ｅ７１０号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-10 ３Ｅ７１１号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-11 ３Ｅ７１２号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-12 ３Ｅ７１３号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-13 ３Ｅ７１５号 2 2 ダイキン 高性能 無

N3-14 ３Ｅ７１６号 2 2 ダイキン 高性能 無

N3-15 ３Ｅ７１７号 2 2 ダイキン 高性能 無

N3-16 ３Ｅ７１８号 2 2 ダイキン 高性能 無

N3-17 ３Ｅ７１９号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-18 ３Ｅ７２０号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-19 ３Ｅ７２１号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-20 ３Ｅ７２２号 1 1 ダイキン 高性能 無

N3-21 談話コーナー東 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N3-22 談話コーナー西 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N3-23 ナースステーション 4 4 ダイキン 高性能 無

N3-24 面談室 1 1 ダイキン 中性能 無

N3-25 カンファレンス 2 2 ダイキン ロングライフ 無

N3-26 特殊浴室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

北館３Ｆ合計 35 5 30

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



北館４Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-2

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

N4-1 ４Ｅ７３２号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-2 ４Ｅ７３３号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-3 ４Ｅ７３４号 2 2 ダイキン 高性能 無

N4-4 ４Ｅ７３５号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-5 ４Ｅ７３６号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-6 ４Ｅ７３７号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-7 ４Ｅ７３８号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-8 ４Ｅ７３９号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-9 ４Ｅ７４０号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-10 ４Ｅ７４１号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-11 ４Ｅ７４２号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-12 ４Ｅ７４３号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-13 ４Ｅ７４５号 2 2 ダイキン 高性能 無

N4-14 ４Ｅ７４６号 2 2 ダイキン 高性能 無

N4-15 ４Ｅ７４７号 2 2 ダイキン 高性能 無

N4-16 ４Ｅ７４８号 2 2 ダイキン 高性能 無

N4-17 ４Ｅ７４９号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-18 ４Ｅ７５０号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-19 ４Ｅ７５１号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-20 ４Ｅ７５２号 1 1 ダイキン 高性能 無

N4-21 談話コーナー東 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N4-22 談話コーナー西 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N4-23 ナースステーション 4 4 ダイキン 高性能 無

N4-24 面談室 1 1 ダイキン 中性能 無

N4-25 カンファレンス 2 2 ダイキン ロングライフ 無

N4-26 特殊浴室 1 1 ダイキン ロングライフ 無

北館４Ｆ合計 35 5 30

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



北館５Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-2

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

N5-1 ナースステーション 3 3 ダイキン 中性能 無

北館５Ｆ合計 3 0 3

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



北館６Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-2

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

N6-7 図書室 9 9 ダイキン ロングライフ 無

N6-9 談話コーナー１ 1 1 ダイキン ロングライフ 無

N6-10 談話コーナー２ 1 1 ダイキン ロングライフ 無

北館６Ｆ合計 11 11 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



循環器病センター１Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-3

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

J1-1 検査・処置受付 1 1 昭和鉄工 無 有

J1-2 ＣＴ１操作室 1 1 昭和鉄工 無 有

J1-3 検査・処置待合 2 2 昭和鉄工 無 有

J1-4 ＣＴ４操作室 2 2 昭和鉄工 無 有

J1-5 廊下 1 1 昭和鉄工 無 有

J1-6 感染症診察室 1 1 吸気口 有

J1-7 救急待合 1 1 吸気口 有

J1-8 ＭＲＩ-1・2操作室 1 1 吸気口 有

J1-9 機械室 1 1 吸気口 有

J1-10 読影室 1 1 吸気口 有

循環器１Ｆ合計 12 12 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



循環器病センター２Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-3

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

J2-1 リカバリー 2 2 昭和鉄工 無 有

J2-2 カンファレンス 1 1 昭和鉄工 無 有

J2-3 説明室 1 1 昭和鉄工 無 有

J2-4 男子スタッフ更衣室 1 1 昭和鉄工 無 有

J2-5 女子スタッフ更衣室 1 1 昭和鉄工 無 有

J2-6 スタッフステーション 2 2 昭和鉄工 無 有

J2-7 ラウンジ 2 2 昭和鉄工 無 有

J2-8 特殊ドック室 2 2 昭和鉄工 無 有

J2-9 医療用ＥＶ前 1 1 昭和鉄工 無 有

J2-10 廊下２ 2 2 昭和鉄工 無 有

J2-11 畳コーナー 1 1 昭和鉄工 無 有

J2-12 患者図書室 2 2 昭和鉄工 無 有

J2-13 心カテ室２ 4 4 吸気口 有

循環器２Ｆ合計 22 22 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



循環器病センター３Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-3

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

J3-1 ３Ｇ　３０１号 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-2 ３Ｇ　３０２号 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-3 ３Ｇ　３０３号 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-4 ３Ｇ　３０４号 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-5 ３Ｇ　３０５号 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-6 ３Ｇ　３０６号 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-7 廊下１ 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-8 廊下２ 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-9 廊下３ 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-10 カンファレンス 2 2 昭和鉄工 無 有

J3-11 説明室１ 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-12 ラウンジ 3 3 昭和鉄工 無 有

J3-13 医療用ＥＶ前 1 1 昭和鉄工 無 有

J3-14 パントリー 1 1 昭和鉄工 無 有

循環器３Ｆ合計 17 17 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



循環器病センター４Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-3

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

J4-1 ディルーム 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-2 ４Ｇ　４０１号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-3 ４Ｇ　４０２号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-4 ４Ｇ　４０３号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-5 ４Ｇ　４０４号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-6 ４Ｇ　４０５号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-7 ４Ｇ　４０６号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-8 ４Ｇ　４０７号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-9 ４Ｇ　４０８号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-10 ４Ｇ　４０９号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-11 ４Ｇ　４１０号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-12 ４Ｇ　４１１号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-13 ４Ｇ　４１２号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-14 ４Ｇ　４１３号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-15 ４Ｇ　４１４号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-16 ４Ｇ　４１５号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-17 ４Ｇ　４１６号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-18 ４Ｇ　４１７号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-19 ４Ｇ　４１８号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-20 ４Ｇ　４１９号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-21 ４Ｇ　４２０号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-22 ４Ｇ　４２１号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-23 ４Ｇ　４２２号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-24 ４Ｇ　４２３号 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-25 処置室 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-26 師長 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-27 相談室１ 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-28 相談室２ 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-29 医療用ＥＶ前 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-30 パントリー 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-31 カンファレンス 1 1 昭和鉄工 無 有

J4-32 廊下２ 3 3 昭和鉄工 無 有

循環器４Ｆ合計 34 34 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



循環器病センター５Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-3

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

J5-1 ディルーム 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-2 ５Ｇ　５０１号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-3 ５Ｇ　５０２号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-4 ５Ｇ　５０３号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-5 ５Ｇ　５０４号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-6 ５Ｇ　５０５号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-7 ５Ｇ　５０６号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-8 ５Ｇ　５０７号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-9 ５Ｇ　５０８号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-10 ５Ｇ　５０９号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-11 ５Ｇ　５１０号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-12 ５Ｇ　５１１号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-13 ５Ｇ　５１２号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-14 ５Ｇ　５１３号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-15 ５Ｇ　５１４号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-16 ５Ｇ　５１５号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-17 ５Ｇ　５１６号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-18 ５Ｇ　５１７号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-19 ５Ｇ　５１８号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-20 ５Ｇ　５１９号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-21 ５Ｇ　５２０号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-22 ５Ｇ　５２１号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-23 ５Ｇ　５２２号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-24 ５Ｇ　５２３号 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-25 処置室 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-26 師長 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-27 相談室１ 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-28 相談室２ 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-29 医療用ＥＶ前 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-30 パントリー 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-31 カンファレンス 1 1 昭和鉄工 無 有

J5-32 廊下２ 3 3 昭和鉄工 無 有

循環器５Ｆ合計 34 34 0

番号 設置場所 台数 メーカーＡ台数 Ｂ台数



循環器病センター６Ｆ　ＦＣＵ設置状況 別表1-3

箱型フィルター プレフィルター

種類 有無

J6-1 ホワイエ 3 3 昭和鉄工 無 有

J6-2 ボランティアﾙｰﾑ 1 1 昭和鉄工 無 有

J6-3 第１会議室 2 2 昭和鉄工 無 有

循環器６Ｆ合計 6 6 0

番号 設置場所 台数 Ａ台数 Ｂ台数 メーカー



院内ＰＡＣ内訳 別表２

合計 Ａ台数 B台数 合計 Ａ台数 B台数 合計 Ａ台数 B台数

ＢＦ 66 49 17 8 0 8 1 1 0

１Ｆ 58 57 1 21 0 21 43 3 40

２Ｆ 27 19 8 0 0 0 13 8 5

３Ｆ 82 81 1 2 0 2 35 2 33

４Ｆ 26 5 21 2 0 2 11 11 0

５Ｆ 7 7 0 31 0 31 11 11 0

６Ｆ 23 23 0 0 0 0 29 29 0

合計 289 241 48 64 0 64 143 65 78

合計 Ａ台数 B台数 合計 Ａ台数 B台数 合計 Ａ台数 B台数

ＢＦ

１Ｆ 19 10 9 9 9 0 1 1 0

２Ｆ 30 30 0 9 9 0

３Ｆ 26 26 0

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

合計 75 66 9 18 18 0 1 1 0

合計 Ａ台数 B台数 合計 Ａ台数 B台数

ＢＦ

１Ｆ 8 8 0 18 18 0

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

合計 8 8 0 18 18 0

Ａ：プレフィルター清掃業務実施対象 417 台
Ｂ：吹出口等清掃業務実施対象 199 台

総合計 616 台

フロア

フロア

本館 北館 循環器病センター

サーバー棟 旧本部棟

フロア
ＰＥＴセンター 保育所 カルテ庫棟



院内ＰＡＣ台数 別表２

本館 北館
階 備考 階 備考

Ａ 49 Ａ 0
Ｂ 17 Ｂ 8
Ａ 57 Ａ 0 土日実施
Ｂ 1 Ｂ 21
Ａ 19 土日実施 Ａ 0
Ｂ 8 Ｂ 0
Ａ 81 一部土日実施 Ａ 0
Ｂ 1 Ｂ 2
Ａ 5 Ａ 0
Ｂ 21 Ｂ 2
Ａ 7 Ａ 0
Ｂ 0 Ｂ 31
Ａ 23 Ａ 0 土日実施
Ｂ 0 Ｂ 0

循環器病センター ＰＥＴセンター
階 備考 階 備考

Ａ 1 Ａ 10 土日実施
Ｂ 0 Ｂ 9
Ａ 3 土日実施 Ａ 30 土日実施
Ｂ 40 Ｂ 0
Ａ 8 土日実施 Ａ 26 土日実施
Ｂ 5 Ｂ 0
Ａ 2
Ｂ 33 カルテ庫棟
Ａ 11 階 備考
Ｂ 0 Ａ 1 土日
Ａ 11 Ｂ 0
Ｂ 0
Ａ 29 サーバー棟
Ｂ 0 階 備考

Ａ 8
保育所 Ｂ 0
階 備考

Ａ 9 日実施 旧本部棟
Ｂ 0 階 備考
Ａ 9 日実施 Ａ 18 土日
Ｂ 0 Ｂ 0

Ａ：プレフィルター清掃業務実施対象 417 台
Ｂ：吹出口等清掃業務実施対象 199 台

総合計 616 台

５階

６階

２階１階

地階 １階

台数 台数

地階

１階

２階

３階

地階

１階

４階

５階

６階

台数台数

２階

３階

４階

台数

４階
台数

台数

５階

６階

２階

３階

３階

１階

２階

台数



別表2-1

B-05 治療計画室 1 1 三　菱 ＬＬＣ

B-07-1 リニアック②　治療室 1 1 ＬＬＣ

B-07-2 リニアック②　機械室 1 1 ＬＬＣ

B-25 解剖室 1 1 ＬＬＣ

B-26 位置決め　撮影室 1 1 ＬＬＣ

B-27 位置決め　操作室 1 1 東　芝 ＬＬＣ

B-31 エレベーター前 1 1 ＬＬＣ

B-35 薬剤休憩室 1 1 ＬＬＣ

B-37 薬剤休憩室 1 1 ＬＬＣ

B-39-1 リニアック①　機械室 1 1 ＬＬＣ

B-39-2 リニアック①　治療室 1 1 ＬＬＣ

B-40-1 リネン室 1 1 ＬＬＣ

B-40-2 リネン室 1 1 ＬＬＣ

B-41-1 ＣＴ位置決め室 1 1 ＬＬＣ

B-41-2 ＣＴ位置決め　操縦室 1 1 ＬＬＣ

Ｂ－４２ 小腺源治療室 1 1 ＬＬＣ

B-43-1 リニアック③　機械室 1 1 三　菱 ＬＬＣ

B-43-2 リニアック③　治療室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-1a 配膳車置場 2 2 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-1b 調乳室 1 1 ダイキン 高性能

MAC B1-1c 洗浄室1 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-1d 洗浄室2 2 2 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-1e 調理盛付 2 2 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-1f 調理盛付 4 4 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-1ｇ 炊飯コーナー 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-2a 下膳車置場 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-2b 食品保管室　ａ～ｂ 4 4 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-2ｃ 準備室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-2ｄ 下処理室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-2e 食品庫1 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-3a 事務室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-3b 栄養課休憩室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-3ｆ 検収室1 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-3ｇ 委託業者事務室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-3i 倉庫1 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-3ｊ 食品庫2 1 1 ダイキン ＬＬＣ

MAC B1-4a 無菌室 1 1 ダイキン 高性能

MAC B1-4ｂ 製剤室1 1 1 ダイキン 中性能

MAC B1-4ｃ 製剤室2 1 1 ダイキン 中性能

MAC B1-4ｄ 製剤室3 1 1 ダイキン 中性能

本館ＢＦ　パッケージエアコン　１/２

整理番号 設置場所 メーカー 種別台数

ダイキン

ダイキン

Ａ台数 Ｂ台数

ダイキン



別表2-1

MAC B1-4e 製剤室4 1 1 ダイキン 中性能

MAC B1-5a クリーンルーム1 1 1 ダイキン 中性能

MAC B1-5ｂ クリーンルーム2 1 1 ダイキン 中性能

MAC B1-7a 調剤室 3 3 ダイキン 中性能

MAC B1-7b 麻薬室 1 1 ダイキン 中性能

MAC B1-7c 事務室 1 1 ダイキン 中性能

MAC B1-8a 注射薬室 5 5 ダイキン 中性能

MAC B1-9a 注射薬室 1 1 ダイキン 中性能

PAC B1-1 仮眠室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

PAC B1-2 仮眠室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

PAC B1-3 メッセンジャー室 1 1 ダイキン 中性能

66 49 17

種別

本館ＢＦ　パッケージエアコン　２/２

整理番号 設置場所 台数 Ａ台数 Ｂ台数 メーカー



別表2-1

１－０４ 医事課　受付 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－０５ 総合診療 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－０７ 医事課　会計 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－０８ 医事課　ゴミ置場 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－１０ 放射線　廊下 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－１３ ＸＴＶ（１１）室 1 1 三　菱 ＬＬＣ

１X－２ ＸＴＶ（１１）操作室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１X－３ コンピューター室　 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１Ｘ－４ コンピューター室　２ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１Ｘ－５ 陰圧室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１Ｘ－６ ＸＴＶ　１室 1 1 ダイキン 中性能

１－１７ 操作ホール　中央 1 1 日　立 ＬＬＣ

１－１８ 読影室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－１９ 倉　庫 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－２１ 調剤室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－２２ 乳房撮影室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－２３ 結石破砕室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－２８ ＸＴＶ室３　操作卓上 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－３０ 一般撮影室１　入口 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－３１ 頭部撮影室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－３４ 薬局　調剤室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－３５ 胸部撮影室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－３９ 外来投薬 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－４０ 医事課事務室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１０２－１ 尿検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１０２－２ 尿検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１０２－３ 尿検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１０４ 南西外来 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１０７－１ 医事課 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１０７－２ 医事課 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１０９ 撮影室13前室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１１０ XTV-3 1 1 ダイキン ＬＬＣ

1D-1-1 回復処置室　１ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

内視鏡室　１ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

内視鏡室　２ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

内視鏡室　３ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

内視鏡室　４ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１Ｄ－３ 内視鏡モニターコーナ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１Ｄ－４ 通路 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１Ｄ－５ 器材庫 1 1 ダイキン ＬＬＣ

Ａ台数 Ｂ台数台数

本館１Ｆ　パッケージエアコン　１/２

整理番号 設置場所 メーカー 種別

1D-1-2



別表2-1

１D-2-1 回復処置室　２ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１D-2-2 回復処置室　２ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１D-2-3 更衣室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１D-2-4 内視鏡受付 1 1 ダイキン ＬＬＣ

1X-1 撮影室11 1 1 ダイキン ＬＬＣ

1X-2 操作室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

1X-3 コンピュータ室1 1 1 ダイキン ＬＬＣ

1X-4 コンピュータ室2 1 1 ダイキン ＬＬＣ

1X-5 撮影室13前室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

1X-6 撮影室13 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ACP1-1 眼科ﾚｰｻﾞｰ室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

当直室1 1 1 ダイキン ＬＬＣ

当直室2 1 1 ダイキン ＬＬＣ

当直室3 1 1 ダイキン ＬＬＣ

当直室4 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ACP-1-2-1 ローソン店舗東 1 1 ダイキン 高性能

ACP-1-2-2 ローソン店舗西 1 1 ダイキン 高性能

ACP-1-2-3 ローソン事務所 1 1 ダイキン ＬＬＣ

58 57 1

Ｂ台数 メーカー 種別

本館１Ｆ　パッケージエアコン　２/２

整理番号 設置場所 台数 Ａ台数



別表2-1

PAC-4-1 顕微鏡室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

PAC-4-2 コンピューター室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－０３ 検体検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－０４ 細菌検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－０５ 細菌検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－０６ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－０７ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－０８ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－１３ 検体検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－１４ ＵＣＧ　分析室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－２３ 肺機能検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－２５ 心電図室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－２６ 脳波操作室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－２７ 一般検査 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－２８ 検体検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２－３０ 聴力検査室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２０１－１ 血液製剤管理室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２０１－２ 医事課 1 1 ダイキン 中性能

２０１－３ 1 1 ダイキン 中性能

２０１－４ 1 1 ダイキン 中性能

２０２－１ 移植検査室 1 1 ダイキン 中性能

２０２－２ 輸血情報室 1 1 ダイキン 中性能

２０２－３ 検体保存室 1 1 ダイキン 中性能

２０３－１ 成分採血室１ 1 1 ダイキン 中性能

２０３－２ 成分採血室２ 1 1 ダイキン 中性能

２０３－３ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

２０３－４ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

27 19 8

台数 Ｂ台数Ａ台数

輸血ＨＬＡ検査室

臨床工学ＳＥ室

検体検査仮眠室

本館２Ｆ　パッケージエアコン

整理番号 設置場所 メーカー 種別



別表2-1

３－１９ パントリー 1 1 ダイキン ＬＬＣ

３－４７ ３B　337 1 1 ダイキン ＬＬＣ

HPAC-3-1 ３A　317 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-2 ３A　316 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-3 ３A　315 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-4 ３A　多目的室 2 2 ダイキン 高性能

HPAC-3-5 ３A　301 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-6 ３A　302 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-7 ３A　303 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-8 ３A　304 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-9 ３A　308 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-10 ３A　309 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-11 ３A　310 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-12 ３A　311 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-13 ３A　312 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-14 ３A　313 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-15 ３A　314 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-16 ３A　305 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-17 ３A　機械浴室前室 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-18 ３A　319 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-19 ３A　318 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-20 ３A　300 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-21 ３A　306 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-22 ３A　307 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-23 ３A　家族お見舞い室 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-24 ３A　LDR1 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-25 ３A　LDR2 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-26 ３A　LDR3 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-27 ３A　LDR4 1 1 ダイキン 高性能

HPAC-3-28 ３A　分娩室 2 2 ダイキン 高性能

HEHP-3-7-1 ３A　廊下１ 3 3 ダイキン 高性能

HEHP-3-7-2a ３A　廊下２ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-7-2b ３A　廊下２ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-7-3 ３A　廊下３ 2 2 ダイキン 高性能

HEHP-3-7-4 ３A　廊下４ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-7-5 ３A　廊下５ 2 2 ダイキン 高性能

HEHP-3-7-6 ３A　廊下６、７ 3 3 ダイキン 高性能

HEHP-3-7-7 ３A　スタッフ通路 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-8-1 ３A　面談室１ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-8-2 ３A　面談室２ 1 1 ダイキン 高性能

メーカー 種別

本館３Ｆ　パッケージエアコン　１/２

整理番号 設置場所 台数 Ａ台数 Ｂ台数



別表2-1

HEHP-3-8-6 ３A　検査室 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-8-7 ３A　沐浴室 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-8-8 ３A　未熟児室 3 3 ダイキン 高性能

HEHP-3-8-9 ３A　新生児室 3 3 ダイキン 高性能

HEHP-3-8-10 ３A　授乳室 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-8-11 ３A　ミルク室 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-9-1 ３A　分娩前室 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-9-2 ３A　分娩廊下 3 3 ダイキン 高性能

HEHP-3-9-3 ３A　分娩待合 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-10-1 ３A　診察室１ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-10-2 ３A　診察室２ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-10-3 ３A　スタッフステーション 5 5 ダイキン 高性能

HEHP-3-11-1 ３A　看護師仮眠室２ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-11-2 ３A　看護師仮眠室１ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-11-3 ３A　産科医仮眠室２ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-11-4 ３A　産科医仮眠室１ 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-11-5 ３A　エキスパート室 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-11-6 ３A　看護師控室 2 2 ダイキン 高性能

HEHP-3-11-7 ３A　カンファレンス 1 1 ダイキン 高性能

HEHP-3-11-8 ３A　資料製作室 1 1 ダイキン 高性能

79 78 1

本館３Ｆ　パッケージエアコン　２/２

種別整理番号 設置場所 台数 Ａ台数 Ｂ台数 メーカー



別表2-1

４－０９ パントリー 1 1 ダイキン ＬＬＣ

４－１０ 小会議室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

４－１３ ４Ｃ　当直室　７ 1 1 三　菱 ＬＬＣ

４－１４ ４Ｃ　当直室　８ 1 1 三　菱 ＬＬＣ

４－１５ ４Ｃ　応接室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

４Ｃ－１ ４C　更衣室 1 1 ダイキン 中性能

４Ｃ－２ ４C　当直室　５ 1 1 ダイキン 中性能

４C　当直室　６ 1 1 ダイキン 中性能

４０１－１ 1 1 ダイキン 中性能

　　　　 ２ 1 1 ダイキン 中性能

４０２－１ 1 1 ダイキン 中性能

　　　　 ２ 1 1 ダイキン 中性能

４０３－１ 1 1 ダイキン 中性能

　　　　 ２ 1 1 ダイキン 中性能

４０４－１ 医局　１ 1 1 ダイキン 中性能

４０４－２ 医局　２ 1 1 ダイキン 中性能

４０５－１ 1 1 ダイキン 中性能

　　　　２ 1 1 ダイキン 中性能

４０６－１ 当直　２ 1 1 ダイキン 中性能

４０６－２ 当直　４ 1 1 ダイキン 中性能

４０７－１ 当直　１ 1 1 ダイキン 中性能

４０７－２ 当直　３ 1 1 ダイキン 中性能

４０８ 面談室 1 1 ダイキン 中性能

４０９ 女子更衣室 1 1 ダイキン 中性能

４１０－１ 医局　７ 1 1 ダイキン 中性能

４１０－２ 医局　８ 1 1 ダイキン 中性能

26 5 21

種別

本館４Ｆ　パッケージエアコン

整理番号 設置場所 メーカーＡ台数 Ｂ台数台数

４Ｃ医療情報研究センター

４Ｃ医療情報研究センター

４Ｃ　医療安全室

医局　６



別表2-1

５－０１ パントリー 1 1 ダイキン ＬＬＣ

５－０３ 器材庫 1 1 東　芝 ＬＬＣ

５Ｃ－１ ５Ｃカンファレンス 1 1 ダイキン ＬＬＣ

５Ｃ－２ ５Ｃラウンジ１ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

５Ｃラウンジ２ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

５Ｃ－３ ５Ｃ廊下東 1 1 ダイキン ＬＬＣ

５Ｃ廊下西 1 1 ダイキン ＬＬＣ

7 7 0

種別

本館５Ｆ　パッケージエアコン

整理番号 設置場所 メーカーＡ台数 Ｂ台数台数



別表2-1

６－０１ パントリー 1 1 ＬＬＣ

６－０２ カンファレンス 1 1 ＬＬＣ

６－０３ ６０４号室 1 1 ＬＬＣ

６－０４ ６０５号室 1 1 ＬＬＣ

６－０５ ６０６号室 1 1 ＬＬＣ

６－０６ ６０７号室 1 1 ＬＬＣ

６－０７ ６０８号室 1 1 ＬＬＣ

６－０８ ６０９号室 1 1 ＬＬＣ

６－０９ ６１０号室 1 1 ＬＬＣ

６－１０ ６１１号室 1 1 ＬＬＣ

６－１１ ６B　N.S 1 1 ＬＬＣ

６－１２ ６Ｄ　ＲＩ治療室 1 1 ＬＬＣ

６－１３ ６Ａカンファレンス 1 1 ＬＬＣ

６－１４ ６Ａ　６０１号室 1 1 ＬＬＣ

６－１５ ６Ａ　６０２号室 1 1 ＬＬＣ

６－１６Ａ ６Ａ　Ｎ．Ｓ西 1 1 ＬＬＣ

６－１６Ｂ 　　　　　　東 1 1 ＬＬＣ

６－１７ ６Ａ　６０３号室 1 1 ＬＬＣ

６－１８ ６Ａ　６１２号室 1 1 ＬＬＣ

６－１９ ６Ａ　６１３号室 1 1 ＬＬＣ

６－２０ ６Ａ　６１４号室 1 1 ＬＬＣ

６－２１ ６Ａ　６１５号室 1 1 ＬＬＣ

６－２２ ６Ａ　６１６号室 1 1 ＬＬＣ

23 23 0

台数

ダイキン

三菱重工

種別

本館６Ｆ　パッケージエアコン

整理番号 設置場所 メーカーＡ台数 Ｂ台数



北館　ＢＦ　パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 別表2-2

ＮＢ－０１ 中央監視室 1 1 ダイキン 中性能

ＮＢ102-1 女子休憩室 1 1 ダイキン 中性能

ＮＢ102-2 女子休憩室 1 1 ダイキン 中性能

ＮＢ103-1 仮眠室　１ 1 1 ダイキン 中性能

ＮＢ103-2 仮眠室　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＮＢ103-3 仮眠室　３ 1 1 ダイキン 中性能

ＮＢ103-4 仮眠室　４ 1 1 ダイキン 中性能

ＮＢ103-5 仮眠室　５ 1 1 ダイキン 中性能

8 0 8

整理番号 設置場所 メーカー 種別台数 Ａ台数 Ｂ台数



北館　１Ｆ　パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 別表2-2

Ｎ１０２－1 化学療法室　調剤室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０２－２ 化学療法室　調剤室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０２－3 化学療法室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０２－4 化学療法室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０２－5 化学療法室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０２－6 化学療法室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０２－7 化学療法室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０３－１ 超音波検査室２ 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０３－２ 腹部ＵＳ検査室　西 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０３－３ 腹部ＵＳ検査室　東 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０３－４ 超音波検査室１ 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０３－５ 倉庫・リネン庫 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０３－６ 乳腺検査室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０３－７ 乳腺検査室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１－１６ 守衛室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１－１７ 仮眠室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０６－１ 総合診療科　１診 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０６－２ 総合診療科　２診 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０６－３ 総合診療科　３診 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０６－４ 総合診療科　４診 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ１０６－５ 総合診療科　前室 1 1 ダイキン 中性能

21 0 21

整理番号 設置場所 メーカー 種別台数 Ａ台数 Ｂ台数



北館　３Ｆ　パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 別表2-2

Ｎ３-０１ ７０１号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ３-０２ ７１４号室(無菌室） 1 1 ダイキン 高性能

2 0 2

整理番号 設置場所 メーカー 種別台数 Ａ台数 Ｂ台数



北館　４Ｆ　パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 別表2-2

Ｎ４-０１ ７３１号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ４-０２ ７４４号室(無菌室） 1 1 ダイキン 高性能

2 0 2

整理番号 設置場所 メーカー 種別台数 Ａ台数 Ｂ台数

総台数　2



北館　５Ｆ　パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 別表2-2

Ｎ５-０１ ７６１号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５-０２ ７６２号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０３-１ ７６３号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０３-２ ７６４号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０３-３ ７６５号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０３-４ ７６６号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０３-５ ７６７号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０３-６ ７６８号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０４-１ 家族控え室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０４-２ 家族控え室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５-０５ 特浴室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５-０６ 脱衣室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０７-１ ７７６号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０７-２ ７７７号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０７-３ ７７８号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０７-４ ７７９号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０８-１ ７６９号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０８-２ ７７０号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０８-３ ７７１号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０８-４ ７７２号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０８-５ ７７３号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０８-６ ７７４号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０９-１ ７７５号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５０９-２ ７８０号室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５-１０ 談話コーナ奥 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５１０-１ 面談室 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５１０-２ ＴＥＬコーナ 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５-１１ カンファレンス 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５１２-１ ダイニング 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５１２-２ 談話リビング 1 1 ダイキン 中性能

Ｎ５１２-３ 談話リビング 1 1 ダイキン 中性能

31 0 31

整理番号 設置場所 メーカー 種別台数 Ａ台数 Ｂ台数



循環器病センター　BＦ　パッケージエアコン 別表2-3

ＪＰＡＣ－Ｂ１－１ 電気室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

1 1 0

整理番号 設置場所 メーカー 種別Ａ台数 Ｂ台数台数



循環器病センター　１Ｆ　パッケージエアコン　１/２ 別表2-3

ＡＣＰ－１－１a 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１a 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１a 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｂ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｂ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｃ スタッフ通路 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｄ 受付カウンター 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｅ Ｄｒ．待機室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｆ 仮眠室　１ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｇ 仮眠室　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｈ 器材庫 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｉ 診察室　４ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｊ 診察室　３ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｋ 防災情報管理室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－１ｌ Ｎｓ待機室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－２ａ 救急オペ室 1 1 ダイキン 超高性能

ＡＣＰ－１－２ｂ 救急オペ室 1 1 ダイキン 超高性能

ＡＣＰ－１－３ Ｄｒ．カンファレンス 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＡＣＰ－１－３a カンファレンス 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｂ 家族控え室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３c-1 Ｄｒ．カンファレンス 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３c-２ 救急ホール 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｄ Ｇ１０４ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｅ Ｇ１０３ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｆ Ｇ１０２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｇ Ｇ１０１ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｈ 点滴室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｈ 点滴室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｈ 点滴室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｉ 廊下　１ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｉ 廊下　１ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－３ｊ 相談室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－４ｂ 風除室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－４ｃ 廊下　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－４ｃ 廊下　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－４ｃ 廊下　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－４ｄ 放射線待合 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－４ｅ 廊下　３ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－４ｆ 医療用ＥＶホール 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－４ｇ 感染症診察室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－１－４ｈ MRI 操作室３ 1 1 ダイキン 中性能

ナース
　　　ステーション

Ａ台数

救急処置・診察

Ｂ台数台数 種別整理番号 設置場所 メーカー



循環器病センター　１Ｆ　パッケージエアコン　２/２ 別表2-3

ＡＣＰ－１－４ｉ MRI 1.2 操作室 1 1 ダイキン 中性能

ＪＰＡＣ－１－５ 読影室 1 1 東　芝 ＬＬＣ

43 3 40

メーカー 種別整理番号 設置場所 台数 Ａ台数 Ｂ台数



循環器病センター　２Ｆ　パッケージエアコン 別表2-3

ＪＰＡＣ－２－１ 心カテ　ＣＰＵ室３ 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＪＰＡＣ－２－2 サーバー室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＪＰＡＣ－２－3 ＩＶＲ　ＣＰＵ室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＪＰＡＣ－２－4 心カテ　ＣＰＵ室1 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＪＰＡＣ－２－6 サーバー室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＪＰＡＣ－２－7 サーバー室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＪＡＣＰ２－１ａ ＩＶＲ　2 1 1 ダイキン 高性能

ＪＡＣＰ２－２ａ ＩＶＲ　2 1 1 ダイキン 高性能

ＪＰＡＣ－２－８ａ 心カテ　3 1 1 ダイキン 高性能

ＪＰＡＣ－２－８ｂ 心カテ　3 1 1 ダイキン 高性能

操作室 1 1 ダイキン 高性能

ハイブリッドＯＰＥ 1 1 ダイキン 高性能

ハイブリッドＯＰＥ 1 1 ダイキン 高性能

13 8 5

Ｂ台数台数整理番号 設置場所 メーカー 種別Ａ台数



循環器病センター　３Ｆ　パッケージエアコン 別表2-3

ＡＣＰ－３－１ａ カンファレンス　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－１ｂ ＣＣＵ室　１ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－１ｃ ＣＣＵ室　２ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－１ｄ ＣＣＵ室　３ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－１ｅ ＣＣＵ室　４ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－１ｆ ＣＣＵ室　５ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－１ｇ ＣＣＵ室　６ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－２ａ ＣＣＵ室　７ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－２ｂ ＣＣＵ室　８ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－２ｃ ＣＣＵ室　９ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－２ｄ ＣＣＵ室　１０ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－２ｅ ＣＣＵ室　１１ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－２ｆ ＣＣＵ室　１２ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－２ｇ ＣＣＵ室　１３ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－２ｈ ＣＣＵ室　１４ 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－２ｉ 前室 1 1 ダイキン 高性能

ＡＣＰ－３－３ａ 薬剤室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－３ｂ ＭＥ室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－３ｂ ＭＥ室 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－３ｃ 当直室　１ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－３ｄ 当直室　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－３ｅ 説明室　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－３ｆ 家族宿泊室　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－３ｇ 守衛仮眠室　１ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－３ｈ 守衛仮眠室　２ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－３ｉ 守衛仮眠室　３ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－４ａ 救急ホール 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－４ｂ スタッフステーション 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－４ｂ スタッフステーション 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－４ｃ 食事、準備コーナー 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－４ｄ 廊下 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－４ｄ 廊下 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－４ｄ 廊下 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－４ｄ 廊下 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－３－４ｅ 前室 1 1 ダイキン 中性能

35 2 33

台数整理番号 設置場所 メーカー 種別Ａ台数 Ｂ台数



循環器病センター　４Ｆ　パッケージエアコン 別表2-3

ＡＣＰ－４－１ａ スタッフステーション 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＡＣＰ－４－１ａ スタッフステーション 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＡＣＰ－４－１ａ スタッフステーション 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＡＣＰ－４－２ａ Ｇ４２４ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－４－２ａ Ｇ４２５ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－４－２ａ Ｇ４２６ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－４－２ａ Ｇ４２７ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－４－２ａ Ｇ４２８ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－４－２ａ Ｇ４２９ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－４－２ａ Ｇ４３０ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－４－２ｂ Ｇ４３１ 1 1 ダイキン 中性能

11 11 0

台数整理番号 　　設置場所 　メーカー 種別Ａ台数 Ｂ台数



循環器病センター　５Ｆ　パッケージエアコン 別表2-3

ＡＣＰ－５－１ａ スタッフステーション 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＡＣＰ－５－１ａ スタッフステーション 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＡＣＰ－５－１ａ スタッフステーション 1 1 ダイキン ＬＬＣ

ＡＣＰ－５－２ａ Ｇ５２４ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－５－２ａ Ｇ５２５ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－５－２ａ Ｇ５２６ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－５－２ａ Ｇ５２７ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－５－２ａ Ｇ５２８ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－５－２ａ Ｇ５２９ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－５－２ａ Ｇ５３０ 1 1 ダイキン 中性能

ＡＣＰ－５－２ａ Ｇ５３１ 1 1 ダイキン 中性能

11 11 0

台数整理番号 設置場所 Ａ台数 Ｂ台数 メーカー 種別



循環器病センター　６Ｆ　パッケージエアコン 別表2-3

JACP-6-1a 臨床研究教育講義室 4 4 ダイキン LLF

副院長室５ 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-1ｂ 副院長室４ 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-1d 経営戦略課 2 2 ダイキン LLF

ＪACP-6-1e 応接室２ 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-1f 応接室１ 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-1g 廊下２ 2 2 ダイキン LLF

ＪACP-6-1ｈ 副院長室１ 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-1i 副院長室２ 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-1j 副院長室３ 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-1k 事務部長室 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-2a 副院長室６ 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-2b 院長室 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-2c 副院長室７ 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-2ｄ 副理事長室 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-2e 地域医療支援監室 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-2f 理事長室 1 1 ダイキン LLF

ＪACP-6-2g 特別会議室 4 4 ダイキン LLF

ＪACP-6-2h 廊下１ 2 2 ダイキン LLF

ＪACP-6-2j 副院長室８ 1 1 ダイキン LLF

29 29 0

種別整理番号 設置場所 台数 Ａ台数 Ｂ台数 メーカー



ＰＥＴセンター　１Ｆパ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 別表2-4

PTHP-1 サイクロトロン室 2 2 サンヨー

ＰＴＨＰ－10-1 ホットラボ室 4 4 サンヨー

ＰＴＨＰ－11-1 サーバー室 1 1 サンヨー

ＰＴＨＰ－11-2 電源冷却装置室 3 3 サンヨー

ＰＴＨＰ－12-1 １Ｆ　面談室 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－12-2 １Ｆ　読影室　１ 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－12-3 １Ｆ地域医療支援室 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－12-4 １Ｆ　廊下　２ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－15-1 １Ｆ　廊下　１ 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－15-2 １Ｆ　廊下　１ 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－17 サーバー室 1 1 東芝 ＬＬＣ

19 10 9

整理番号 設置場所 メーカー台数 種別Ａ台数 Ｂ台数



ＰＥＴセンター　２Ｆパ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 別表2-4

ＰＴＨＰ－2 ＰＥＴ室　１ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－3 ＰＥＴ室　２ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－4 ＰＥＴ室　３ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－5 操作室　２ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－11-3 ２Ｆ車椅子用更衣室２ 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－11-4 2F リネン室1 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－11-6 ２Ｆ　ＲＩ管理室 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-1 ２Ｆ　回復室 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-2 ２Ｆ　廊下　３ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-3 ２Ｆ　待合ホール２ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-4 ２Ｆ　血液管理室 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-5 ２Ｆ　陽電子待機室１ 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-6 2F　問診室1．2 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-7 ２Ｆ　処置室１ 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-8 ２Ｆ　陽電子待機室2 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-9 ２Ｆ　男子検査前更衣室 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-9 ２Ｆ　男子検査後更衣室 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-10 ２Ｆ　女子検査前更衣室 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－13-10 ２Ｆ　女子検査後更衣室 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－15-3 ２Ｆ　受付.事務 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－15-4 ２Ｆ　待合ホール１ 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－15-6 ２Ｆ　待合吹抜 1 1 サンヨー 中性能

30 30 0

整理番号 設置場所 メーカー台数 種別Ａ台数 Ｂ台数



ＰＥＴセンター　３Ｆパ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 別表2-4

ＰＴＨＰ－5 操作室3 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－6 ＰＥＴ室　５ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－7 ＰＥＴ室　６ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－8 器材庫 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－9 操作室　３ 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－11-5 ３Ｆカンファレンス２ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－14-1 ３Ｆ　回復室 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－14-2 スタッフカンファレンス 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－14-3 ３Ｆ　待合ホール３ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－14-4 ３Ｆ　予備室1.2 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－14-5 ３Ｆ　処置室２ 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－14-6 ３Ｆ　予備室 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－14-7 ３Ｆ　スタッフ控室 1 1 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－14-8 ３Ｆ　廊下　４ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－15-5 ３Ｆ　ラウンジ 2 2 サンヨー 中性能

ＰＴＨＰ－16 ３Ｆ　陽電子待機室３ 2 2 サンヨー 中性能

26 26 0

整理番号 設置場所 メーカー台数 種別Ａ台数 Ｂ台数



保育所　パッケージエアコン 別表2-5

ACP-1-1-1 １歳児保育室（２台） 2 2 ＬＬＣ

ACP-1-1-2 配膳室 1 1 ＬＬＣ

ACP-1-1-3 ２歳児保育室（２台） 2 2 ＬＬＣ

ACP-1-1-4 ０歳児保育室 1 1 ＬＬＣ

ACP-1-1-5 事務室 1 1 ＬＬＣ

ACP-1-1-6 病児室 1 1 ＬＬＣ

ACP 1-2 厨　房 1 1 ＬＬＣ

ACP-2-1-1 ５歳児保育室（２台） 2 2 ＬＬＣ

ACP-2-1-2 ４歳児保育室（３台） 3 3 ＬＬＣ

ACP-2-1-3 ４歳児保育室（２台） 2 2 ＬＬＣ

ACP-2-1-4 ３歳児保育室 1 1 ＬＬＣ

ACP-2-1-5 パントリー 1 1 ＬＬＣ

18 18 0

ダイキン

整理番号 設置場所 メーカー 種別Ａ台数 Ｂ台数台数



カルテ庫棟　パッケージエアコン 別表2-5

事務室 1 1 三菱電機 ＬＬＣ

1 1 0

Ａ台数 Ｂ台数整理番号 設置場所 メーカー 種別台数



サーバー棟　パッケージエアコン 別表2-5

１－１１ 1 1 ＬＬＣ

１－１２ サーバー室 1 1 ＬＬＣ

１－１３ 1 1 ＬＬＣ

１－１４ 1 1 ＬＬＣ

１－２ 倉庫・作業室 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－３ ヘルプデスク 1 1 ダイキン ＬＬＣ

１－４A 操作室 1 1 ＬＬＣ

１－４Ｂ 1 1 ＬＬＣ

8 8 0

Ｂ台数

ダイキン

ダイキン

整理番号 設置場所 メーカー 種別台数 Ａ台数



旧本部棟パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 別表2-5

ＡＣ－1－1 講堂　1 内機Ｘ２台 2 ＬＬＣ

ＡＣ－1－２ 講堂　２ 内機Ｘ２台 2 ＬＬＣ

ＡＣ－1－３ 講堂　３ 内機Ｘ２台 2 ＬＬＣ

ＡＣ－1－４ 講堂　４ 内機Ｘ２台 2 ＬＬＣ

ＡＣ－1－５ 会議室　４ 内機Ｘ２台 2 ＬＬＣ

ＡＣ－２－１ 講堂　前室 内機Ｘ１台 1 ＬＬＣ

ＡＣ－２－２ 会議室　１ 内機Ｘ２台 2 ＬＬＣ

ＡＣ－２－３ 会議室　２ 内機Ｘ２台 2 ＬＬＣ

ＡＣ－２－４ 会議室　３ 内機Ｘ２台 2 ＬＬＣ

ＡＣ－３ 倉庫　収納 内機Ｘ１台 1 ＬＬＣ

18 18 0

台数 メーカー 種別設置場所整理番号

日　立

Ａ台数 Ｂ台数



ＰＡＣなど　毎月清掃するプレフィルター　一覧 別表３
番号 館 階 棟 空調機の空調範囲 空調機　設置場所 台数 ＰＡＣ管理番号 器具数 備考

1 本 2 Ａ 人工透析機械室 人工透析機械室 1 ２－２９

2 本 2 Ｃ 電話交換機械室 電話交換機械室 1 ２－０９

19 サ 1 サ 電算室（サーバー室） 電算室（サーバー室） 1 ＰＡＣ－１－１１

20 サ 1 サ 電算室（サーバー室） 電算室（サーバー室） 1 ＰＡＣ－１－１２

21 サ 1 サ 電算室（サーバー室） 電算室（サーバー室） 1 ＰＡＣ－１－１３

22 サ 1 サ 電算室（サーバー室） 電算室（サーバー室） 1 ＰＡＣ－１－１４

23 北 1 Ｅ 旧ＣＴ・エコー １Ｆ機械室 1 Ｎ１－０１ ２枚／１台

24 ＰＥＴ 1 Ｐ １Ｆサーバー室 １Ｆサーバー室 1 ＰＴＨＰ－１１－１

25 循 1 Ｇ 機械室１ 機械室１ 1 ＪＰＡＣ１－１

26 循 1 Ｇ ＭＲＩ室（３） 機械室１ 1 ＪＰＡＣ１－３－１

27 循 1 Ｇ ＭＲＩ室（２） 機械室１ 1 ＪＰＡＣ１－３－２

28 循 1 Ｇ 機械室２ 機械室２ 1 ＪＰＡＣ１－２

29 循 1 Ｇ ＭＲＩ室（１） 機械室２ 1 ＪＰＡＣ１－３－３

30 循 1 Ｇ 感染症診察室 感染症診察室 1 1

31 循 1 Ｇ 待合ホール 待合ホール 2 ＪＡＣＰ１－４ａ 1

32 循 1 Ｇ ＣＴ－１操作室 ＣＴ－１操作室 1 ＦＣＵ－１１ 1

33 循 1 Ｇ ＣＴ－２・３操作室 ＣＴ－２・３操作室 1 ＦＣＵ－１２ 1

34 循 1 Ｇ ＭＲＩ１・２操作室 ＭＲＩ１・２操作室 1 ＪＰＡＣ１－４ 1

35 循 1 Ｇ 読影室 読影室 1 ＦＣＵ－１３ 1

36 循 2 Ｇ ＩＶＲ　ＣＰＵ室 ＩＶＲ　ＣＰＵ室 1 ＪＰＡＣ２－３ ２枚／１台

37 循 2 Ｇ サーバー室 サーバー室 1 ＪＰＡＣ２－２ ４枚／１台

38 循 2 Ｇ サーバー室 サーバー室 2 ＪＰＡＣ２－６・ＪＰＡＣ２－７

39 循 2 Ｇ 心カテＣＰＵ室１ 心カテＣＰＵ室１ 1 ＪＰＡＣ２－４ ２枚／１台

41 循 2 Ｇ 心カテ室２ 心カテ室２ 4 4

42 循 2 Ｇ 心カテＣＰＵ室３ 心カテＣＰＵ室３ 1 ＪＰＡＣ２－１ ２枚／１台

43 循 2 Ｇ ハイブリッドＯＰＥ ハイブリッドＯＰＥ 4 ＪＡＣＩ－１－１ 4

44 カ 1 カ カルテ庫 カルテ庫給気口 2 2

本 3 Ｂ ３２０号 ３２０号 1 H3-3

本 3 Ｂ ３２１号 ３２１号 1 H3-4

本 3 Ｂ ３２２号 ３２２号 1 H3-5

本 3 Ｂ ３２３号 ３２３号 1 H3-6

本 3 Ｂ ３２４号 ３２４号 1 H3-7

本 3 Ｂ ３２６号 ３２６号 1 H3-10

本 3 Ｂ ３２７号 ３２７号 1 H3-11

本 3 Ｂ ３２８号 ３２８号 1 H3-12

本 3 Ｂ ３２９号 ３２９号 1 H3-13

本 3 Ｂ ３３０号 ３３０号 1 H3-14

本 3 Ｂ ３３１号 ３３１号 1 H3-15

本 3 Ｂ ３３２号 ３３２号 1 H3-16

本 3 Ｂ ３３３号 ３３３号 1 H3-17

本 3 Ｂ ３３４号 ３３４号 1 H3-18

本 3 Ｂ ３３５号 ３３５号 1 H3-19

本 3 Ｂ ３３６号 ３３６号 1 H3-22

１/５



ＰＡＣなど　毎月清掃するプレフィルター　一覧 別表３
番号 館 階 棟 空調機の空調範囲 空調機　設置場所 台数 ＰＡＣ管理番号 器具数 備考

本 3 Ｂ ３３８号 ３３８号 1 H3-23

本 4 A ４０１号 ４０１号 1 H4-1

本 4 A ４０２号 ４０２号 1 H4-2

本 4 A ４０３号 ４０３号 1 H4-3

本 4 A ４０４号 ４０４号 1 H4-4

本 4 A ４０５号 ４０５号 1 H4-6

本 4 A ４０６号 ４０６号 1 H4-7

本 4 A ４０７号 ４０７号 1 H4-8

本 4 A ４０８号 ４０８号 1 H4-9

本 4 A ４０９号 ４０９号 1 H4-10

本 4 A ４１０号 ４１０号 1 H4-11

本 4 A ４１１号 ４１１号 1 H4-12

本 4 A ４１２号 ４１２号 1 H4-13

本 4 A ４１３号 ４１３号 1 H4-14

本 4 A ４１４号 ４１４号 1 H4-15

本 4 A ４１６号 ４１６号 1 H4-17

本 4 A ４１７号 ４１７号 1 H4-18

本 4 A ４１８号 ４１８号 1 H4-19

本 4 A ４１９号 ４１９号 1 H4-20

本 4 A ４２０号 ４２０号 1 H4-21

本 4 B ４２１号 ４２１号 1 H4-23

本 4 B ４２２号 ４２２号 1 H4-24

本 4 B ４２３号 ４２３号 1 H4-25

本 4 B ４２４号 ４２４号 1 H4-26

本 4 B ４２５号 ４２５号 1 H4-28

本 4 B ４２６号 ４２６号 1 H4-29

本 4 B ４２７号 ４２７号 1 H4-30

本 4 B ４２８号 ４２８号 1 H4-31

本 4 B ４２９号 ４２９号 1 H4-32

本 4 B ４３０号 ４３０号 1 H4-33

本 4 B ４３１号 ４３１号 1 H4-34

本 4 B ４３２号 ４３２号 1 H4-35

本 4 B ４３３号 ４３３号 1 H4-36

本 4 B ４３４号 ４３４号 1 H4-37

本 4 B ４３６号 ４３６号 1 H4-39

本 4 B ４３７号 ４３７号 1 H4-40

本 4 B ４３８号 ４３８号 1 H4-41

本 4 B ４３９号 ４３９号 1 H4-42

本 4 B ４４０号 ４４０号 1 H4-43

本 4 D ４６１号 ４６１号 1 H4-44

本 4 D ４６２号 ４６２号 1 H4-45

本 4 D ４６３号 ４６３号 1 H4-46

本 4 D ４６４号 ４６４号 1 H4-47

２/５



ＰＡＣなど　毎月清掃するプレフィルター　一覧 別表３
番号 館 階 棟 空調機の空調範囲 空調機　設置場所 台数 ＰＡＣ管理番号 器具数 備考

本 4 D ４６７号 ４６７号 1 H4-50

本 4 D ４６８号 ４６８号 1 H4-51

本 4 D ４７３号 ４７３号 1 H4-52

本 4 D ４７４号 ４７４号 1 H4-53

本 4 D ４７５号 ４７５号 1 H4-54

本 4 D ４７６号 ４７６号 1 H4-55

本 4 D ４７７号 ４７７号 1 H4-56

本 4 D ４７８号 ４７８号 1 H4-57

本 4 D ４７９号 ４７９号 1 H4-58

本 4 D ４８０号 ４８０号 1 H4-59

本 5 A ５０１号 ５０１号 1 H5-1

本 5 A ５０２号 ５０２号 1 H5-2

本 5 A ５０３号 ５０３号 1 H5-3

本 5 A ５０４号 ５０４号 1 H5-4

本 5 A ５０５号 ５０５号 1 H5-6

本 5 A ５０６号 ５０６号 1 H5-7

本 5 A ５０７号 ５０７号 1 H5-8

本 5 A ５０８号 ５０８号 1 H5-9

本 5 A ５０９号 ５０９号 1 H5-10

本 5 A ５１０号 ５１０号 1 H5-11

本 5 A ５１１号 ５１１号 1 H5-12

本 5 A ５１２号 ５１２号 1 H5-13

本 5 A ５１３号 ５１３号 1 H5-14

本 5 A ５１４号 ５１４号 1 H5-15

本 5 A ５１６号 ５１６号 1 H5-17

本 5 A ５１７号 ５１７号 1 H5-18

本 5 A ５１８号 ５１８号 1 H5-19

本 5 A ５１９号 ５１９号 1 H5-20

本 5 A ５２０号 ５２０号 1 H5-21

本 5 B ５２１号 ５２１号 1 H5-23

本 5 B ５２２号 ５２２号 1 H5-24

本 5 B ５２３号 ５２３号 1 H5-25

本 5 B ５２４号 ５２４号 1 H5-26

本 5 B ５２５号 ５２５号 1 H5-28

本 5 B ５２６号 ５２６号 1 H5-29

本 5 B ５２７号 ５２７号 1 H5-30

本 5 B ５２８号 ５２８号 1 H5-31

本 5 B ５２９号 ５２９号 1 H5-32

本 5 B ５３０号 ５３０号 1 H5-33

本 5 B ５３１号 ５３１号 1 H5-34

本 5 B ５３２号 ５３２号 1 H5-35

本 5 B ５３３号 ５３３号 1 H5-36

本 5 B ５３４号 ５３４号 1 H5-37

３/５



ＰＡＣなど　毎月清掃するプレフィルター　一覧 別表３
番号 館 階 棟 空調機の空調範囲 空調機　設置場所 台数 ＰＡＣ管理番号 器具数 備考

本 5 B ５３６号 ５３６号 1 H5-39

本 5 B ５３７号 ５３７号 1 H5-40

本 5 B ５３８号 ５３８号 1 H5-41

本 5 B ５３９号 ５３９号 1 H5-42

本 5 B ５４０号 ５４０号 1 H5-43

本 6 B ６２１号 ６２１号 1 H6-19

本 6 B ６２２号 ６２２号 1 H6-20

本 6 B ６２３号 ６２３号 1 H6-22

本 6 B ６３６号 ６３６号 1 H6-23

本 6 B ６２４号 ６２４号 1 H6-24

本 6 B ６２５号 ６２５号 1 H6-25

本 6 B ６２６号 ６２６号 1 H6-26

本 6 B ６２７号 ６２７号 1 H6-27

本 6 B ６２８号 ６２８号 1 H6-28

本 6 B ６２９号 ６２９号 1 H6-29

本 6 B ６３０号 ６３０号 1 H6-30

本 6 B ６３１号 ６３１号 1 H6-31

本 6 B ６３２号 ６３２号 1 H6-32

本 6 B ６３３号 ６３３号 1 H6-33

本 6 B ６３４号 ６３４号 1 H6-34

本 6 B ６３５号 ６３５号 1 H6-35

本 6 C ６４１号 ６４１号 1 H6-41

本 6 C ６４２号 ６４２号 1 H6-42

本 6 C ６４３号 ６４３号 1 H6-43

本 6 C ６４４号 ６４４号 1 H6-44

本 6 C ６４５号 ６４５号 1 H6-46

本 6 C ６４６号 ６４６号 1 H6-47

本 6 C ６４７号 ６４７号 1 H6-48

本 6 C ６４８号 ６４８号 1 H6-49

本 6 C ６４９号 ６４９号 1 H6-50

本 6 C ６５０号 ６５０号 1 H6-51

本 6 C ６５１号 ６５１号 1 H6-52

本 6 C ６５２号 ６５２号 1 H6-53

本 6 C ６５３号 ６５３号 1 H6-54

本 6 C ６５４号 ６５４号 1 H6-55

本 6 C ６５６号 ６５６号 1 H6-57

本 6 C ６５７号 ６５７号 1 H6-58

本 6 C ６５８号 ６５８号 1 H6-59

本 6 C ６５９号 ６５９号 1 H6-60

本 6 D ６６１号 ６６１号 1 H6-62

本 6 D ６６２号 ６６２号 1 H6-63

本 6 D ６６３号 ６６３号 1 H6-64

本 6 D ６６４号 ６６４号 1 H6-66

４/５



ＰＡＣなど　毎月清掃するプレフィルター　一覧 別表３
番号 館 階 棟 空調機の空調範囲 空調機　設置場所 台数 ＰＡＣ管理番号 器具数 備考

本 6 D ６６５号 ６６５号 1 H6-67

本 6 D ６６６号 ６６６号 1 H6-68

本 6 D ６６７号 ６６７号 1 H6-69

本 6 D ６６８号 ６６８号 1 H6-70

本 6 D ６６９号 ６６９号 1 H6-71

本 6 D ６７０号 ６７０号 1 H6-72

本 6 D ６７１号 ６７１号 1 H6-73

本 6 D ６７２号 ６７２号 1 H6-74

本 6 D ６７３号 ６７３号 1 H6-75

本 6 D ６７５号 ６７５号 1 H6-77

本 6 D ６７８号 ６７８号 1 H6-78

本 6 D ６７６号 ６７６号 1 H6-79

本 6 D ６７７号 ６７７号 1 H6-80

循 4 G Ｇ４２４ Ｇ４２４ 1 ＡＣＰ－４－２ａ プレ+中

循 4 G Ｇ４２５ Ｇ４２５ 1 ＡＣＰ－４－２ａ プレ+中

循 4 G Ｇ４２６ Ｇ４２６ 1 ＡＣＰ－４－２ａ プレ+中

循 4 G Ｇ４２７ Ｇ４２７ 1 ＡＣＰ－４－２ａ プレ+中

循 4 G Ｇ４２８ Ｇ４２８ 1 ＡＣＰ－４－２ａ プレ+中

循 4 G Ｇ４２９ Ｇ４２９ 1 ＡＣＰ－４－２ａ プレ+中

循 4 G Ｇ４３０ Ｇ４３０ 1 ＡＣＰ－４－２ａ プレ+中

循 4 G Ｇ４３１ Ｇ４３１ 1 ＡＣＰ－４－２ｂ プレ+中

循 5 G Ｇ５２４ Ｇ５２４ 1 ＡＣＰ－５－２ａ プレ+中

循 5 G Ｇ５２５ Ｇ５２５ 1 ＡＣＰ－５－２ａ プレ+中

循 5 G Ｇ５２６ Ｇ５２６ 1 ＡＣＰ－５－２ａ プレ+中

循 5 G Ｇ５２７ Ｇ５２７ 1 ＡＣＰ－５－２ａ プレ+中

循 5 G Ｇ５２８ Ｇ５２８ 1 ＡＣＰ－５－２ａ プレ+中

循 5 G Ｇ５２９ Ｇ５２９ 1 ＡＣＰ－５－２ａ プレ+中

循 5 G Ｇ５３０ Ｇ５３０ 1 ＡＣＰ－５－２ａ プレ+中

循 5 G Ｇ５３１ Ｇ５３１ 1 ＡＣＰ－５－２ａ プレ+中

210台

５/５



院内 給排気口台数 別表４

本館 北館
階 備考 階 備考

土日実施 土日実施

土日実施 土日実施

土日実施 土日実施

排気、土日実施
給気、土日実施

循環器病センター ＰＥＴセンター
階 備考 階 備考

平日夕方実施

土日実施

土日実施

カルテ庫棟
土日実施 階 備考

土日実施

サーバー棟
保育所 階 備考

階 備考 平日実施
日実施

日実施 旧本部棟
階 備考

土日実施

総合計 1,760 台

40

10

54

56

台数

１階 16

53

0

55

19 13

台数

地階

１階

１階

５階

２階

４階

73

合計

６階

台数 台数

地階

１階

２階

３階

４階

５階

１階

６階 19

６階

地階

１階

２階

３階

４階

５階

115

954

13

合計 合計

合計

３階

合計

２階

３階

142

201

153

77

69

122
75

310

36

86

81

41

70

70

69

10

354

２階 9

台数

台数

１階 8
台数

１階 10

台数



本館　屋内　ＢＦ　１／３　排気口リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

BF コントロール室 ＨＳ ５５０×３００ 2 1・2

コントロール室 ＨＳ ２００×２００ 2 3・4

コントロール室　浴室 １００φ 1 5

コントロール室　便所 ＨＳ ２００×２００ 1 6

コントロール室　休憩室 ＨＳ ２００×１５０ 1 7

標本作成室 ＨＳ ２５０×２００ 1 8

標本室１ ＶＨＳ ３５０×３５０ 3 9・10・11

解剖室　脱衣室 ＨＳ ２５０×１５０ 1 12

解剖室　浴室 ＨＳ ２５０×１５０ 1 13

解剖室　便所 ＨＳ ２５０×１５０ 1 14

霊安室１ ＨＳ ２５０×２５０ 1 15

霊安室　便所 ＨＳ ２００×２００ 1 16

霊安室２ ＨＳ ２５０×２５０ 2 17・18

使用済みリネン室２ ＨＳ ３５０×３５０ 1 19

使用済みリネン室１ ＨＳ ４５０×４５０ 1 20

検収室２ ＨＳ ２００×２００ 2 21・22

中央倉庫 ＨＳ ２００×２００ 2 23・24

中央倉庫 ＨＳ ４５０×４５０ 2 25・26

メッセンジャ室 ＨＳ ２００×２００ 1 27

注射室 ＨＳ ２００×２００ 7 28･29・30・31・32・33・34

事務室２ ＨＳ ２５０×２５０ 1 35

前室１ ＨＳ ２００×２００ 1 36

下膳車室 ＨＳ ３００×３００ 3 37・38・39

共用倉庫 ＨＳ ２００×２００ 1 40

カート洗浄室 ＨＳ ４００×４００ 1 41

食器保管室 ＨＳ ３５０×３５０ 3 42・43・44

配膳車室 ＨＳ ５００×５００ 4 45・46・47・48

調理室 ＨＳ ２５０×２５０ 4 49・50・51・52

下処理室 ＨＳ ４００×４００ 2 53・54

準備室 ＨＳ ３００×３００ 1 55

栄養管理室 ＨＳ ２００×２００ 1 56

調乳室 ＨＳ ２５０×２５０ 1 57

調乳洗浄室 ＨＳ ２５０×２５０ 1 58

給湯室 ＨＳ ２００×２００ 1 59

カンファレンスルーム ＨＳ ２５０×２５０ 1 60

倉庫３ ＨＳ ２００×２００ 1 61

食品庫１ ＨＳ ３５０×３５０ 1 62

検収室１ ＨＳ ２００×２００ 1 63

食品庫２ ＨＳ ２５０×２５０ 1 64

備品庫 ＨＳ ２００×２００ 1 65

厨房女子更衣室 ＨＳ ２５０×２５０ 1 66



本館　屋内　ＢＦ　２／３　排気口リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

BF 休憩室 ＨＳ ２５０×２５０ 2 67・68

厨房女子更衣室１ ＨＳ ２００×２００ 1 69

厨房男子更衣室 ＨＳ ２００×２００ 1 70

ＷＣ４ ＨＳ ２００×２００ 1 71

ＷＣ３ ＨＳ ２００×２００ 1 72

脱衣室４ ＨＳ ２００×２００ 2 73・74

ＢＦ女子便所 ＨＳ ２５０×２００ 1 75

ＢＦ男子便所 ＨＳ ２５０×２００ 1 76

倉庫５ ＨＳ ２００×２００ 2 77・78

予備ロッカー室 ＨＳ ２００×１５０ 2 79・80

女子更衣室２ ＨＳ ２５０×２００ 2 81・82

女子更衣室１ ＨＳ ３００×３００ 2 83・84

脱衣室１ ＨＳ ２００×２００ 1 85

シャワー室１ ＨＳ ２００×２００ 1 86

脱衣室２ ＨＳ ２００×２００ 1 87

シャワー室２ ＨＳ ２００×２００ 1 88

脱衣室３ ＨＳ ２００×２００ 1 89

シャワー室３ ＨＳ ２００×２００ 1 90

スタッフルーム ＨＳ ４００×４００ 1 91

研修室 ＨＳ ４００×４００ 1 92

調剤室 ＨＳ ４００×４００ 4 93・94・95・96

薬剤EVホール ＨＳ ４５０×４５０ 1 97

麻薬室 ＨＳ ２００×２００ 1 98

当直室１ ＨＳ ２００×２００ 1 99

危険物保管庫 ＨＳ ２００×２００ 1 100

物品搬送設備室 ＨＳ ２００×２００ 1 101

医薬品情報室 ＨＳ ２００×２００ 2 102・103

スタッフ作業室 ＨＳ ２００×２００ 2 104・105

打合せ室 ＨＳ ２００×２００ 1 106

薬剤部長室 ＨＳ ２００×２００ 1 107

集団栄養指導室 ＨＳ ２００×２００ 2 108・109

栄養指導室１ ＨＳ ２００×２００ 1 110

栄養指導室２ ＨＳ ２００×２００ 1 111

BF廊下 ＨＳ ３００×３００ 1 112

清潔リネン室 ＨＳ ２００×２００ 3 113・114・115

清潔リネン室 ＨＳ ３００×３００ 2 116・117

事務室３ ＨＳ ２００×２００ 1 118

フィルム保管庫 ＨＳ ４５０×４５０ 1 119

処置回復室 ＨＳ ４００×４００ 1 120

診察１ ＨＳ ３５０×３５０ 1 121

診察２ ＨＳ ３５０×３５０ 1 122
.



本館　屋内　ＢＦ　３／３　排気口リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

BF ＣＴ位置決定 ＨＳ ４５０×４５０ 1 123

ＣＴ位置決定 ＨＳ ４００×４００ 2 124・125

操作室 ＨＳ ３５０×３５０ 1 126

小線源治療室 ＨＳ ３５０×３５０ 2 127・128

リニアック室２ ＨＳ ４００×３５０ 1 129

治療計画室 ＨＳ ７００×３００ 1 130

リニアック室１ ＨＳ ９００×３００ 1 131

リニアック室３ ＨＳ ４５０×３００ 1 132

位置決め室 ＨＳ ５００×４００ 1 133

位置決め操作室 ＨＳ ３００×３００ 1 135

暗室 ＨＳ ２００×１５０ 1 136

放治便所 ＨＳ ２００×２００ 1 137

放治便所 ＨＳ ２００×２００ 1 138

放治待合 ＨＳ ４００×４００ 1 139

当直室２ ＨＳ ２００×２００ 1 140

カート置場 ＨＳ ２００×２００ 2 141・142

前室２ ＨＳ ２００×２００ 1 143

合計 142



本館　屋内　１Ｆ　１／３　排気口リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

１F 呼吸器内科１・２診 ＨＳ 200ｘ150 2 1・

呼吸器内科４・６・７診 ＨＳ 200ｘ150 3 3・4・5

呼吸器中待ち ＨＳ 200ｘ150 3 12・13・14

血液内科９診 ＨＳ 200ｘ150 1 6

呼吸器中待ち ＨＳ 200ｘ150 1 15

糖尿病・内分泌代謝センター通路 ＨＳ 200ｘ150 1 7

糖尿病・内分泌代謝センター１４診 ＨＳ 200ｘ150 1 8

糖尿病・内分泌代謝センター１５指導室 ＨＳ 200ｘ150 1 9

小児科１７・１８診 ＨＳ 200ｘ150 2 10・11

小児科２０診 ＨＳ 200ｘ150 2 16・17

呼吸器・血液内糖尿病・内分泌・待合 ＨＳ 200ｘ150 3 18・19・20

男子便所 ＨＳ 250ｘ200 2 21・22

エントランスホール男子便所 ＨＳ 250ｘ200 2 23・24

エントランスホール女子便所 ＨＳ 250ｘ200 1 25

外来指導室 ＨＳ 2 26・27

医事課事務所 ＨＳ 2 28・29

入院受付 ＨＳ 2 30・31

相談室 ＨＳ 200ｘ150 1 33

車椅子トイレ ＨＳ 1 32

調剤室 ＨＳ 200ｘ150 1 34

病棟薬剤師室 ＨＳ 200ｘ150 1 35

外来投薬 ＨＳ 2 36・37

搬送ステーション ＨＳ 200ｘ150 1 38

医薬品情報室 換気扇 1 39

男子便所 ＨＳ 250ｘ200 2 40・41

中央廊下　尿検査前 ＨＳ 250ｘ200 2 42・43

男子採尿室 ＨＳ 200ｘ150 2 44・45

女子採尿室 ＨＳ 200ｘ150 2 46・47

尿検査室 ＨＳ 3 48・49・50

皮膚科診療室　3 ＨＳ 200ｘ150 1 51

52・53・54

55・56・57

腎センタースタッフ通路 ＨＳ 3 58・59・60

腎センター処置室14 ＨＳ 2 61・62

腎センター診察９～11 ＨＳ 3 63・64・65

腎センター処置12・13 ＨＳ 2 66・67

腎センターＷＣ ＨＳ 200ｘ150 1 68

皮膚科中待 ＨＳ 1 69

皮膚科相談室 ＨＳ 1 70

71・72

73・74

腎センター外待合ＷＣ ＨＳ 2 75・76

6200ｘ150ＨＳ
形成外科診療室 診察４～7
形成外科診療室 作業８

腎センター外待合 4ＨＳ



本館　屋内　１Ｆ　２／３　排気口リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

１F 女子便所 ＨＳ 250ｘ200 2 77・78

倉庫１ ＨＳ 1 79

女子便所 ＨＳ 250ｘ150 2 80・81

頭部撮影室（10） ＨＳ 200ｘ150 1 82

撮影室（1１）ＷＣ 換気扇 1 83

3 84・85・86

4 89・91・92・93

3 110・111・112

撮影室（1１）操作室 ＨＳ 2 87・88

コンピューター室１ ＨＳ 1 90

コンピューター室２ ＨＳ 2 104・105

暗室 ＨＳ 300ｘ150 1 94

乳房撮影室（5） ＨＳ 200ｘ150 1 103

廊下２ ＨＳ 2 95・100

読影室 ＨＳ 1 96

倉庫2 ＨＳ 1 98

倉庫3 ＨＳ 1 97

当直室 ＨＳ 1 99

EFW-5 カンファレンス ＨＳ 2 101・102

前室 ＨＳ 3 106・107・108

EFW-12 撮影室（13） ＨＳ 1 109

結石破砕室ＷＣ ＨＳ 1 113

EFC-7 結石破砕室 ＨＳ 1 114

泌尿器・婦人科撮影室 ＨＳ 2 115・116

廊下 ＨＳ 1 117

内視鏡　受付 ＨＳ 1 118

内視鏡　受付横ＷＣ ＨＳ 3 119・120・121

内視鏡　回復処置室２ ＨＳ 2 122・123

EV-2 内視鏡　汚物処理室 ＨＳ 1 124

EFC-5 内視鏡室４ ＨＳ 1 125

器材庫 ＨＳ 2 126・127

EFC-6 倉庫１ ＨＳ 1 128

内視鏡室3 ＨＳ 1 129

内視鏡室2 ＨＳ 1 130

131・132・133

134・135・136

内視鏡　通路 ＨＳ 3 137・138・139

内視鏡　モニターコーナー ＨＳ 1 140

内視鏡室1 ＨＳ 1 141

内視鏡　回復処置室1 ＨＳ 1 142

内視鏡　回復処置室ＷＣ ＨＳ 1 143

眼科　器材庫 ＨＳ 2 144・145

ＨＳ中央操作ホール

ＨＳ内視鏡　スタッフ通路 6



本館　屋内　１Ｆ　３／３　排気口リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

１F 眼科　相談室 ＨＳ 1 146

眼科　レーザー室1 ＨＳ 2 147・148

眼科　廊下 ＨＳ 3 149・153・162

眼科　暗室 ＨＳ 3 150・151・152

眼科　診察室1 ＨＳ 1 154

眼科　診察室2 ＨＳ 1 155

眼科　診察室3 ＨＳ 1 156

眼科　診察室4 ＨＳ 1 157

眼科　スタッフ通路 ＨＳ 2 158・159

眼科　暗室 ＨＳ 2 160・161

眼科　図書 ＨＳ 1 163・164

眼科　外待合 ＨＳ 2 165・166

廊下 ＨＳ 2 167・168

神経センター・整形　外待合 ＨＳ 200ｘ150 2 169・170

神経センター・整形　中待合 ＨＳ 200ｘ150 1 171

整形　診察６ ＨＳ 1 173

整形　診察８ ＨＳ 200ｘ150 1 174

整形　診察９ ＨＳ 200ｘ150 1 175

神経センター　診察１１ ＨＳ 1 176

神経センター　診察１２ ＨＳ 200ｘ150 1 177

神経センター　診察１４ ＨＳ 250ｘ150 1 178

倉庫 ＨＳ 200ｘ150 1 172

外科　待合ホール ＨＳ 200ｘ150 1 179

外科　受付カウンター ＨＳ 200ｘ150 1 180

廊下 ＨＳ 200ｘ150 2 181・182

耳鼻咽喉科　スタッフ通路 ＨＳ 200ｘ150 1 183

外科　スタッフ通路　 ＨＳ 200ｘ150 2 184・185

ＡＣ-8 消化器センター　スタッフ通路 ＨＳ 200ｘ150 2 186・187

耳鼻咽喉科　診察２ ＨＳ 200ｘ150 1 188

耳鼻咽喉科　聴覚 ＨＳ 200ｘ150 1 189

耳鼻咽喉科　検査室 ＨＳ 200ｘ150 1 190

耳鼻咽喉科　聴力検査室 ＨＳ 200ｘ150 1 191

耳鼻咽喉科　聴力検査室　前室 ＨＳ 200ｘ150 1 192

外科　中待合 ＨＳ 200ｘ150 2 193・194

外科　診察９ ＨＳ 1 195

消化器センター　診察１１ ＨＳ 1 196

消化器センター　診察１２ ＨＳ 1 197

消化器センター　診察１３ ＨＳ 1 198

消化器センター　診察１５ ＨＳ 3 199・200・201

呼吸器外来　外待合い ＨＳ 1 202

合計 201



本館　屋内　２Ｆ　１／３　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

２Ｆ 透析機械室 スリット（S) ３００ｘ２５０ 1 1

Ａ系統 　　　倉庫 スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 2

　　　汚物処理室 スリット（S) ２５０ｘ２００ 2 3・4

　　　便所 スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 5

　　　ゴミ置き場 スリット（S) 1 6

　　　倉庫 スリット（S) 2 7・8

　　　シャワー室 スリット（S) １００φ 1 9

　　　待合い スリット（S) ３００ｘ２００ 1 10

個人透析室１ スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 11

個人透析室２ スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 12

透析室 スリット（S) ３００ｘ２００ 2 13・14

技師室 スリット（S) 1 15

コア- 男子便所 スリット（S) ３００ｘ２５０ 1 16

系統 倉庫 スリット（S) ２００ｘ２００ 1 17

車イス用便所 スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 18

ゴミ置場 スリット（S) ２５０ｘ１５０ 1 19

搬送ステーション スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 20

印刷庫 スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 21

倉庫 スリット（S) ２５０ｘ１５０ 1 29

検体検 成分採血室１ スリット（S) 1 42

査系統 移植検査室 スリット（S) 1 43

検体保存室 スリット（S) 1 44

女子便所 スリット（S) ２００ｘ２００ 1 45

輸血ＨＬＡ検査室 スリット（S) 2 46・47

医事課 スリット（S) 1 48

血液製剤管理室　血液照射室 スリット（S) ２５０ｘ１５０ 1 49

医事課 スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 50

医事課 スリット（S) ２５０ｘ１５０ 2 51・52

医事課 スリット（S) ３００ｘ２５０ 2 53・54

医療安全室１ スリット（S) ２５０ｘ１５０ 1 55

医事課 スリット（S) 1 56

医療安全室２ スリット（S) ２５０ｘ１５０ 2 57・58

前室 スリット（S) ２５０ｘ１５０ 1 59

細胞遺伝検査室 スリット（S) 1 60

フラン室 スリット（S) ４００ｘ３００ 1 61

無菌室 スリット（S) 1 62

試薬室前 スリット（S) ２５０ｘ１５０ 1 63

仮眠室 スリット（S) 1 64
細菌検査 洗浄室 スリット（S) ３００ｘ２５０ 2 65・66

系統 培地室 スリット（S) ２５０ｘ２００ 1 67

微生物検査室 スリット（S) ６００ｘ３００ 2 68・69



本館　屋内　２Ｆ　２／３　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

２Ｆ フラン室 スリット（S) 1 70

ＴＢ菌検査室 スリット（S) 1 71

蛍光顕微鏡室 スリット（S) 1 72

倉庫 スリット（S) 4 73・74・75・76

検体検 77・78・79

査系統 80・81・82

83・84・85

採血室 スリット（S) 3 86・87・88

聴力検査室 スリット（S) 1 89

廊下 スリット（S) ３５０ｘ２００ 4 90・91・92・93
生理検査 ＡＢＩサーモ スリット（S) 1 94

系統 ＥＣＧ スリット（S) 1 95

ＥＣＧ スリット（S) 1 96

ＥＣＧ スリット（S) 1 97

データ処理 スリット（S) 1 98

ＵＣＧ３ スリット（S) 1 99

ＵＣＧ４ スリット（S) 1 100

トレッドミル２ スリット（S) 1 101

トレッドミル３ スリット（S) 1 102

ＵＣＧ　１ スリット（S) 1 103

ＵＣＧ　２ スリット（S) 1 104

ＵＣＧ　（ＴＥＥ） スリット（S) 1 105

トレッドミル１ スリット（S) 1 106

女子便所 スリット（S) ３００ｘ２５０ 1 107

管理 入院受付待合 スリット（S) ２００ｘ１５０ 4 108・109・110・111

系統 予備室 スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 112

女子便所 スリット（S) ２００ｘ２００ 1 113

男子便所 スリット（S) ２００ｘ２００ 1 114

給湯室 スリット（S) ２００ｘ２００ 1 115

電話交換室 スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 116

がん相談支援センター スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 128

師長ミーティング室 スリット（S) ３００ｘ２００ 1 129

入退院センター幹部室 スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 130

休憩室 スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 131

スリット（S) ２００ｘ１５０ 1 132

スリット（S) ２００ｘ２００ 1 133

外来 歯科技工室 スリット（S) 2 134・135

系統 歯科　診察室 スリット（S) 1 136

歯科　診察室 スリット（S) 1 139

歯科　受付 スリット（S) 2 137・138

歯科　診察室 スリット（S) 1 140

検体検査室 スリット（S) 9

入退院センター



本館　屋内　２Ｆ　３／３　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

２Ｆ 歯科　診察室 スリット（S) 1 141

歯科　中廊下 スリット（S) 1 142

女性センター　カンファ スリット（S) 1 143

144・145・146

147・148・149

150・151

女性センター　診察室２１ スリット（S) 1 152

女性センター　診察室２０ スリット（S) 1 153

女性センター　診察室１９ スリット（S) 1 154

女性センター　倉庫 スリット（S) 1 155

女性センター　ＷＣ２ スリット（S) 1 156

女性センター　ＷＣ１ スリット（S) 1 157

女性センター　内診18 スリット（S) 1 158

女性センター　内診17 スリット（S) 1 159

女性センター　内診16 スリット（S) 1 160

女性センター　内診15 スリット（S) 1 161

女性センター　内診14 スリット（S) 1 162

管理 女性センター　内診13 スリット（S) 1 163

系統 女性センター　内診12 スリット（S) 1 164

女性センター　内診11 スリット（S) 1 165

女性センター　受付 スリット（S) 1 166

女性センター　内診10 スリット（S) 1 167

女性センター　内診9 スリット（S) 1 168

女性センター　内診8 スリット（S) 1 169

女性センター　内診7 スリット（S) 1 170

女性センター　内診6 スリット（S) 1 171

女性センター　スタッフ通路1 スリット（S) 2 172・173

女性センター　スタッフ通路2 スリット（S) 2 174・175

顕微鏡室 スリット（S) 1 176

筋電室 スリット（S) 3 177・178・179

脳波室 スリット（S) 2 180・181

脳波室 スリット（S) 2 182・183

合計 153

女性センター　外待合 スリット（S) 8



本館　屋内　３Ｆ　１／３　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

３Ｆ 3C 器材庫 スリット(S) 200×150 1 30

ＡＢ談話ホール スリット(S) 250×200 1 31

3B リネン庫 スリット(S) 200×150 1 32

     浴室 スリット(S) 200×150 1 33

　　 沐浴 スリット(S) 200×150 1 34

     湯沸室 スリット(S) 200×150 1 35

　　加温室 スリット(S) 200×150 1 36

     ３３７号室 スリット(S) 200×150 1 37

     ３３８号室ＷＣ 換気扇 1 38

39・40・41

43・44

　　 ３２３号室ＷＣ 換気扇 1 42

     ナースステーション スリット(S) 200×150 1 45

     車椅子便所 スリット(S) 250×150 1 46

     女子便所 スリット(S) 250×150 1 47

     男子便所 スリット(S) 250×150 1 48

     洗面所 スリット(S) 200×200 1 49

     汚室 スリット(S) 200×150 1 50

　　多目的ＷＣ１ 換気扇 1 51

　　多目的ＷＣ２ 換気扇 1 52

     女子便所 スリット(S) 200×150 2 53・54

   パントリー スリット(S) 200×150 1 55

　　ゴミ置き場 スリット(S) 200×150 1 56

　　搬送ステーション スリット(S) 200×150 1 86

     器材庫 スリット(S) 200×150 1 87

　　医局倉庫 GVS 150×150 1 104

3A 分娩待合 HS 200×200 1

　　スタッフ更衣 HS 150×150 1

　　318WEST HS 200×200 1

　　318EAST HS 200×200 1

　　LDR1 HS 200×200 1

　　LDR2 HS 200×200 1

　　収納庫１ HS 150×150 1

　　分娩室 HS 200×200 1

　　看護師仮眠室２ HS 150×150 1

　　看護師仮眠室１ HS 150×150 1

　　産科医仮眠室２ HS 150×150 1

　　産科医仮眠室１ HS 150×150 1

　　未熟児室 HS 150×150 2

　　沐浴室 HS 150×150 2

　　授乳室 HS 200×200 1

5200×150スリット(S)　　 ３２０～３２４号室



本館　屋内　３Ｆ　２／３　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

３Ｆ 　　ミルク室 HS 150×150 1

　　面談室３ HS 150×150 1

　　新生児室 HS 200×200 2

　　資料制作室 HS 200×200 1

　　エキスパート室 HS 150×150 1

　　看護師控室 HS 200×200 2

　　カンファレンス室 HS 200×200 2

　　診察室２ HS 150×150 1

　　収納庫２ HS 150×150 1

　　LDR４ HS 150×150 1

　　LDR３ HS 150×150 1

　　不潔リネン庫 HS 150×150 1

　　300 HS 200×200 1

　　清潔リネン庫１ HS 150×150 1

　　多目的ホール HS 200×200 2

　　家族お見舞い室 HS 150×150 2

　　306 HS 150×150 1

　　機械浴室前室 HS 150×150 1

　　315 HS 150×150 1

　　316 HS 150×150 1

　　検査室 HS 150×150 1

　　清潔リネン庫２ HS 150×150 1

　　新生児陰圧室 HS 150×150 1

　　器材庫２ HS 200×200 2

　　前室 HS 200×200 1

　　面談室２ HS 150×150 1

　　面談室１ HS 150×150 1

　　307 HS 200×200 1

　　診察室１ HS 150×150 1

　　スタッフステーション HS 200×200 3

　　器材庫１ HS 150×150 1

　　301WC HS 150×150 1

　　302WC HS 150×150 1

　　303WC HS 150×150 1

　　304WC HS 150×150 1

　　多目的トイレ１ HS 150×150 1

　　305WC HS 150×150 1

　　314WC HS 150×150 1

　　313WC HS 150×150 1

　　312WC HS 150×150 1

　　311WC HS 150×150 1



本館　屋内　３Ｆ　３／３　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

３Ｆ 　　310WC HS 150×150 1

　　309WC HS 150×150 1

　　308WC HS 150×150 1

　　多目的トイレ２ HS 200×200 1

　　多目的トイレ３ HS 200×200 1

　　LDR２（US） HS 150×150 1

　　LDR1（US） HS 150×150 1

　　317WC HS 150×150 1

　　WC HS 150×150 1

　　多目的トイレ４ HS 250×250 1

　　汚物洗浄室 HS 250×250 1

　　スタッフWC３ HS 150×150 1

　　スタッフWC２ HS 150×150 1

　　スタッフWC１ HS 150×150 1

　　LDR４（US） HS 150×150 1

　　LDR３（US） HS 150×150 1

　　LDR１ HS 300×300 1

　　LDR３ HS 500×300 1

　　LDR４ HS 500×300 1

　　機械浴室 HS 300×300 1

　　シャワー室３ 天井扇 200×200 1

　　シャワー室２ 天井扇 200×200 1

　　スタッフシャワー室 天井扇 200×200 1

　　シャワー室１ 天井扇 200×200 1

　　特別室シャワー室 天井扇 200×200 1

３ＣＤ談話ホール スリット(S) 200×200 1 145

合計 122



本館　屋内　３Ｆ　１／２　給気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

３Ｆ 3A 分娩前室 VHS 150×150 1

　　分娩待合 VHS 200×200 1

　　LDR１ VHS 200×200 1

　　318WEST VHS 200×200 1

　　318EAST VHS 200×200 1

　　317 VHS 200×200 1

　　LDR２ VHS 200×200 1

　　分娩室 VHS 150×150 1

　　廊下３ VHS 250×250 1

　　資料制作室 VHS 200×200 1

　　エキスパート室 VHS 150×150 1

　　看護師控室 VHS 200×200 2

　　カンファレンス VHS 200×200 2

　　分娩廊下 VHS 200×200 2

　　LDR４ VHS 200×200 1

　　LDR３ VHS 200×200 1

　　看護師仮眠室２ VHS 150×150 1

　　看護師仮眠室１ VHS 150×150 1

　　産科医仮眠室２ VHS 200×200 1

　　産科医仮眠室１ VHS 150×150 1

　　スタッフ通路 VHS 200×200 1

　　スタッフシャワー室 VHS 150×150 1

　　沐浴室 VHS 150×150 1

　　新生児室 VHS 250×250 1

　　授乳室 VHS 200×200 1

　　ミルク室 VHS 150×150 1

　　未熟児室 VHS 200×200 2

　　検査室 VHS 150×150 1

　　新生児陰圧室 VHS 150×150 1

　　廊下６ VHS 150×150 2

　　前室 VHS 200×200 1

　　面談室３ VHS 150×150 1

　　診察室２ VHS 150×150 1

　　スタッフステーション VHS 200×200 3

　　廊下５ VHS 200×200 1

　　シャワー室３ VHS 150×150 1

　　シャワー室２ VHS 150×150 1

　　面談室２ VHS 150×150 1

　　面談室１ VHS 150×150 1

　　廊下２ VHS 200×200 1

　　314 VHS 150×150 1



本館　屋内　３Ｆ　２／２　給気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

３Ｆ 　　313 VHS 150×150 1

　　312 VHS 150×150 1

　　311 VHS 150×150 1

　　310 VHS 150×150 1

　　309 VHS 150×150 1

　　308 VHS 150×150 1

　　307 VHS 200×200 1

　　廊下２ VHS 200×200 1

　　診察室１ VHS 150×150 1

　　廊下５ VHS 200×200 2

　　300 VHS 200×200 1

　　廊下１ VHS 200×200 1

　　301 VHS 150×150 1

　　302 VHS 150×150 1

　　303 VHS 150×150 1

　　304 VHS 150×150 1

　　多目的ホール VHS 200×200 2

　　家族お見舞い室 VHS 150×150 2

　　シャワー室１ VHS 150×150 1

　　廊下１ VHS 200×200 1

　　305 VHS 200×200 1

　　306 VHS 150×150 1

　　315 VHS 150×150 1

　　316 VHS 200×200 1

合計 75



本館　屋内　４Ｆ　１／２　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

４Ｆ ４Ａ　多目的ＷＣ１・２ 天井扇 1 1・2

　　個室ＷＣ　４０３～４０６ 天井扇 4 3・4・5・6

　　ナ－スステ-ション スリット（S） 200ｘ150 1 7

　　車イス便所 スリット（S） 200ｘ150 1 8

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 9

　　男子便所 スリット（S） 300x200 1 10

　　汚物処理室 スリット（S） 200x200 1 11

　　手洗い スリット（S） 300x200 1 12

　　湯沸室 スリット（S） 200x200 1 13

　　浴室 スリット（S） 200ｘ150 1 14

　　清拭室 スリット（S） 200ｘ150 1 15

　　リネン器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 16

　　器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 17

　　パントリ－ スリット（S） 300x200 1 18

　　ゴミ置場 スリット（S） 300x200 1 19

４Ｂ　多目的ＷＣ１・２ 天井扇 2 20・21

　　個室ＷＣ　４２３～４２６ 天井扇 4 22・23・24・25

　　ナ－スステ-ション スリット（S） 200ｘ150 1 26

　　車イス便所 スリット（S） 200ｘ150 1 27

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 28

　　男子便所 スリット（S） 300x200 1 29

　　汚物処理室 スリット（S） 200x200 1 30

　　手洗い スリット（S） 300x200 1 31

　　湯沸室 スリット（S） 200x200 1 32

　　浴室 スリット（S） 200ｘ150 1 33

　　清拭室 スリット（S） 200ｘ150 1 34

　　リネン器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 35

　　器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 36

中央廊下車イス便所 スリット（S） 200x200 2 37・38

4 39・40・41・42

4 43・44・45・46

　　　ラウンジ 天井扇 1 47

　　　更衣室　１・２ 天井扇 2 48・49

　　車イス便所 スリット（S） 200ｘ150 1 50

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 51

　　男子便所 スリット（S） 300x200 1 52

４Ｃ汚物処理室 スリット（S） 200x200 1 53

　　手洗い スリット（S） 300x200 1 54

　　湯沸室 スリット（S） 200x200 1 55

　　浴室 スリット（S） 200ｘ150 1 56

　　脱衣所２ スリット（S） 200x200 1 57

天井扇４Ｃ　当直室　１～８



本館　屋内　４Ｆ　２／２　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

４Ｆ 　　ＵＢ スリット（S） 1 58

　　脱衣所３ スリット（S） 200x200 1 59

　　ＵＢ スリット（S） 1 60

４Ｃ　リネン庫 スリット（S） 200ｘ150 1 61

　　　器材庫 スリット（S） 300x200 1 62

　　　搬送ステーション横倉庫 スリット（S） 200ｘ150 1 63

　　　搬送ステーション横倉 スリット（S） 200ｘ150 1 64

４Ｄスタッフステーション スリット（S） 200ｘ150 1 65

　　車イス便所 スリット（S） 200ｘ150 1 66

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 67

　　男子便所 スリット（S） 300x200 1 68

　　汚物処理室 スリット（S） 200x200 1 69

　　手洗い スリット（S） 300x200 1 70

　　湯沸室 スリット（S） 200x200 1 71

　　浴室 スリット（S） 200ｘ150 1 72

　　清拭室 スリット（S） 200ｘ150 1 73

　　リネン器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 74

　　器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 75

　　小会議室 スリット（S） 200x200 1 76

ＡＢ談話ホール スリット（S） 250x200 1 77

ＣＤ談話ホール スリット（S） 250x200 1 78

合計 77



本館　屋内　５Ｆ　１／２　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

５Ｆ ５Ａ　多目的ＷＣ１・２ 天井扇 2 1・2

　　個室ＷＣ　５０３～５０６ 天井扇 4 3・4・5・6

　　ナ－スステ-ション スリット（S） 200ｘ150 1 7

　　車イス便所 スリット（S） 200ｘ150 1 8

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 9

　　男子便所 スリット（S） 300x200 1 10

　　汚物処理室 スリット（S） 200x200 1 11

　　手洗い スリット（S） 300x200 1 12

　　湯沸室 S 200x200 1 13

　　浴室 スリット（S） 200ｘ150 1 14

　　清拭室 スリット（S） 200ｘ150 1 15

　　リネン器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 16

　　器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 17

　　パントリ－ スリット（S） 300x200 1 18

ゴミ置場 スリット（S） 300x200 1 19

５Ｂ　多目的ＷＣ１・２ 天井扇 2 20・21

　　個室ＷＣ　４２３～４２６ 天井扇 4 22・23・24・25

　　ナ－スステ-ション スリット（S） 200ｘ150 1 26

　　車イス便所 スリット（S） 200ｘ150 1 27

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 28

　　男子便所 スリット（S） 300x200 1 29

　　汚物処理室 スリット（S） 200x200 1 30

　　手洗い スリット（S） 300x200 1 31

　　湯沸室 S 200x200 1 32

　　浴室 スリット（S） 200ｘ150 1 33

　　清拭室 スリット（S） 200ｘ150 1 34

　　リネン器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 35

　　器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 36

中央廊下車イス便所 スリット（S） 200x200 2 37・38

５Ｃ　ラウンジ 天井扇 1 39

　　　更衣室　１・２ 天井扇 2 40・41

　　　カンファレンス 天井扇 300x200 1 42

　　　秘書室 天井扇 200x150 1 43

　　　廊下 S 200x200 3 44・45・46

　　　医局２ スリット（S） 200ｘ150 1 47

　　湯沸室 S 200x200 1 48

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 49

　　男子便所 スリット（S） 300x200 2 50・51

５Ｃ　器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 52

　　　倉庫 スリット（S） 300x200 1 53

　　　搬送ステーション横倉庫 スリット（S） 200ｘ150 1 54



本館　屋内　５Ｆ　１／２　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

５Ｆ ５C　搬送ステーション横倉 スリット（S） 200ｘ150 1 55

５Ｄ　臨床試験管理センター スリット（S） 200ｘ150 1 56

　　車イス便所 スリット（S） 200ｘ150 1 57

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 58

　　男子便所 スリット（S） 300x200 1 59

　　汚物処理室 スリット（S） 200x200 1 60

　　手洗い スリット（S） 300x200 1 61

　　湯沸室 S 200x200 1 62

　　浴室 スリット（S） 200ｘ150 1 63

　　清拭室 スリット（S） 200ｘ150 1 64

　　リネン器材庫 スリット（S） 200ｘ150 1 65

　　器材庫 スリット（S） 200ｘ150 2 66・67

ＡＢ談話ホール スリット（S） 250x200 1 68

ＣＤ談話ホール スリット（S） 250x200 1 69

合計 69



本館　屋内　６Ｆ　１／２　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

６Ｆ 4 1・3・5・7

4 9・11・13・15

4 2・4・6・8

4 10・12・14・16

　　浴室 スリット（S） 200x150 1 17

　　清拭室 スリット(S) 200x150 1 18

　　６１６・６０３ スリット(S) 200x150 2 19・20

　　スタッフステーション スリット（S） 200x150 1 21

　　車椅子便所 スリット（S） 200x150 1 22

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 23

　　男子便所 スリット（S） 300x200 2 24・25

　　汚物処理室 スリット（S） 200x200 1 26

　　６１２～６１５ スリット(S) 200x150 4 27・28・29・30

　　６０１・６０２ スリット(S) 200x150 2 31・32

　　器材庫便所 スリット（S） 200x150 1 33

　　前室 スリット（S） 200x150 1 34

　　清潔器材室 スリット（S） 200x150 1 35

　　不潔器材庫 スリット（S） 200x150 1 36

　　パントリ－ スリット（S） 300x200 1 37

　　ゴミ置場 スリット（S） 300x200 1 38

　　相談室前廊下 スリット（S） 300x200 1 39

ABカンファレンス スリット（S) 200x200 1 40

スリット(S) 200x150 4 41・42・43・44

スリット(S) 200x150 3 45・46・47

スリット(S) 200x150 3 48・49・50

　　スタッフステーション スリット（S） 200x150 1 51

　　浴室 スリット(S) 200x150 2 52・53

　　清拭室 スリット(S) 200x150 2 54・55

　　車椅子便所 スリット（S） 300x200 1 56

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 57

　　男子便所 スリット（S） 200x200 2 58・59

　　汚物処理室 スリット（S） 200x150 1 60

　　６２１・６２２ スリット（S） 200x150 2 61・62

　　６３２～６３５号室 スリット（S） 200x150 4 63・64・65・66

　　食堂談話室 スリット（S） 200x200 2 67・69

　　倉庫 スリット（S） 200x150 1 70

　　前室 スリット（S） 200x150 1 71

　　リネン庫 スリット（S） 200x150 1 72

　　不潔器材庫 スリット（S） 200x150 1 73

　　器材庫 スリット（S） 200x150 1 74

　　中央廊下便所 スリット（S） 300x200 2 75・76

200x200HS

200x200HS

６Ａ ６０４～６１１　ＷＣ

６Ｂ  ６２３～６３１・６３６号室



本館　屋内　６Ｆ　１／２　排気口清掃リスト 別表4-1

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

６Ｆ ６Ｃ多目的ＷＣ　１・２ 天井扇 2 77・78

　　６４３～６４６ＷＣ 天井扇 4 79・80・81・82

　　スタッフステーション スリット（S） 200x150 1 83

　　車イス便所 スリット（S） 200x150 1 84

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 85

　　男子便所 スリット（S） 200x200 2 86・87

　　汚物流 スリット（S） 200x200 1 88

　　湯沸室 スリット（S） 200x200 1 89

　　浴室 スリット（S） 200x150 1 90

　　清拭室 スリット（S） 200x150 1 91

　　器材庫 スリット（S） 200x150 2 92・94

　　リネン庫 スリット（S） 200x150 1 93

　　搬送ステ－ション スリット（S） 250x200 1 95

　　倉庫 スリット（S） 200x150 1 96

６Ｄ　６６８～６７２　ＷＣ スリット（S） 200x150 5 97・98・99・100・101

　　　６６５～６６７　ＷＣ スリット（S） 200x150 3 102・104・105

　　　667 スリット（S） 200x150 1 103

　　スタッフステーション スリット（S） 200x150 1 106

　　車イス便所 スリット（S） 200x150 1 107

　　女子便所 スリット（S） 300x200 1 108

　　男子便所 スリット（S） 200x200 2 109・110

　　汚物流 スリット（S） 200x200 1 111

　　湯沸室 スリット（S） 200x200 1 112

　　浴室 スリット（S） 200x150 1 113

　　清拭室 スリット（S） 200x150 1 114

　　器材庫 スリット（S） 200x150 1 115・117

　　リネン庫 スリット（S） 200x150 1 116

合計 115



北館　屋内 ＢＦ　　排気口清掃リスト 別表4-2

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

ＢＦ 中央監視室 ＨＳ ２００ｘ２００ 2 1・2

仮眠室　前室 ＨＳ ２００ｘ２００ 2 3・4

男子休憩室 ＨＳ ２００ｘ２００ 4 5・6・7・8

女子休憩室 ＨＳ ２００ｘ２００ 3 9・10・11

女子更衣室 ＦＶ－１ 1 12

仮眠室　　　　　　　　　　便所 ＦＶ－４ 1 13

合計 13



１／２ 別表4-2

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

１Ｆ 守衛室　　　　　　　　　　　便所 ＦＶ－１ 1 1

中央処置待合ホール奥　便所 ＦＶ－４ 1 2

中央処置室 ＨＳ 5 3・4・5・6・7

区画　Ａ ＨＳ 2 8・9

区画　Ｂ ＨＳ 2 10・11

区画　Ｃ ＨＳ 2 12・13

区画　Ｄ ＨＳ 2 14・15

区画　Ｅ ＨＳ 3 16・17・18

区画　Ｆ ＨＳ 3 19・20・21

区画　Ｇ ＨＳ 2 22・23

区画　Ｈ ＨＳ 2 24・25

通路 ＨＳ 4 26・27・28・29

スタッフ　ステーション　２ ＨＳ 1 30

調剤室 ＨＳ 2 31・32

多目的　ＷＣ ＨＳ 1 33

汚室 ＨＳ 1 34

通路　1 ＨＳ 1 35

多目的　ＷＣ　１ ＨＳ 1 36

男子　ＷＣ ＨＳ 1 37

女子　ＷＣ ＨＳ 2 38・39

スタッフ　ステーション　１ ＨＳ 2 40・41

処置室　１ ＨＳ 1 42

カンファレンス　１ ＨＳ 2 43・44

倉庫・リネン庫 ＨＳ 1 45

乳腺検査室 ＨＳ 1 46

甲状腺検査 ＨＳ 1 47

腹部ＵＳ検査 ＨＳ 2 48・49

中通路 ＨＳ 1 50

レポート作成室 ＨＳ 1 51

受付 ＨＳ 1 52

マンモグラフティー室 ＨＳ 1 53

超音波検査室　２ ＨＳ 1 54

ＥＶ前通路 ＨＳ 2 55・56

処置室　２ ＨＳ 1 57

ＷＣ ＨＳ 2 58・59

診療内科　心臓相談室 ＨＳ 1 60

　　　　　　　心臓診察室 ＨＳ 1 61

診察室　１ 1 62

循環器　１ 1 63

循環器　２ 1 64

循環器　３ 1 65

循環器　４ 1 66

北館　屋内 １Ｆ　　排気口清掃リスト



２／２ 別表4-2

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

１Ｆ 診療内科　受付 1 67

循環器センター　中待 2 68・69

循環器センター　受付 1 70

多目的　ＷＣ　 1 71

男子　ＷＣ 2 72・73

女子　ＷＣ 2 74・75

総合診療科　処置室　1 1 76

　　　　　　　　 診察室　2 1 77

　　　　　　　　 診察室　3 1 78

　　　　　　　　 診察室　4 1 79

　　　　　　　　 前室 2 80・81

合計 81

北館　屋内 １Ｆ　　排気口清掃リスト



北館　屋内 ２Ｆ　　排気口清掃リスト 別表4-2

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

２Ｆ ＨＳ ３００ｘ３００ 1 1

ＨＳ ２００ｘ２００ 1 2

機能評価室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 3

運動療法室 ＨＳ ３００ｘ３００ 4 4・5・6・7

言語療法室　　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 8

言語療法室　　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 9

防音室 ＨＳ ５００ｘ５００ 1 10

ＨＳ ２００ｘ２００ 1 11

防音操作室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 12

更衣室　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 13

水治療法室 ＨＳ ２００ｘ２００ 2 14・15

ＨＳ １２００ｘ２００ 2 16・17

更衣室　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 18

シャワー室 ＨＳ ２００ｘ２００ 2 19・20

作業療法室 ＨＳ ３００ｘ３００ 2 21・22

木工室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 23

器材室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 24

面談室　　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 25

面談室　　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 26

個人面談室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 27

日常訓練室 ＨＳ ３００ｘ３００ 1 28

和室 ＣＬ （３）１０００Ｌ 1 29

研修室 ＨＳ ２００ｘ２００ 2 30・31

男子便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 2 32・33

女子便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 2 34・35

車椅子便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 36

化粧コーナー ＦＶ－３ 1 37

車椅子トイレ ＦＶ－４ 1 38

浴室 ＦＶ－１ 1 39

便所コーナー ＦＶ－３ 1 40

日常訓練室 レンジフード 訓練用 1 41

合計 41

物理療法室



１／２ 別表4-2

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

３Ｆ ７０１号室 ＨＳ ３００ｘ３００ 1 1

バス ＨＳ ２００ｘ２００ 1 2

７１５号室　　　　　　　　　 バス ＨＳ ２００ｘ２００ 1 3

７１６・７１７・７１８号室　　バス ＨＳ ２００ｘ２００ 3 4・5・6

７１４号室　　　　　　　　　便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 7

前廊下 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 8

ナース　ステーション ＨＳ ３００ｘ３００ 2 9・10

特殊浴室 ＨＳ ３００ｘ３００ 1 11

ＵＢ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 12

廊下 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 13

湯沸室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 14

汚室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 15

患者便所　　　Ａ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 16

患者便所　　　Ｂ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 17

職員便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 18

車椅子便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 19

７０１号室　　　　　ユニットバス ＦＶ－２ 1 20

便所 Ｆ－１ 1 21

７０２号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 22

便所 Ｆ－１ 1 23

７０３号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 24

便所 Ｆ－１ 1 25

７０４号室 ＦＶ－２ 2 26・27

７０５号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 28

便所 Ｆ－１ 1 29

７０６号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 30

便所 Ｆ－１ 1 31

７０７号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 32

便所 Ｆ－１ 1 33

７０８号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 34

便所 Ｆ－１ 1 35

７０９号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 36

便所 Ｆ－１ 1 37

７１０号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 38

便所 Ｆ－１ 1 39

７１１号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 40

便所 Ｆ－１ 1 41

７１２号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 42

便所 Ｆ－１ 1 43

７１３号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 44

便所 Ｆ－１ 1 45

北館　屋内 ３Ｆ　　排気口清掃リスト



２／２ 別表4-2

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

３Ｆ ７１５号室　　　　　　 ＦＶ－３ 1 46

便所 Ｆ－１ 1 47

談話コーナー ＦＶ－５ 2 48・49

７１６号室　　　　　　 ＦＶ－２ 2 50・51

便所 Ｆ－１ 1 52

７１７号室　　　　　　 ＦＶ－２ 2 53・54

便所 Ｆ－１ 1 55

７１８号室　　　　　　 ＦＶ－２ 2 56・57

便所 Ｆ－１ 1 58

面談室 ＦＶ－１ 1 59

カンファレンス ＦＶ－２ 1 60

リネン庫 ＦＶ－１ 1 61

７１９号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 62

便所 Ｆ－１ 1 63

７２０号室　　　　　　 ＦＶ－３ 1 64

ユニットバス ＦＶ－２ 1 65

７２１号室　　　　　　 ＦＶ－３ 1 66

ユニットバス ＦＶ－２ 1 67

７２２号室　　　　　　 ＦＶ－２ 1 68

便所 Ｆ－１ 1 69

器材庫 ＦＶ－１ 1 70

合計 70

北館　屋内 ３Ｆ　　排気口清掃リスト



１／２ 別表4-2

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

４Ｆ ７３１号室 ＨＳ ３００ｘ３００ 1 1

バス ＨＳ ２００ｘ２００ 1 2

７４５号室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 3

７４６・７４７・７４８号室 ＨＳ ２００ｘ２００ 3 4・5・6

７４４号室　　　　　　　　　便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 7

前廊下 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 8

ナース　ステーション ＨＳ ３００ｘ３００ 2 9・10

特殊浴室 ＨＳ ３００ｘ３００ 1 11

ＵＢ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 12

廊下 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 19

湯沸室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 13

汚室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 14

患者便所　　　Ａ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 15

患者便所　　　Ｂ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 16

職員便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 17

車椅子便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 18

７３１号室　　　　　ユニットバス ＦＶ－２ 1 20

便所 Ｆ－１ 1 21

７３２号室 ＦＶ－２ 1 22

便所 Ｆ－１ 1 23

７３３号室 ＦＶ－２ 1 24

便所 Ｆ－１ 1 25

７３４号室 ＦＶ－２ 2 26・27

７３５号室 ＦＶ－２ 1 28

便所 Ｆ－１ 1 29

７３６号室 ＦＶ－２ 1 30

便所 Ｆ－１ 1 31

７３７号室 ＦＶ－２ 1 32

便所 Ｆ－１ 1 33

７３８号室 ＦＶ－２ 1 34

便所 Ｆ－１ 1 35

７３９号室 ＦＶ－２ 1 36

便所 Ｆ－１ 1 37

７４０号室 ＦＶ－２ 1 38

便所 Ｆ－１ 1 39

７４１号室 ＦＶ－２ 1 40

便所 Ｆ－１ 1 41

７４２号室 ＦＶ－２ 1 42

便所 Ｆ－１ 1 43

７４３号室 ＦＶ－２ 1 44

便所 6 1 45

北館　屋内 ４Ｆ　　排気口清掃リスト



２／２ 別表4-2

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

４Ｆ ７４５号室 ＦＶ－２ 1 46

便所 Ｆ－１ 1 47

談話コーナー ＦＶ－５ 2 48・49

７４６号室 ＦＶ－２ 2 50・51

便所 Ｆ－１ 1 52

７４７号室 ＦＶ－２ 2 53・54

便所 Ｆ－１ 1 55

７４８号室 ＦＶ－２ 2 56・57

便所 Ｆ－１ 1 58

面談室 ＦＶ－１ 1 59

カンファレンス ＦＶ－２ 1 60

リネン庫 ＦＶ－１ 1 61

７４９号室 ＦＶ－２ 1 62

便所 Ｆ－１ 1 63

７５０号室 ＦＶ－３ 1 64

ユニットバス ＦＶ－２ 1 65

７５１号室 ＦＶ－３ 1 66

ユニットバス ＦＶ－２ 1 67

７５２号室 ＦＶ－２ 1 68

便所 ＦＶ－１ 1 69

器材庫 ＦＶ－１ 1 70

合計 70

北館　屋内 ４Ｆ　　排気口清掃リスト



北館　屋内　５Ｆ　１／２　排気口清掃リスト 別表4-2

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

５Ｆ ７６１号室　　　　　　　　　バス ＨＳ ２００ｘ２００ 1 1

家族控室 ＣＬ （３）１０００Ｌ 2 2・3

ナースステーション ＨＳ ２００ｘ２００ 2 4・5

特殊浴室前廊下 ＨＳ ３００ｘ３００ 1 6

特殊浴室 ＨＳ ３００ｘ３００ 1 7

リネン庫 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 8

洗濯乾燥室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 9

汚室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 10

職員便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 11

患者便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 12

車椅子便所 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 13

ゴミ置場 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 14

７６１号室 ＦＶ－４ 1 15

ユニットバス ＦＶ－２ 1 16

便所 Ｆ－1 1 17

家族控室 ＦＶ－1 2 18・19

踏込 ＦＶ－２ 1 20

普通浴室 ＦＶ－８ 1 21

脱衣室 子供ファン 1 22

７６２号室 ＦＶ－２ 1 23

便所 Ｆ－1 1 24

７６３号室 ＦＶ－２ 1 25

便所 Ｆ－1 1 26

７６４号室 ＦＶ－２ 1 27

便所 Ｆ－1 1 28

７６５号室 ＦＶ－２ 1 29

便所 Ｆ－1 1 30

７６６号室 ＦＶ－２ 1 31

便所 Ｆ－1 1 32

７６７号室 ＦＶ－２ 1 33

便所 Ｆ－1 1 34

７６８号室 ＦＶ－２ 1 35

便所 Ｆ－1 1 36

７６９号室 ＦＶ－２ 1 37

便所 Ｆ－1 1 38

７７０号室 ＦＶ－２ 1 39

便所 Ｆ－1 1 40

７７１号室 ＦＶ－２ 1 41

便所 Ｆ－1 1 42

７７２号室 ＦＶ－２ 1 43

便所 Ｆ－1 1 44



北館　屋内　５Ｆ　１／２　排気口清掃リスト 別表4-2

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

５Ｆ ７７３号室 ＦＶ－２ 1 45

便所 Ｆ－1 1 46

７７４号室 ＦＶ－２ 1 47

便所 Ｆ－1 1 48

談話コーナー ＦＶ－５ 1 49

７７５号室 ＦＶ－２ 1 50

便所 Ｆ－1 1 51

７７６号室 ＦＶ－４ 1 52

ユニットバス ＦＶ－２ 1 53

７７７号室 ＦＶ－４ 1 54

ユニットバス ＦＶ－２ 1 55

７７８号室 ＦＶ－４ 1 56

ユニットバス ＦＶ－２ 1 57

７７９号室 ＦＶ－４ 1 58

ユニットバス ＦＶ－２ 1 59

７８０号室 ＦＶ－２ 1 60

便所 Ｆ－1 1 61

カンファレンス ＦＶ－１ 1 62

倉庫 ＦＶ－１ 1 63

ダイニング レンジフード 2 64・65

面談室 ＦＶ－１ 1 66

談話リビング ＦＶ－３ 2 67・68

パントリー ＦＶ－５ 1 69

合計 69



  北館　屋内　６Ｆ　排気口清掃　リスト 別表4-2

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

６Ｆ ＦＶ－１ 1 29

ＦＶ－６ 4 30・31・32・33

ＦＶ－４ 2 34・35

ＦＶ－１ 1 36

談話コーナー ＦＶ－５ 2 37・38

合計 10

図書室



１／２ 別表4-3

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

1Ｆ ＜救急＞

処置室1,2,3,4 ＨＳ 300×300 4 1・2・3・4

汚物処理 ＨＳ 200×200 1 5

カンファレンス ＨＳ 250×250 1 6

家族控え室 ＨＳ 200×200 1 7

救急ホール ＨＳ 200×200 1 8

Ｄｒカンファレンス ＨＳ 200×200 1 9

病室1Ｂ（Ｇ101、102） ＨＳ 200×200 2 10・11

病室4Ｂ ＨＳ 200×200 1 12

多目的 ＨＳ 200×200 3 13・14・15

ＷＣ1 換気扇 1 16

器材 ＨＳ 200×200 1 17

仮眠室1・2 ＨＳ 200×200 2 18・19

Ｄｒ待機 ＨＳ 200×200 1 20

受付 ＨＳ 200×200 1 21

スタッフ通路 ＨＳ 200×200 1 22

ＷＣ1 ＨＳ 200×200 1 23

師長室 ＨＳ 200×200 1 24

診察室1・2・3 ＨＳ 200×200 3 25・26・27

緊急手術室 ＨＳ 200×200 3 28・29・30

処置 ＨＳ 200×200 1 31

感染性診察室 ＨＳ 250×250 1 32

待合ホール ＨＳ（フィルター付） 1500ｘ300 1 33

放射線待合 ＨＳ 300×300 1 34

感染性診察室外 ＨＳ 200×200 1 35

男子ＷＣ ＨＳ 250×250 2 36・37

女子ＷＣ ＨＳ 250×250 2 38・39

多目的ＷＣ2 ＨＳ 200×200 1 40

医療用ＥＶホ－ル ＨＳ 200×200 1 41

ＣＴ室4 ＨＳ 500×500 3 42・43・44

ＣＴ室4 ＨＳ 300×300 1 45

ＣＴ室1 ＨＳ 800×600 2 46・47

ＣＴ室1 ＨＳ 200×200 1 48

操作（ＣＴ室1） ＨＳ（フィルター付） 400×400 1 49

ＣＴ室2 ＨＳ 800×600 2 50・51

ＣＴ室2 ＨＳ 200×200 1 52

操作（ＣＴ室2,3） ＨＳ（フィルター付） 400×400 1 53

操作（ＣＴ室2,3） ＨＳ 200×200 1 54

ＣＴ室3 ＨＳ 1400×700 1 55

ＣＴ室3 ＨＳ 250×250 1 56

検査・処置エリア ＨＳ 350×350 1 57

受付（放射線） ＨＳ 200ｘ200 1 58

読影室 ＨＳ（フィルター付） 400ｘ400 1 59

読影室 ＨＳ 250ｘ250 1 60

循環器病センター　屋内　1Ｆ　排気口清掃箇所　リスト



２／２ 別表4-3

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

１Ｆ 女子更衣室 ＨＳ 200ｘ200 1 61

男子更衣室 ＨＳ 200ｘ200 1 62

機械室2 ＨＳ 200ｘ200 1 63

ＭＲＩ室1 ＨＳ 450ｘ450 1 64

ＭＲＩ室1 ＨＳ 250ｘ250 1 65

操作（ＭＲＩ室1、2） ＨＳ（フィルター付） 550×550 1 66

操作（ＭＲＩ室1、2） ＨＳ 200ｘ200 1 67

ＭＲＩ室2 ＨＳ 800ｘ500 1 68

ＭＲＩ室2 ＨＳ 250ｘ250 1 69

ＭＲＩ室3 ＨＳ 800ｘ500 1 70

ＭＲＩ室3 ＨＳ 1 71

操作（ＭＲＩ室1） ＨＳ 200ｘ200 1 72

機械室1 ＨＳ（フィルター付） 200ｘ200 1 73

合計 73

循環器病センター　屋内　1Ｆ　排気口清掃箇所　リスト



循環器病センター　屋内　2Ｆ　排気口清掃箇所　リスト 別表4-3

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

２Ｆ 心カテＣＰＵ室３ HS 200x200 1 1

心カテ操作ホール２ HS 350x350 2 ４・５

心カテ室３ HS 350x350 2 ６・７

サーバー室 HS 200x200 1 8

ＩＶＲ室２ HS 250x250 1 9

ＩＶＲ操作ホール HS 450x450 2 １０・１１

ＩＶＲ操作ホール HS 200x200 1 12

ＩＶＲ室１ HS 300x300 2 １３・１４

ＩＶＲ室１ HS 200x200 1 15

ＩＶＲ　ＣＰＵ室 HS 200x200 1 16

救急前室 HS 250x250 2 １７・１８

心カテ室１ HS 550x550 1 19

心カテ操作ホール１ HS 400x400 2 ２０・２１

心カテ室２ HS 550x550 1 22

器材準備コーナー HS 300x300 2 ２３・２４

廃棄物保管庫 HS 200x200 1 25

廊下２ HS 400x400 2 ２６・２７

28・29・30・31

32・33・34・35

36・37・38

スタッフステーション HS 200x200 1 39

心カテＣＰＵ室1 HS 200x200 1 40

心カテＣＰＵ室2 HS 200x200 1 41

説明室 HS 200x200 1 42

カンファレンス室１ HS 200x200 1 43

ラウンジ HS 200x200 2 44・45

畳コーナー HS 200x200 1 46

患者図書室 HS 200x200 1 47

男子スタッフ更衣室 HS 200x200 1 48

ＳＵ HS 200x200 1 49

女子スタッフ更衣室 HS 200x200 1 50

ＳＵ HS 200x200 1 51

多目的ＷＣ HS 200x200 1 52

ＷＣ HS 200x200 1 53

特殊ドック室 HS 200x200 1 54

医療用ＥＶホール HS 200x200 1 55

合計 53

リカバリー　１～１１ HS 200x200 11



循環器病センター　屋内　3Ｆ　排気口清掃箇所　リスト 別表4-3

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

３F 救急前室 HS ２００×２００ 1 1

カンファレンス室２ HS ２００×２００ 1 2

3・4・5

6・7・8

CCU室（７、８） HS ２００×２００ 2 9・10

11・12・13

14・15・16

前室 HS ２００×２００ 1 17

多目的WC2 HS ２００×２００ 1 18

スタッフステーション HS ２００×２００ 1 19

汚物処理室 HS ３００×３００ 1 20

食事、準備コーナー HS ２００×２００ 1 21

器材コーナー HS ２００×２００ 1 22

処置コーナー HS ２００×２００ 1 23

WC２ HS ２００×２００ 1 24

25・26・27

28・29・30

薬剤室 HS ２００×２００ 1 31

ME室 HS ２００×２００ 1 32

スタッフWC1 HS ２００×２００ 1 33

スタッフWC2 HS ２００×２００ 1 34

SU HS ２００×２００ 1 35

当直室１、２ HS ２００×２００ 2 36・37

ケア準備検査コ－ナ－ HS ２００×２００ 1 38

説明室１、２ HS ２００×２００ 2 39・40

洗浄室 HS ２００×２００ 1 41

器材清潔リネン室 HS ２００×２００ 1 42

カンファレンス室１ HS ２００×２００ 2 43・44

家族宿室２ HS ２００×２００ 1 45

家族ラウンジ HS ２００×２００ 1 46

パントリー HS ２００×２００ 1 47

守衛仮眠室１～３ HS ２００×２００ 3 48・49・50

多目的WC HS ２００×２００ 1 51

WC HS ２００×２００ 1 52

医療用EVホール HS ２００×２００ 1 53

自販機コ－ナ－ HS ２００×２００ 1 54

合計 54

CCU室（１～６） HS ２００×２００ 6

CCU室（９～１４） HS ２００×２００ 6

病室２B（G３０１～G３０６） HS ２００×２００ 6



循環器病センター　屋内　4Ｆ　排気口清掃箇所　リスト 別表4-3

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

４Ｆ 〈病棟〉

病室１B（G４１４～４１６）WC HS ２００×２００ 3 1・2・3

病室１B（G４１４～４１６）SU HS ２００×２００ 3 4・5・6

病室S１B（G４１１～４１３）ＷＣ HS ２００×２００ 3 7・8・9

病室S１B（G４１１～４１３）ＳＵ HS ２００×２００ 3 10・11・12

13・14・15

16・17・18

19・20・21・22

デイルーム HS ２００×２００ 1 23

24・25・26

27・28・29

病室１B（G４２３）未熟児室ＷＣ HS ２００×２００ 1 30

病室１B（G４２３）未熟児室ＳＵ HS ２００×２００ 1 31

多目的WC HS ２００×２００ 1 32

洗髪・シャワー室 HS ２００×２００ 1 33

洗濯コーナー HS ２００×２００ 1 34

SU HS ２００×２００ 1 35

WC HS ２００×２００ 1 36

WC HS ２００×２００ 2 37・38

WC HS ２００×２００ 1 39

WC HS ２００×２００ 1 40

WC HS ２００×２００ 2 41・42

WC HS ２００×２００ 1 43

カンファレンス室 HS ２００×２００ 1 44

パントリー HS ２００×２００ 1 45

スタッフステーション HS ２００×２００ 2 46・47

汚物処ケア理準備室 HS ２００×２００ 2 48・49

処置室 HS ２００×２００ 1 50

師長 HS ２００×２００ 1 51

相談室１、２ HS ２００×２００ 2 52・53

スタッフWC HS ２００×２００ 1 54

倉庫 HS ２００×２００ 1 55

医療用EVホール HS ２００×２００ 1 56

合計 56

病室S２B（G４０１～４１０）ＷＣ HS ２００×２００ 10

病室２B（G４１７～４２２）ＷＣ HS ２００×２００ 6



循環器病センター　屋内　5Ｆ　排気口清掃箇所　リスト 別表4-3

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

５Ｆ 病室１Ｂ（Ｇ５１４～５１６）ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 3 1・2・3

病室１Ｂ（Ｇ５１４～５１６）ＳＵ ＨＳ ２００×２００ 3 4・5・6

病室Ｓ１Ｂ（Ｇ５１２～Ｇ５１３）ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 2 7・8

病室Ｓ１Ｂ（Ｇ５１２～Ｇ５１３）ＳＵ ＨＳ ２００×２００ 2 9・10

11・12・13

14・15・16

17・18・19

20・21

デイルーム ＨＳ ２００×２００ 1 22

23・24・25

26・27・28

病室１Ｂ（Ｇ５２３）ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 1 29

病室１Ｂ（Ｇ５２３）ＳＵ ＨＳ ２００×２００ 1 30

多目的ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 1 31

洗髪・シャワー室 ＨＳ ２００×２００ 1 32

洗濯コーナー ＨＳ ２００×２００ 1 33

ＳＵ ＨＳ ２００×２００ 1 34

ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 3 35・36・37

ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 4 38・39・40・41

ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 1 42

カンファレンス室 ＨＳ ２００×２００ 1 43

パントリー ＨＳ ２００×２００ 1 44

スタッフステーション ＨＳ ２００×２００ 2 45・46

汚物処理準備室 ＨＳ ２００×２００ 2 47・48

処置室 ＨＳ ２００×２００ 1 49

師長 ＨＳ ２００×２００ 1 50

相談室１、２ ＨＳ ２００×２００ 2 51・52

スタッフＷＣ ＨＳ ２００×２００ 1 53

倉庫 ＨＳ ２００×２００ 1 54

医療用ＥＶホール ＨＳ ２００×２００ 1 55

合計 55

病室2B（G501～511）WC ＨＳ ２００×２００ 11

病室２Ｂ（Ｇ５１７～Ｇ５２２）ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 6



循環器病センター　屋内　6Ｆ　排気口清掃箇所　リスト 別表4-3

各階 設置場所 機種 サイズ 個数 番号

６Ｆ つつじホール スリット（Ｓ付） ４００×１０００　２×２ 2 1・2

つつじホール スリット（Ｓ付） ５００×８５０　×２ 2 3・4

倉庫２ ＨＳ ２００×２００ 1 5

第１会議室 ＨＳ ２５０×２５０ 1 6

ボランティアﾙｰﾑ ＨＳ ２５０×２５０ 1 7

倉庫 ＨＳ ２００×２００ 1 8

男子ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 3 9・10・11

女子ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 2 12・13

多目的ＷＣ ＨＳ ２００×２００ 1 14

臨床研究教育講義室 ＨＳ ２００×２００ 4 15・16・17・18

医局ラウンジ ＨＳ ３００×３００ 1 34

合計 19



ＰＥＴセンター　屋内　１Ｆ　排気口清掃箇所リスト 別表4-4

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

１Ｆ

前室　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 1

ＨＳ ３００ｘ３００ 1 2

廊下　２ ＨＳ ３００ｘ３００ 1 3

汚染検査室　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 4

職員便所　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 5

倉庫　１ ＨＳ ８５０ｘ８５０ 1 6

ポーチ ＨＳ ３００ｘ３００ 1 7

デリバリースペース ＨＳ １０００ｘ２００ 1 8

女子便所 天井扇 ＶＦ２５ 1 9

男子便所 天井扇 ＶＦ２５ 1 10

合計 10

管理区域　



ＰＥＴセンター　屋内　２Ｆ　排気口清掃箇所リスト 別表4-4

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

２Ｆ

待合ホール１ ＢＬ－Ｄ １０００Ｌ 3 1・2・3

ＢＬ－Ｄ ２０００Ｌ 4 4・5・6・7

ＲＩ管理室 ＨＳ ４５０ｘ４５０ 1 8

ＰＥＴ室　１ ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 9

ＰＥＴ室　２ ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 10

ＰＥＴ室　３ ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 11

操作室　２ ＨＳ ２５０ｘ２５０ 1 12

ＨＳ ２００ｘ２００ 3 13・14・15

職員便所　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 16

血液検査室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 17

待合ホール２ ＢＬ－Ｄ １０００Ｌ 1 18

問診室　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 19

問診室　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 20

処置室　１ ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 21

陽電子待機室　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 22

陽電子待機室　２ ＨＳ ３００ｘ３００ 1 23

車椅子用更衣室　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 24

汚染検査室　２　ＳＵ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 25

回復,ディレードイメージング室　１ ＨＳ ２５０ｘ２５０ 1 26

男子検査後更衣室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 27

女子検査後更衣室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 28

男子検査前更衣室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 29

女子検査前更衣室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 30

廊下　３ ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 31

ＨＳ ２００ｘ２００ 3 32・33・34

多目的便所　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 35

多目的便所　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 36

便所　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 37

女子便所 天井扇 1 38

男子便所 天井扇 1 39

湯沸室 天井扇 1 40

合計 40

非管理区域　　

管理区域　



ＰＥＴセンター　屋内　３Ｆ　排気口清掃箇所リスト 別表4-4

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

３F

事務・受付 ＢＬ－Ｄ ２０００Ｌ 1 1

放射線管理室 ＢＬ－Ｄ ２０００Ｌ 1 2

待合ホール４ ＢＬ－Ｄ １０００Ｌ 1 3

予備室　５ ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 4

体外計測室２ ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 5

器材庫 ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 6

読影室　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 2 7・8

操作室　３ ＨＳ ２５０ｘ２５０ 1 9

ＨＳ ２００ｘ２００ 3 10・11・12

職員便所　３ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 13

スタッフ控室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 14

待合ホール　３ ＢＬ－Ｄ １０００Ｌ 1 15

ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 16

リネン庫　３ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 17

問診室　３ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 18

準備室 ＨＳ ２００ｘ２００ 1 19

ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 20

処置室　２ ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 21

予備室　４ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 22

安静室　２ ＨＳ ３００ｘ３００ 1 23

体外計測室　１　負荷室 ＨＳ ３００ｘ３００ 1 24

廊下　４ ＨＳ ３５０ｘ３５０ 1 25

ＨＳ ２００ｘ２００ 3 26・27・28

多目的便所　１ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 29

多目的便所　４ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 30

便所　２ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 31

便所　３ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 32

汚染検査室　ＵＢ ＨＳ ２００ｘ２００ 1 33

患者待合室 ＨＳ ３００ｘ３００ 1 34

女子便所　３ 天井扇 1 35

男子便所　３ 天井扇 1 36

合計 36

管理区域　

非管理区域　　



保育所　　　排気口リスト 別表4-5

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

１Ｆ １歳児保育室 ＨＳ ３００×３００ 1 1

幼児用 天井扇 1 2

２歳児保育室 ＨＳ ３００×３００ 1 3

０歳児保育室 ＨＳ ２５０×２５０ 1 4

病児室 天井扇 1 5

外来用トイレ 天井扇 1 6

厨房倉庫・通路 天井扇 1 7

厨房トイレ 天井扇 1 8

サンルーム ＨＳ ３００×３００ 1 18

沐室 天井扇 1 19

１Ｆ小計 10

２Ｆ ５歳児保育室 ＨＳ ３００×３００ 1 9

プレイルーム ＨＳ ２５０×２５０ 1 10

４歳児保育室 ＨＳ ２５０×２５０ 2 11・12

職員用トイレ 天井扇 1 13

ロッカールーム 天井扇 1 14

ＷＣ 天井扇 1 15

ＷＣ 天井扇 1 16

３歳児保育室 ＨＳ ４００×２００ 1 17

２Ｆ小計 9

合計 19



カルテ庫棟　　　排気口リスト 別表4-5

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

カルテ庫 ＨＳ 16 1～16

合計 16



サーバー棟　　排気口リスト 別表4-5

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

倉庫・作業室 ＨＳ ２００×２００ 1 1

女子便所 ＨＳ ２００×２００ 1 2

男子便所 ＨＳ ２００×２００ 2 3・4

倉庫・作業室 ＨＳ ５５０×５５０ 1 5

サーバー室 ＨＳ ５５０×５５０ 1 6

サーバー室 ＨＳ ２００×２００ 1 7

サーバー室 ＨＳ ３５０×８００ 1 8

合計 8



旧本部棟　　排気口リスト 別表4-5

各階 場所 種類 サイズ 個数 番号

講堂　１ 天井扇 1 1

講堂　２ 天井扇 1 2

講堂　３ 天井扇 1 3

講堂　４ 天井扇 1 4

会議室　１ 天井扇 1 5

会議室　２ 天井扇 1 6

会議室　３ 天井扇 1 7

会議室　４ 天井扇 1 8

倉庫・収納 天井扇 1 9

女子便所 天井扇 1 10

湯沸室 天井扇 1 11

男子便所 天井扇 1 12

多目的便所 天井扇 1 13

合計 13



毎月点検清掃を実施する排気口　一覧 別表５
番号 館 階 棟 台数 備考

① 北 Ｂ１ Ｅ 1

② 北 Ｂ１ Ｅ 1

合計 2 台

ボイラー室 金網

排風機機番 設置場所 排気口種類

ＦＳ－００１・３・４ 熱源機械室横ドライエリア 金網

ＦＳ－００２



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　１階 １/２ 別表６

階 設置場所 型式 機器番号 台数 備考

１Ｆ １階待合１～５ 天埋ダクト型 EHP-1-1-1① 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-1-1-1② 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-1-1-1③ 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-1-1-1④ 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-1-1-1⑤ 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-1-1-1⑥ 1 FXYMP45C

１階受付 天埋ダクト型 EHP-1-1-2 1 FXYMP45C

１階患者休憩室 天カセ２方向 EHP-1-1-3 1 FXYCP22MB

１階操作室１ 天カセ４方向 EHP-1-2-1① 1 FXYFP71MJ

天カセ４方向 EHP-1-2-1② 1 FXYFP71MJ

天カセ４方向 EHP-1-2-1③ 1 FXYFP71MJ

天カセ４方向 EHP-1-2-1④ 1 FXYFP71MJ

天カセ４方向 EHP-1-2-1⑤ 1 FXYFP71MJ

天カセ４方向 EHP-1-2-1⑥ 1 FXYFP71MJ

１階工作室 天カセ４方向 EHP-1-2-2 1 FXYFP28MJ

１階カンファレンス室 天カセ４方向 EHP-1-2-3 1 FXYFP28MJ

１階品質管理・病診連携室 天カセ４方向 EHP-1-2-4 1 FXYFP28MJ

１階試料保管室 天カセ２方向 EHP-1-2-5 1 FXYCP22MB

１階治療計画室 天カセ４方向 EHP-1-2-6 1 FXYFP45MJ

１階患者相談室 天カセ２方向 EHP-1-2-7 1 FXYCP22MB

１階回復室 天カセ４方向 EHP-1-2-8 1 FXYFP28MJ

１階診察室１ 天カセ４方向 EHP-1-2-9 1 FXYFP28MJ

１階診察室２ 天カセ４方向 EHP-1-2-10 1 FXYFP28MJ

１階診察室３ 天カセ４方向 EHP-1-2-11 1 FXYFP28MJ

１階診察室４ 天カセ４方向 EHP-1-2-12 1 FXYFP28MJ

１階準備１～３ 天カセ４方向 EHP-1-2-13① 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-1-2-13② 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-1-2-13③ 1 FXYFP28MJ

１階リニアック１ 天埋ダクト型 EHP-1-6-1 1 FXYMP280MB

１階洗浄室 天カセ４方向 EHP-1-3-1① 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-1-3-1② 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-1-3-1③ 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-1-3-1④ 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-1-3-1⑤ 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-1-3-1⑥ 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-1-3-1⑦ 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-1-3-1⑧ 1 FXYFP56MJ

１階供給準備室 天カセ４方向 EHP-1-3-2 1 FXYFP28MJ

１階事務室 天カセ４方向 EHP-1-4-1 1 FXYFP28MJ

１階休憩室 天カセ２方向 EHP-1-4-2 1 FXYCP28MB

１階女子更衣室 天カセ２方向 EHP-1-4-3 1 FXYCP22MB



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　１階 ２/２ 別表６

階 設置場所 型式 機器番号 台数 備考

１Ｆ １階男子更衣室 天カセ１方向 EHP-1-4-4 1 FXYKP22C

１階手術診療材料室 天カセ２方向 EHP-1-4-5① 1 FXYCP36MB

天カセ２方向 EHP-1-4-5② 1 FXYCP36MB

１階当直室 天カセ１方向 EHP-1-4-6 1 FXYKP22C

１階診療材料庫 天カセ４方向 EHP-1-4-7 1 FXYFP28MJ

１階前室２・３ 天カセ２方向 EHP-1-4-8 1 FXYCP28MB

天カセ２方向 EHP-1-4-9 1 FXYCP28MB

借用器材庫 天カセ２方向 EHP-1-4-10 1 FXYCP22MB

１階廊下３・４・５ 天カセ４方向 EHP-1-5-1① 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-1-5-1② 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-1-5-1③ 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-1-5-1④ 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-1-5-1⑤ 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-1-5-1⑥ 1 FXYFP28MJ

１階廊下１・ＥＶホール 天埋ダクト型 EHP-1-5-2 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-1-5-2 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-1-5-2 1 FXYMP45C

１Ｆ 1階小線源室 天埋ダクト型 EHP-1-8-1 1 FXYMP140C

合計 59



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　２階 １/３ 別表６

階 設置場所 型式 機器番号 台数 備考

２Ｆ ２階診断室 天カセ４方向 EHP-2-1-1① 1 FXYFP71MJ

天カセ４方向 EHP-2-1-1② 1 FXYFP71MJ

天カセ４方向 EHP-2-1-1③ 1 FXYFP71MJ

天カセ４方向 EHP-2-1-1④ 1 FXYFP71MJ

２階細胞診鏡検室 天カセ２方向 EHP-2-1-2① 1 FXYCP45MB

天カセ２方向 EHP-2-1-2② 1 FXYCP45MB

２階包埋室 天カセ２方向 EHP-2-1-3① 1 FXYCP45MB

天カセ２方向 EHP-2-1-3② 1 FXYCP45MB

２階薄切室 ビルトイン EHP-2-1-4 1 FXYSP90MB

２階染色室 ビルトイン EHP-2-1-5 1 FXYSP71MB

２階組織化学室 天カセ２方向 EHP-2-1-6① 1 FXYCP45MB

天カセ２方向 EHP-2-1-6② 1 FXYCP45MB

２階暗室 天カセ２方向 EHP-2-1-7 1 FXYCP28MB

２階切出室 ビルトイン EHP-2-1-8① 1 FXYSP71MB

ビルトイン EHP-2-1-8② 1 FXYSP71MB

ビルトイン EHP-2-1-8③ 1 FXYSP71MB

２階ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ兼資材管理室 天カセ４方向 EHP-2-1-9① 1 FXYFP45MJ

EHP-2-1-9② 1 FXYFP45MJ

２階受付 天カセ４方向 EHP-2-1-10 1 FXYFP36MJ

２階ラウンジ１・ＥＶホール 天埋ダクト型 EHP-2-6-1① 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-2-6-1② 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-2-6-1③ 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-2-6-2① 1 FXYMP90C

天埋ダクト型 EHP-2-6-2② 1 FXYMP90C

２階ラウンジ２・廊下２ 天埋ダクト型 EHP-2-7-1① 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-2-7-1② 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-2-7-1③ 1 FXYMP45C

２階廊下３～５ 天埋ダクト型 EHP-2-7-2① 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-2-7-2② 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-2-7-2③ 1 FXYMP45C

２Ｆ ２階トレーニングセンター 天カセ４方向 EHP-2-2-1① 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-1② 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-1③ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-1④ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-1⑤ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-1⑥ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-1⑦ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-1⑧ 1 FXYFP45MJ

２階器材庫１ 天カセ４方向 EHP-2-2-2① 1 FXYFP36MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-2② 1 FXYFP36MJ

２階トレーニング室 天カセ４方向 EHP-2-2-3① 1 FXYFP56MJ



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　２階 ２/３ 別表６

階 設置場所 型式 機器番号 台数 備考

２Ｆ 天カセ４方向 EHP-2-2-3② 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-3③ 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-3④ 1 FXYFP56MJ

２階講師ラウンジ 天カセ４方向 EHP-2-2-4① 1 FXYFP36MJ

天カセ４方向 EHP-2-2-4② 1 FXYFP36MJ

２階管理事務室・教育研修部室 天カセ４方向 EHP-2-2-5 1 FXYFP45MJ

２階事務・ＳＥ室 天カセ４方向 EHP-2-3-1① 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-2-3-1② 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-2-3-1③ 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-2-3-1④ 1 FXYFP56MJ

２階ヘルプデスク室 天カセ４方向 EHP-2-3-2① 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-3-2② 1 FXYFP45MJ

２階小会議室 天カセ４方向 EHP-2-3-3① 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-2-3-3② 1 FXYFP56MJ

２階前室 天カセ２方向 EHP-2-3-4 1 FXYCP28MB

２階実習生控室 天カセ４方向 EHP-2-4-1① 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-4-1② 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-4-1③ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-4-1④ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-4-1⑤ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-4-1⑥ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-4-1⑦ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-2-4-1⑧ 1 FXYFP45MJ

天カセ２方向 EHP-2-4-2① 1 FXYCP36MB

天カセ２方向 EHP-2-4-2② 1 FXYCP36MB

２階看護学部教員室１ 天カセ２方向 EHP-2-4-3 1 FXYCP28MB

２階看護学部教員室２ 天カセ２方向 EHP-2-4-4 1 FXYCP28MB

２階女子学生実習生更衣室 天カセ２方向 EHP-2-4-5 1 FXYCP28MB

２階男子学生実習生更衣室 天カセ２方向 EHP-2-4-6 1 FXYCP28MB

２階ミーティングルーム２ 天カセ２方向 EHP-2-4-7① 1 FXYCP28MB

天カセ２方向 EHP-2-4-7② 1 FXYCP28MB

２階ミーティングルーム１ 天カセ２方向 EHP-2-4-8① 1 FXYCP28MB

天カセ２方向 EHP-2-4-8② 1 FXYCP28MB

２階女子研修者更衣室 天カセ２方向 EHP-2-4-9 1 FXYCP28MB

２階男子研修者更衣室 天カセ２方向 EHP-2-4-10 1 FXYCP28MB

２階研修者控室 天カセ４方向 EHP-2-4-11① 1 FXYFP80MJ

天カセ４方向 EHP-2-4-11② 1 FXYFP80MJ

２階廊下６ 天カセ２方向 EHP-2-4-12① 1 FXYCP28MB

天カセ２方向 EHP-2-4-12② 1 FXYCP28MB

２階廊下７ 天カセ２方向 EHP-2-4-13① 1 FXYCP45MB

天カセ２方向 EHP-2-4-13② 1 FXYCP45MB



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　２階 ３/３ 別表６

階 設置場所 型式 機器番号 台数 備考

２Ｆ ２階受付 天埋ダクト型 EHP-2-4-14① 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-2-4-14② 1 FXYMP45C

２階廊下８ 天カセ２方向 EHP-2-4-15① 1 FXYCP28MB

天カセ２方向 EHP-2-4-15② 1 FXYCP28MB

２階講義室(災害対策本部) 天埋ダクト型 EHP-2-5-1① 1 FXYMP90C

天埋ダクト型 EHP-2-5-1② 1 FXYMP90C

天埋ダクト型 EHP-2-5-1③ 1 FXYMP90C

天埋ダクト型 EHP-2-5-1④ 1 FXYMP90C

合計 78



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　３階 別表６

階 設置場所 型式 機器番号 台数 備考

３Ｆ ３階検査室 天カセ１方向 EHP-3-1-1 1 FXYKP28C

３階診療材料庫 天カセ４方向 EHP-3-1-2 1 FXYFP28MJ

３階前室３・８ 天カセ２方向 EHP-3-1-3① 1 FXYCP22MB

天カセ２方向 EHP-3-1-3② 1 FXYCP22MB

天カセ２方向 EHP-3-1-3③ 1 FXYCP22MB

天カセ２方向 EHP-3-1-3④ 1 FXYCP22MB

天カセ２方向 EHP-3-1-3⑤ 1 FXYCP22MB

３階標本整理室 天カセ４方向 EHP-3-2-1 1 FXYFP28MJ

３階前室１(手術ホール) 天カセ４方向 EHP-3-2-2 1 FXYFP28MJ

３階薬品血液室 天カセ４方向 EHP-3-2-3 1 FXYFP28MJ

３階説明室１ 天カセ１方向 EHP-3-2-4 1 FXYKP28C

３階説明室２ 天カセ１方向 EHP-3-2-5 1 FXYKP28C

３階説明室３ 天カセ１方向 EHP-3-2-6 1 FXYKP28C

３階説明室４ 天カセ１方向 EHP-3-2-7 1 FXYKP28C

３階前室２(手術ホール) 天カセ４方向 EHP-3-2-8① 1 FXYFP36MJ

天カセ４方向 EHP-3-2-8② 1 FXYFP36MJ

３階看護師休憩室 天カセ４方向 EHP-3-2-9① 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-3-2-9② 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-3-2-9③ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-3-2-9④ 1 FXYFP45MJ

３階前室５・６ 天カセ２方向 EHP-3-2-10 1 FXYCP36MB

３階渡り廊下２ 天カセ４方向 EHP-3-2-11 1 FXYFP28MJ

３階廊下・渡り廊下１・ラウンジ・ＥＶホール 天埋ダクト型 EHP-3-3-1① 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-3-3-1② 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-3-3-1③ 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-3-3-1④ 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-3-3-1⑤ 1 FXYMP45C

３階ＭＲＩ操作室 天埋ダクト型 EHP-3-4-1 1 FXYMP71C

３階ＭＲＩ前室 天埋ダクト型 EHP-3-4-2 1 FXYMP45C

３階ＭＲＩ機械室 天埋ダクト型 EHP-3-5-1 1 FXYMP90C

３階ＭＲＩ機械室 天埋ダクト型 EHP-3-6-1 1 FXYMP90C

合計 31



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　４階 １/３ 別表６

階 設置場所 型式 機器番号 台数 備考

４Ｆ ４階診療材料庫 天カセ４方向 EHP-4-1-1 1 FXYFP28MJ

４階薬品室 天カセ４方向 EHP-4-1-2 1 FXYFP28MJ

４階前室１(手術ホール) 天カセ４方向 EHP-4-1-3 1 FXYFP28MJ

４階前室１・２,下膳車置場 天カセ４方向 EHP-4-1-4① 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-1-4② 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-1-4③ 1 FXYFP28MJ

４階面談室１ 天カセ１方向 EHP-4-1-5 1 FXYKP28C

４階面談室２ 天カセ１方向 EHP-4-1-6 1 FXYKP28C

４階説明室 天カセ１方向 EHP-4-1-7 1 FXYKP28C

４階前室３・４ 天カセ２方向 EHP-4-1-8① 1 FXYCP22MB

天カセ２方向 EHP-4-1-8② 1 FXYCP22MB

４階女子更衣室 天カセ２方向 EHP-4-2-1 1 FXYCP28MB

４階男子更衣室 天カセ２方向 EHP-4-2-2 1 FXYCP28MB

４階前室１(日帰り手術) 天カセ４方向 EHP-4-2-3 1 FXYFP28MJ

４階前室２・３(ｷｬｯﾌﾟ・ﾏｽｸ) 天カセ４方向 EHP-4-2-4① 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-4② 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-4③ 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-4④ 1 FXYFP28MJ

４階スタッフラウンジ 天カセ４方向 EHP-4-2-5① 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-5② 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-5③ 1 FXYFP56MJ

４階カンファレンス室１ 天カセ４方向 EHP-4-2-6 1 FXYFP28MJ

４階カンファレンス室２ 天カセ４方向 EHP-4-2-7 1 FXYFP28MJ

４階麻酔医室 天カセ４方向 EHP-4-2-8① 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-8② 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-8③ 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-8④ 1 FXYFP45MJ

４階看護師休憩室 天カセ４方向 EHP-4-2-9 1 FXYFP56MJ

４階男子更衣室(200人) 天カセ４方向 EHP-4-2-10① 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-10② 1 FXYFP56MJ

４階女子更衣室(150人) 天カセ４方向 EHP-4-2-11① 1 FXYFP45MJ

天カセ４方向 EHP-4-2-11② 1 FXYFP45MJ

４階前室２ 天カセ２方向 EHP-4-2-12① 1 FXYCP22MB

天カセ２方向 EHP-4-2-12② 1 FXYCP22MB

４階ラウンジ 天埋ダクト型 EHP-4-3-1① 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-4-3-1② 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-4-3-1③ 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-4-3-1④ 1 FXYMP45C

４階ＥＶホール・廊下１ 天埋ダクト型 EHP-4-3-2① 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-4-3-2② 1 FXYMP45C

４階家族待合 天埋ダクト型 EHP-4-3-3 1 FXYMP45C



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　４階 ２/３ 別表６

階 設置場所 型式 機器番号 台数 備考

４Ｆ ４階スタッフステーション１・２ 天カセ４方向 EHP-4-4-1① 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-4-1② 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-4-1③ 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-4-1④ 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-4-1⑤ 1 FXYFP28MJ

４階準備 天カセ４方向 EHP-4-4-2① 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-4-2② 1 FXYFP28MJ

４階ミキシング１・２ 天カセ４方向 EHP-4-4-3① 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-4-3② 1 FXYFP28MJ

４階記録室 天カセ１方向 EHP-4-4-4 1 FXYKP28C

４階師長室 天カセ１方向 EHP-4-4-5 1 FXYKP28C

４階カンファレンス室 天カセ４方向 EHP-4-4-6① 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-4-6② 1 FXYFP28MJ

４階器材庫１ 天カセ２方向 EHP-4-4-7① 1 FXYCP22MB

天カセ２方向 EHP-4-4-7② 1 FXYCP22MB

４階器材庫２ 天カセ４方向 EHP-4-4-8 1 FXYFP28MJ

４階仮眠室１ 天カセ１方向 EHP-4-4-9 1 FXYKP28C

４階仮眠室２ 天カセ１方向 EHP-4-4-10 1 FXYKP28C

４階当直室 天カセ１方向 EHP-4-4-11 1 FXYKP28C

４階休憩室 天カセ４方向 EHP-4-4-12 1 FXYFP28MJ

４階検査室 天カセ１方向 EHP-4-4-13 1 FXYKP22C

４階ＨＣＵ１床室１ 天カセ４方向 EHP-4-5-1 1 FXYFP56MJ

４階ＨＣＵ１床室２ 天カセ４方向 EHP-4-5-2 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室３ 天カセ４方向 EHP-4-5-3 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室４ 天カセ４方向 EHP-4-5-4 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室５ 天カセ４方向 EHP-4-5-5 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室６ 天カセ４方向 EHP-4-5-6 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室７ 天カセ４方向 EHP-4-5-7 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室８ 天カセ４方向 EHP-4-5-8 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室９ 天カセ４方向 EHP-4-5-9 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室１０ 天カセ４方向 EHP-4-5-10 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室１１ 天カセ４方向 EHP-4-5-11 1 FXYFP45MJ

４階ＨＣＵ１床室１２ 天カセ４方向 EHP-4-5-12 1 FXYFP45MJ

４階ホール１・２ 天カセ４方向 EHP-4-5-13① 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-5-13② 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-5-13③ 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-5-13④ 1 FXYFP28MJ

天カセ４方向 EHP-4-5-13⑤ 1 FXYFP28MJ

４階日帰手術リカバリー 天埋ダクト型 EHP-4-6-1 1 FXYMP45C

４階ペインクリニック 天埋ダクト型 EHP-4-6-2 1 FXYMP45C

４階ホール 天埋ダクト型 EHP-4-6-3① 1 FXYMP45C



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　４階 ３/３ 別表６

階 設置場所 型式 機器番号 台数 備考

４Ｆ 天埋ダクト型 EHP-4-6-3② 1 FXYMP45C

４階スタッフステーション 天カセ４方向 EHP-4-6-4 1 FXYFP28MJ

４階受付 天カセ４方向 EHP-4-6-5 1 FXYFP28MJ

４階診察室１ 天カセ４方向 EHP-4-6-6 1 FXYFP28MJ

４階診察室２ 天カセ４方向 EHP-4-6-7 1 FXYFP28MJ

４階説明室１ 天カセ４方向 EHP-4-6-8 1 FXYFP28MJ

４階説明室２ 天カセ４方向 EHP-4-6-9 1 FXYFP28MJ

４階待合１～３ 天埋ダクト型 EHP-4-6-10① 1 FXYMP45C

天埋ダクト型 EHP-4-6-10② 1 FXYMP45C

４階廊下２ 天カセ４方向 EHP-4-6-11① 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-4-6-11② 1 FXYFP56MJ

天カセ４方向 EHP-4-6-11③ 1 FXYFP56MJ

合計 94



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　５階 １/３ 別表６

階 設置場所 型式 番号 台数 備考

5 ５階室長１ 天カセ４方向 EHP-5-1-1 1 FXYFP36MJ

5 ５階室長２ 天カセ４方向 EHP-5-1-2 1 FXYFP36MJ

5 ５階室長３ 天カセ４方向 EHP-5-1-3 1 FXYFP36MJ

5 ５階室長４ 天カセ４方向 EHP-5-1-4 1 FXYFP36MJ

5 ５階室長５ 天カセ４方向 EHP-5-1-5 1 FXYFP36MJ

5 ５階事務室２ 天カセ４方向 EHP-5-1-6① 1 FXYFP36MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-1-6② 1 FXYFP36MJ

5 ５階防音室 天埋ダクト型 EHP-5-1-7 1 FXYMP45C

5 ５階前室１(防音室) 天カセ４方向 EHP-5-1-8 1 FXYFP28MJ

5 ５階プレイルーム 天カセ４方向 EHP-5-1-9 1 FXYFP56MJ

5 ５階面談室１ 天カセ４方向 EHP-5-1-10 1 FXYFP28MJ

5 ５階センター長室 天カセ４方向 EHP-5-2-1① 1 FXYFP36MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-2-1② 1 FXYFP36MJ

5 ５階副センター長室 天カセ４方向 EHP-5-2-2① 1 FXYFP36MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-2-2② 1 FXYFP36MJ

5 ５階講義室２ 天カセ４方向 EHP-5-2-3① 1 FXYFP36MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-2-3② 1 FXYFP36MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-2-3③ 1 FXYFP36MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-2-3④ 1 FXYFP36MJ

5 ５階講義室１ 天カセ４方向 EHP-5-2-4① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-2-4② 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-2-4③ 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-2-4④ 1 FXYFP28MJ

5 ５階事務室１ 天カセ４方向 EHP-5-2-5 1 FXYFP28MJ

5 ５階応接室 天カセ４方向 EHP-5-2-6① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-2-6② 1 FXYFP28MJ

5 ５階ラウンジ１～３・廊下６～８ 天埋ダクト型 EHP-5-3-1① 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-3-1② 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-3-1③ 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-3-1④ 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-3-1⑤ 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-3-1⑥ 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-3-1⑦ 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-3-1⑧ 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-3-1⑨ 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-3-1⑩ 1 FXYMP56C

5 ５階廊下４ 天カセ２方向 EHP-5-3-2① 1 FXYCP45MB

5 天カセ２方向 EHP-5-3-2② 1 FXYCP45MB

5 ５階廊下３・５ 天カセ２方向 EHP-5-3-3① 1 FXYCP56MB

5 天カセ２方向 EHP-5-3-3② 1 FXYCP56MB

5 天カセ２方向 EHP-5-3-3③ 1 FXYCP56MB



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　５階 ２/３ 別表６

階 設置場所 型式 番号 台数 備考

5 ５階臨床薬効解析学研究室 壁ビルトイン EHP-5-4-1① 1 FXYWP140MC

5 壁ビルトイン EHP-5-4-1② 1 FXYWP140MC

5 ５階薬学共用室 天カセ４方向 EHP-5-4-2 1 FXYFP36MJ

5 ５階臨床薬剤学研究室 壁ビルトイン EHP-5-4-3 1 FXYWP140MC

5 ５階臨床薬剤学測定室 壁ビルトイン EHP-5-4-4 1 FXYWP140MC

5 ５階臨床薬効解析学教員室 天カセ４方向 EHP-5-4-5① 1 FXYFP36MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-4-5② 1 FXYFP36MJ

5 ５階臨床薬剤学教授室・教員室 天カセ４方向 EHP-5-4-6① 1 FXYFP45MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-4-6② 1 FXYFP45MJ

5 ５階分子病態学教授室 天カセ４方向 EHP-5-4-7① 1 FXYFP36MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-4-7② 1 FXYFP36MJ

5 ５階分子病態学研究室 壁ビルトイン EHP-5-4-8 1 FXYWP140MC

5 ５階医薬品情報解析学教授室 天カセ４方向 EHP-5-4-9 1 FXYFP45MJ

5 ５階医薬品情報解析学教員室 天カセ４方向 EHP-5-4-10① 1 FXYFP36MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-4-10② 1 FXYFP36MJ

5 ５階主任研究員室１ 天カセ４方向 EHP-5-5-1① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-1② 1 FXYFP28MJ

5 ５階副室１ 天カセ４方向 EHP-5-5-2 1 FXYFP28MJ

5 ５階研究員室１ 天カセ４方向 EHP-5-5-3① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-3② 1 FXYFP28MJ

5 ５階研究員室２ 天カセ４方向 EHP-5-5-4① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-4② 1 FXYFP28MJ

5 ５階主任研究員室２ 天カセ４方向 EHP-5-5-5① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-5② 1 FXYFP28MJ

5 ５階副室２ 天カセ４方向 EHP-5-5-6 1 FXYFP28MJ

5 ５階研究員室３ 天カセ４方向 EHP-5-5-7① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-7② 1 FXYFP28MJ

5 ５階研究員室４ 天カセ４方向 EHP-5-5-8① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-8② 1 FXYFP28MJ

5 ５階研究員室 天カセ４方向 EHP-5-5-9① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-9② 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-9③ 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-9④ 1 FXYFP28MJ

5 ５階客員研究員室 天カセ４方向 EHP-5-5-10① 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-10② 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-10③ 1 FXYFP28MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-5-10④ 1 FXYFP28MJ

5 ５階モニター室１ 天カセ４方向 EHP-5-5-11 1 FXYFP28MJ

5 ５階モニター室２ 天カセ４方向 EHP-5-5-12 1 FXYFP28MJ

5 ５階モニター室３ 天カセ４方向 EHP-5-5-13 1 FXYFP28MJ

5 ５階モニター室４ 天カセ４方向 EHP-5-5-14 1 FXYFP28MJ



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況　５階 ３/３ 別表６

階 設置場所 型式 番号 台数 備考

5 ５階モニター室５ 天カセ４方向 EHP-5-5-15 1 FXYFP28MJ

5 前室 天カセ２方向 EHP-5-5-16 1 FXYCP28MB

5 ５階事務室 天カセ４方向 EHP-5-6-1① 1 FXYFP56MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-6-1② 1 FXYFP56MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-6-1③ 1 FXYFP56MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-6-1④ 1 FXYFP56MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-6-1⑤ 1 FXYFP56MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-6-1⑥ 1 FXYFP56MJ

5 ５階資料保管室 天カセ４方向 EHP-5-6-2① 1 FXYFP45MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-6-2② 1 FXYFP45MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-6-2③ 1 FXYFP45MJ

5 ５階廊下１・２,ＥＶホール 天埋ダクト型 EHP-5-7-1① 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-7-1② 1 FXYMP56C

5 天埋ダクト型 EHP-5-7-1③ 1 FXYMP56C

5 ５階試料保管室１ 天カセ４方向 EHP-5-8-1① 1 FXYFP71MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-8-1② 1 FXYFP71MJ

5 ５階資料保管室2 天カセ４方向 EHP-5-8-2① 1 FXYFP71MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-8-2② 1 FXYFP71MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-8-2③ 1 FXYFP71MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-8-3① 1 FXYFP36MJ

5 ５階試料保管室１ 天カセ４方向 EHP-5-9-1① 1 FXYFP71MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-9-1② 1 FXYFP71MJ

5 ５階試料保管室２ 天カセ４方向 EHP-5-9-2① 1 FXYFP71MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-9-2② 1 FXYFP71MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-9-2③ 1 FXYFP71MJ

5 天カセ４方向 EHP-5-9-3① 1 FXYFP36MJ

5 ５階臨床研究室 壁ビルトイン EHP-5-10-1① 1 FXYWP140MC

5 壁ビルトイン EHP-5-10-1② 1 FXYWP140MC

5 ５階基礎研究室 壁ビルトイン EHP-5-11-1① 1 FXYWP140MC

5 壁ビルトイン EHP-5-11-1② 1 FXYWP140MC

5 ５階研究室３ 壁ビルトイン EHP-5-12-1 1 FXYWP140MC

5 ５階研究室４ 壁ビルトイン EHP-5-13-1 1 FXYWP140MC

合計 114



先端医学棟 ＰＡＣ 設置状況 別表６

階 系統名 型式 機器番号 台数 ﾀﾞｲｷﾝ型番

１Ｆ １階操作室２ 天カセ２方向(ツイン) PAC-1-4 1 SZZG224CFD

１階位置決めＣＴ室 天埋ダクト型(ツイン) PAC-1-5 1 SZZM280CFD

１階リニアック機械室１ 天吊(ツイン) PAC-1-7 1 SZZH224CFD

２Ｆ ２階サーバー室 床置(ツイン) PAC-2-1 2 SZZV280CFD

２階手術画像編集室 天カセ２方向 PAC-2-2 1 SZRG40BAT

２階倉庫 天ｶｾ4方向(ﾄﾘﾌﾟﾙ) PAC-2-3 1 SZRC160BAM

３Ｆ ３階医師休憩室 天カセ４方向 PAC-3-1 1 SZRC80BAT

３階アンギオ・ＣＰＵ室 天埋ダクト型 PAC-3-2 2 SZRMM160BA

３階ＣＴ・ＣＰＵ室 天埋ダクト型 PAC-3-3 2 SZRMM112BA

５Ｆ ５階統計解析室 天カセ４方向(ツイン) PAC-5-1 1 SZRC112BAD

５階研究室２ 天カセ４方向(ツイン) PAC-5-2 1 SZRC112BAD

５階前室２(研究室１) 天カセ４方向 PAC-5-3 1 SZRC40BAT

６Ｆ ６階電気室 床置 PAC-6-1 4 SZVCP560KKR

合計 19



先端医学棟　屋内　給排気口リスト 別表７

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

１Ｆ 待合1～5 KL-4 1500L 8 フィルター

受付 KL-4 1500L 1 フィルター

EVホール・廊下1,2・渡り廊下1(X9-Y4) KL-4 1500L 4 フィルター

２Ｆ KL-4 1500L 2 フィルター

KL-4 1500L 2 フィルター

KL-4 1500L 3 フィルター

KL-4 1500L 6 フィルター

KL-4 1500L 4 フィルター

受付 KL-4 1500L 2 フィルター

講義室(災害対策本部) KL-6 2000L 4 フィルター

３Ｆ ﾗｳﾝｼﾞ・EVﾎｰﾙ・廊下・渡り廊下1 KL-4 1500L 5 フィルター

４Ｆ ラウンジ KL-4 1500L 8 フィルター

EVホール KL-4 1500L 4 フィルター

家族待合 KL-4 1500L 1 フィルター

日帰手術リカバリー HS 400 x 400 1 フィルター

ペインクリニック HS 400 x 400 1 フィルター

ホール・待合4 HS 400 x 400 2 フィルター

５Ｆ KL-4 1500L 5 フィルター

KL-4 1500L 1 フィルター

KL-6 1500L 2 フィルター

KL-6 1500L 2 フィルター

ラウンジ2・廊下6 KL-6 1500L 4 フィルター

ラウンジ3 KL-6 1500L 2 フィルター

KL-4 1500L 1 フィルター

KL-4 1500L 1 フィルター

廊下8 KL-6 1500L 2 フィルター

合計 78

廊下2～5・ラウンジ2

ラウンジ1・EV・廊下1

廊下(1・2)・EVホール

ラウンジ1

廊下7



先端医学棟　ＰＡＣなど　毎月清掃するプレフィルター １/３ 別表８

階 設置場所 型式 番号 現フィルター型番 効率 プレフィルター寸法 本フィルター寸法 台数 備考

１Ｆ 組立室 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-1-1-1 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 8 MDF-4WHP-P56M-CG

既滅菌室 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-1-1-2 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 2 MDF-4WHP-P56M-CG

既滅菌室 天ｶｾ吸込口一体型 CFFU-1-1-2 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4W-CG

前室１ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-1-1-3 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 2 MDF-4WHP-P56M-CG

３Ｆ 手術室３ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-1-1 728×619×10D 6 RX-P56M1

手術室３ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-1-1 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 6 MDF-4L

手術室３ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-1-3 1LEA-150S 99.99 915×610×150D 1 HU-3(SOA)

３Ｆ 手術室４ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-2-1 728×619×10D 6 RX-P56M1

手術室４ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-2-1 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 6 MDF-4L

手術室４ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-2-2 1LEA-150S 99.99 915×610×150D 1 HU-3(SOA)

３Ｆ 手術室２ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-3-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室２ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-3-1 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 4 MDF-4W

手術室２ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-3-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室２ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-3-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室１ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-4-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-4-1 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 4 MDF-4W

手術室１ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-4-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-4-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室７ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-5-1 728×619×10D 4 RXF-P56M1

手術室７ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-5-1 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 8 MDF-4L

手術室７ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-5-2 1LEA-150S 99.99 915×610×150D 4 MDF-3L

手術室７ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-5-3 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 2 HU-4

手術室７ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-5-4 1LEA-610510B 99.99 610×510×150D 1 HU-1(特)(SOA)

３Ｆ 手術室６ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-6-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室６ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-6-1 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 4 MDF-4W

手術室６ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-6-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室６ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-6-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室５ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-7-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室５ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-7-1 1LEA-150S 99.99 915×610×150D 4 MDF-3W

手術室５ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-7-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室５ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-7-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室９ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-8-1 728×619×10D 4 RXF-P56M1

手術室９ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-8-1 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 8 MDF-4L

手術室９ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-8-2 1LEA-150S 99.99 915×610×150D 4 MDF-3L

手術室９ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-8-3 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 2 HU-4

手術室９ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-8-4 1LEA-610510B 99.99 610×510×150D 1 HU-1(特)(SOA)

３Ｆ 手術室８ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-9-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室８ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-9-1 1LEA-205S 99.99 1219×610×150D 4 MDF-4W

手術室８ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-9-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室８ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-9-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室１１ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-10-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１１ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-10-1 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 4 MDF-1W

手術室１１ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-10-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１１ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-10-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室１０ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-11-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１０ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-11-1 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 4 MDF-1W

手術室１０ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-11-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１０ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-11-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室１６ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-12-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１６ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-12-1 1LEA-150S 99.99 915×610×150D 4 MDF-3W

手術室１６ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-12-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１６ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-12-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)



先端医学棟　ＰＡＣなど　毎月清掃するプレフィルター ２/３ 別表８

階 設置場所 型式 番号 現フィルター型番 効率 プレフィルター寸法 本フィルター寸法 台数 備考

３Ｆ 手術室１５ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-13-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１５ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-13-1 1LEA-150S 99.99 915×610×150D 4 MDF-3W

手術室１５ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-13-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１５ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-13-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室１４ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-14-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１４ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-14-1 1LEA-150S 99.99 915×610×150D 4 MDF-3W

手術室１４ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-14-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１４ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-14-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室１３ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-15-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１３ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-15-1 1LEA-150S 99.99 915×610×150D 4 MDF-3W

手術室１３ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-15-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１３ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-15-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

３Ｆ 手術室１２ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-3-16-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１２ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-3-16-1 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 4 MDF-2W

手術室１２ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-16-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１２ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-16-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

手術室１２ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-3-16-4 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(EA)

３Ｆ 手術ホール 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-3-1-1 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 15 MDF-4WHP-P56M-CG

手術ホール 天ｶｾ吸込口一体型 CFFU-3-1-1 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4W-CG

３Ｆ 大型器材庫１ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-3-2-1 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 2 MDF-4WHP-P56M-CG

大型器材庫１ 天ｶｾ吸込口一体型 CFFU-3-2-1 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4W-CG

器材室 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-3-2-2 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4WHP-P56M-CG

操作 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-3-2-3 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 2 MDF-4WHP-P56M-CG

ＢＣＲ前室 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-3-2-4 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 2 MDF-4WHP-P56M-CG

供給ホール 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-3-2-5 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 2 MDF-4WHP-P56M-CG

コントロール 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-3-2-6 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4WHP-P56M-CG

コントロール 天ｶｾ吸込口一体型 CFFU-3-2-6 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4W-CG

前室４ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-3-2-7 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4WHP-P56M-CG

４Ｆ 手術室１９ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-4-1-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１９ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-4-1-1 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 4 MDF-2W

手術室１９ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-1-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１９ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-1-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

４Ｆ 手術室１８ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-4-2-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１８ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-4-2-1 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 4 MDF-1W

手術室１８ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-2-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１８ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-2-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

４Ｆ 手術室１７ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-4-3-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室１７ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-4-3-1 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 4 MDF-1W

手術室１７ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-3-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室１７ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-3-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

４Ｆ 手術室２２ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-4-4-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室２２ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-4-4-1 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 4 MDF-2W

手術室２２ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-4-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室２２ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-4-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

４Ｆ 手術室２１ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-4-5-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室２１ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-4-5-1 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 4 MDF-2W

手術室２１ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-5-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室２１ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-5-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)

４Ｆ 手術室２０ 壁吸込ｺｲﾙ組込型 OP-4-6-1 728×619×10D 4 RX-P56M1

手術室２０ 天ｶｾﾀﾞｸﾄ接続型 OPFFU-4-6-1 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 4 MDF-2W

手術室２０ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-6-2 1LEA-130S 99.99 762×610×150D 2 HU-2

手術室２０ HEPAﾕﾆｯﾄ OPFFU-4-6-3 1LEA-100S 99.99 610×610×150D 1 HU-1(SOA)



先端医学棟　ＰＡＣなど　毎月清掃するプレフィルター ３/３ 別表８

階 設置場所 型式 番号 現フィルター型番 効率 プレフィルター寸法 本フィルター寸法 台数 備考

４Ｆ 手術ホール 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-1-1 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 6 MDF-4WHP-P56M-CG

コントロール 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-1-2 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4WHP-P56M-CG

供給ホール 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-1-3 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4WHP-P56M-CG

供給ホール 天ｶｾ吸込口一体型 CFFU-4-1-3 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4W-CG

大型器材庫 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-1-4 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4WHP-P56M-CG

器材展開室 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-1-5 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 1 MDF-4WHP-P56M-CG

４Ｆ ＨＣＵ１床室１３ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-2-1 1LEA-150S 99.99 960×289×10D 915×610×150D 2 MDF-3WHP-P36M-CG

ＨＣＵ１床室１４ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-2-2 1LEA-130S 99.99 810×289×10D 762×610×150D 2 MDF-2WHP-P28M-CG

ＨＣＵ１床室１５ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-2-3 1LEA-150S 99.99 960×289×10D 915×610×150D 2 MDF-3WHP-P45M-CG

ＨＣＵ１床室１６ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-2-4 1LEA-150S 99.99 960×289×10D 915×610×150D 2 MDF-3WHP-P45M-CG

ＨＣＵ１床室１７ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-2-5 1LEA-150S 99.99 960×289×10D 915×610×150D 2 MDF-3WHP-P36M-CG

ＨＣＵ１床室１８ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-2-6 1LEA-150S 99.99 960×289×10D 915×610×150D 2 MDF-3WHP-P36M-CG

ＨＣＵ１床室１９ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-2-7 1LEA-150S 99.99 960×289×10D 915×610×150D 2 MDF-3WHP-P36M-CG

ＨＣＵ１床室２０ 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-4-2-8 1LEA-150S 99.99 960×289×10D 915×610×150D 2 MDF-3WHP-P36M-CG

合計 332



先端医学棟　ＰＡＣなど　2ヶ月に1度清掃するプレフィルター 別表９

階 設置場所 型式 番号 現フィルター型番 効率 プレフィルター寸法 本フィルター寸法 台数 備考

5 研究室1 天ｶｾ吸込口一体型 CPAC-5-1-1 1LEA-205S 99.99 1260×289×10D 1219×610×150D 2 MDF-4WHP-P56M-CG

合計 2



先端医学棟　屋内　１階　給排気口リスト １/２ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

１Ｆ HS 300 x 300 1

HS 400 x 400 4

HS 300 x 300 1

HS 350 x 350 3

待合1～5 HS 200 x 200 4

車いすWC1 HS 200 x 200 1

男子WC(X6-Y4) HS 200 x 200 3

女子WC(X6-Y4) HS 200 x 200 3

車いすWC2 HS 200 x 200 1

HS 250 x 250 1

HS 400 x 400 2

操作室2 HS 200 x 200 1

HS 250 x 250 1

HS 450 x 450 4

リネン庫 HS 200 x 200 1

患者休憩室 HS 200 x 200 1

サイバーナイフ装置室 HS 200 x 200 1

HS 250 x 250 1

HS 400 x 400 2

操作室1 HS 200 x 200 2

職員WC1 HS 200 x 200 1

職員WC2 HS 200 x 200 1

工作室 HS 200 x 200 1

カンファレンス室 HS 200 x 200 1

品質管理・病診連携室 HS 250 x 250 1

試料保管室 HS 200 x 200 1

治療計画室 HS 200 x 200 1

患者相談室 HS 200 x 200 1

回復室 HS 200 x 200 1

診察室1 HS 200 x 200 1

診察室2 HS 200 x 200 1

診察室3 HS 200 x 200 1

診察室4 HS 200 x 200 1

準備1～3 HS 200 x 200 2

男子WC(空調機械室1下) HS 200 x 200 3

女子WC(空調機械室1下) HS 200 x 200 3

車いすWC(空調機械室1下) HS 200 x 200 1

HS 300 x 300 2

HS 300×300 1

コンプレッサー室 クリンプネット 1

廃棄物庫(X4-X5,Y5-Y6) HS 250 x 250 1

リニアック3

サイバーナイフ

位置決め透視室

位置決めCT室

小線源室

洗浄室



先端医学棟　屋内　１階　給排気口リスト ２/２ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

１Ｆ 借用器材庫 HS 200 x 200 1

組立室 HS 250 x 250 4

既滅菌室 HS 250 x 250 2

オートクレーブ HS 450 x 450 4

供給準備室 HS 200 x 200 1

診療材料庫 HS 200 x 200 1

事務室 HS 200 x 200 1

休憩室 HS 250 x 250 1

職員WC1 HS 200 x 200 1

職員WC2 HS 200 x 200 1

男子更衣室 HS 200 x 200 1

女子更衣室 HS 200 x 200 1

手術診療材料室 HS 200 x 200 2

前室1 HS 250 x 250 1

RO水機械室 HS 250 x 250 1

当直室 HS 200 x 200 1

廊下3･4･5 HS 300 x 300 3

排水処理機械室 HS 700 x 300 2

空調機械室(中材) HS 700 x 300 2

医療ガス機械室 HS 350 x 350 1

医療ガスボンベ庫 HS 300 x 300 1

ホルマリン廃液回収室 HS 400 x 400 1

廃棄物庫 HS 450 x 450 2

空調機械室1 HS 300 x 300 2

空調機械室2 HS 350 x 350 1

小計（１階） 104



先端医学棟　屋内　２階　給排気口リスト １/２ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

２Ｆ 診断室 HS 300 x 300 2

細胞診鏡検室 HS 200 x 200 1

包埋室 HS 200 x 200 1

薄切室 HS 200 x 200 1

染色室 HS 200 x 200 1

組織化学室 HS 200 x 200 1

暗室 HS 200 x 200 1

HS 200 x 200 1

ﾀﾞｸﾄ φ 150 3

ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ兼資材管理室 HS 250 x 250 1

受付 HS 250 x 250 1

男子WC2 HS 200 x 200 4

女子WC2 HS 200 x 200 3

トレーニングセンター HS 300 x 300 4

器材庫1 HS 200 x 200 2

トレーニング室 HS 250 x 250 3

講師ラウンジ HS 250 x 250 1

講義室(災害対策本部) HS 300 x 300 4

管理事務室・教育研修部室 HS 200 x 200 1

給湯・自販機室 HS 200 x 200 1

廊下6･7･8 HS 250 x 250 4

実習生控室 HS 350 x 350 4

看護学部教員室1 HS 200 x 200 1

看護学部教員室2 HS 200 x 200 1

女子学生実習生更衣室 HS 200 x 200 1

男子学生実習生更衣室 HS 200 x 200 1

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ1 HS 250 x 250 1

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ2 HS 250 x 250 1

防災備品倉庫 HS 200 x 200 1

器材庫2 HS 250 x 250 1

女子研修者更衣室 HS 200 x 200 1

男子研修者更衣室 HS 200 x 200 1

研修者控室 HS 300 x 300 2

男子WC1 HS 200 x 200 6

女子WC1 HS 200 x 200 6

車いすWC HS 250 x 250 1

給湯・自販機室 HS 200 x 200 1

サーバー室 HS 250 x 250 2

事務・SE室 HS 200 x 200 2

ヘルプデスク室 HS 200 x 200 2

小会議室 HS 250 x 250 1

切出室



先端医学棟　屋内　２階　給排気口リスト ２/２ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

２Ｆ 手術画像編集室 HS 200 x 200 1

倉庫 HS 200 x 200 3

消火ボンベ庫 HS 250 x 250 1

空調機械室1 HS 300 x 300 2

空調機械室2 HS 350 x 350 2

空調機械室3 HS 450 x 450 1

空調機械室4 HS 450 x 450 1

小計（２階） 89



先端医学棟　屋内　３階　給排気口リスト １/３ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

３Ｆ HS 400 x 400 1

HS 400 x 400 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

差圧ダンパー 1

HS 400 x 400 1

HS 300 x 300 1

差圧ダンパー 1

HS 400 x 400 1

HS 300 x 300 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

使用済器材庫3 HS 200 x 200 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

HS 350 x 350 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

使用済器材2 HS 200 x 200 1

車いすWC(X7,Y4-Y5) HS 200 x 200 1

手術ホール2

手術7
(アンギオバイプレーン)
(心臓血管外科)

手術10
(CT・ナビゲーション)
(脳神経外科)

手術8
(ロボット)
(心臓血管外科)

手術9
(ＭＲＩ)
(脳神経外科)

手術ホール1・3

手術12
(ロボット)
(泌尿器科)

手術13
(顕微鏡)
(耳鼻咽喉科)

手術15
(ロボット)

BCR前室

手術11
(BCR)
(整形外科)

手術14
(BCR・顕微鏡)
(整形外科)



先端医学棟　屋内　３階　給排気口リスト ２/３ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

３Ｆ HS 250 x 250 1

HS 250 x 250 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

差圧ダンパー 1

HS 250 x 250 1

HS 200 x 200 1

差圧ダンパー 1

HS 250 x 250 1

HS 200 x 200 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ダンパー 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ダンパー 2

使用済器材庫1 HS 250 x 250 1

医師控室 HS 200 x 200 2

CTCPU室 HS 200 x 200 1

HS 600 x 600 2

器材室 HS 200 x 200 1

回収ホール HS 200 x 200 1

大型機材庫1 HS 250 x 250 2

コントロール HS 250 x 250 1

検査室 HS 200 x 200 1

標本整理室 HS 300 x 300 1

供給ホール HS 200 x 200 2

診療材料庫 HS 200 x 200 1

前室1 HS 200 x 200 1

薬品血液室 HS 200 x 200 1

説明室1 HS 200 x 200 1

手術19
(鏡視下)
(外科)

手術20
(鏡視下)
(外科)

手術21
(鏡視下)
(外科)

手術22
(鏡視下)(陰陽圧切替)

手術ホール4

手術16
(汎用)

手術17
(緊急・カイザー)
(婦人科)

手術18
(鏡視下)
(外科)



先端医学棟　屋内　３階　給排気口リスト ３/３ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

３Ｆ 説明室2 HS 200 x 200 1

説明室3 HS 200 x 200 1

説明室4 HS 200 x 200 1

清潔リネン庫 HS 200 x 200 1

不潔リネン・ゴミ庫 HS 200 x 200 1

男子職員WC HS 200 x 200 2

女子職員WC HS 200 x 200 4

前室2 HS 250 x 250 2

倉庫 HS 200 x 200 1

車いすWC(X8-X9,Y2-Y3) HS 300 x 300 1

前室3・8 HS 250 x 250 2

前室9 HS 200 x 200 1

操作 HS 300 x 300 1

HSパス 500 x 500 1

アンギオCPU HS 200 x 200 1

HS 300 x 1800 1

ＭRI HS 800 x 800 1

HS 400 x 400 1

HSパス 200 x 200 1

ＭRI(緊急給排気) HS 650 x 650 1

ＭRI前室 HS 400 x 400 1

HS 200 x 200 1

HS 450 x 450 1

HS 250 x 250 1

HS 600 x 600 1

車いすWC(X8-X9,Y8-Y9) HS 200 x 200 1

更衣室 HS 200 x 200 1

前室4 HS 350 x 350 1

看護師休憩室 HS 200 x 200 2

空調機械室1 HS 700 x 300 1

空調機械室2 HS 500 x 200 2

空調機械室3 HS 700 x 200 3

空調機械室4 HS 900 x 200 2

空調機械室5 HS 900 x 200 3

小計（３階） 132

ＭRI操作室

ＭRI機械室



先端医学棟　屋内　４階　給排気口リスト １/３ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

４Ｆ HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1

HS 300 x 300 1

HS 250 x 250 1

コントロール HS 250 x 250 1

供給ホール HS 300 x 300 1

大型器材庫 HS 250 x 250 1

診療材料庫 HS 200 x 200 1

薬品室 HS 200 x 200 1

前室1(X8,Y3-Y4) HS 200 x 200 1

HS 200 x 200 1

HS 300 x 300 1

HS 300 x 300 1

前室2(X2-X3,Y3-Y5) HS 200 x 200 1

前室1・2(X6-X8,Y6-Y8) HS 250 x 250 2

面談室2 HS 200 x 200 1

面談室1 HS 200 x 200 1

女子更衣室 HS 200 x 200 1

男子更衣室 HS 200 x 200 1

前室1(X6,Y3) HS 200 x 200 1

前室2・3(X3-X5,Y1-Y3) HS 200 x 200 2

スタッフラウンジ HS 250 x 250 2

手術ホール

手術1(顕微鏡)(眼科)

手術2(外来手術)

手術3(ＣＶ)

手術4(顕微鏡)(眼科)

手術5(乳腺外科)

手術6(汎用)

器材展開室



先端医学棟　屋内　４階　給排気口リスト ２/３ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

４Ｆ カンファレンス室2 HS 200 x 200 1

カンファレンス室1 HS 200 x 200 1

麻酔医室 HS 200 x 200 2

看護師休憩室 HS 200 x 200 1

男子WC HS 200 x 200 4

脱衣2・SW2 HS 200 x 200 1

女子WC HS 200 x 200 4

脱衣1・SW1 HS 200 x 200 1

前室3・4(X8,Y5-Y6) HS 200 x 200 1

不潔リネン・ゴミ庫 HS 200 x 200 1

清潔リネン庫 HS 200 x 200 1

説明室 HS 200 x 200 1

車いすWC(X9,Y2) HS 350 x 350 1

WC HS 200 x 200 1

回収ホール HS 200 x 200 1

日帰手術リカバリー HS 200 x 200 1

ペインクリニック HS 200 x 200 1

ホール・待合4 HS 200 x 200 2

スタッフステーション HS 200 x 200 1

受付 HS 200 x 200 1

診察室1 HS 200 x 200 1

診察室2 HS 200 x 200 1

説明室1 HS 200 x 200 1

説明室2 HS 200 x 200 1

HS 200 x 200 1

HS 400 x 400 2

WC1 HS 200 x 200 1

WC2 HS 200 x 200 1

車いすWC HS 200 x 200 1

前室6 HS 200 x 200 1

HCU 1床室20 HS 200 x 200 1

WC(HCU 1床室16) HS 250 x 250 1

HS 300 x 300 2

HS 200 x 200 1

HS 250 x 250 2

HS 300 x 300 2

車いすWC1 HS 200 x 200 1

車いすWC2 HS 200 x 200 1

倉庫 HS 200 x 200 1

スタッフステーション1・2 HS 200 x 200 2

洗浄・不潔ﾘﾈﾝ・ｺﾞﾐ庫 HS 200 x 200 1

待合1～3

ホール1・2(X2-X10,Y6-Y9)



先端医学棟　屋内　４階　給排気口リスト ３/３ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

４Ｆ 準備 HS 200 x 200 2

ミキシング HS 200 x 200 2

記録室 HS 200 x 200 1

師長室 HS 200 x 200 1

カンファレンス室 HS 250 x 250 1

器材庫1 HS 200 x 200 1

検査室 HS 200 x 200 1

清潔リネン庫 HS 200 x 200 1

器材庫2 HS 200 x 200 1

休憩室 HS 200 x 200 1

仮眠室1 HS 200 x 200 1

仮眠室2 HS 200 x 200 1

当直室 HS 200 x 200 1

職員WC1 HS 200 x 200 1

職員WC2 HS 200 x 200 1

車いすWC3 HS 250 x 250 1

空調機械室1 HS 400 x 400 2

空調機械室2 HS 400 x 400 3

空調機械室3 HS 350 x 350 2

空調機械室4 HS 350 x 350 1

HS 450 x 250 1

小計（４階） 125



先端医学棟　屋内　５階　給排気口リスト １/３ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

５Ｆ HS 300 x 300 2

HS 500 x 500 1

HS 1000 x 500 1

室長5 HS 200 x 200 1

HS 300 x 300 2

HS 500 x 500 1

HS 1000 x 500 1

室長4 HS 200 x 200 1

研究室2 HS 300 x 300 2

室長3 HS 200 x 200 1

HS 400 x 400 1

HS 500 x 500 1

前室2(X6,Y2) HS 200 x 200 1

室長2 HS 200 x 200 1

H 300 x 300 1

H 500 x 500 1

前室1(X7,Y2) HS 200 x 200 1

事務室2 HS 200 x 200 1

プレイルーム HS 200 x 200 1

面談室 HS 200 x 200 1

統計解析室 HS 200 x 200 2

室長1 HS 200 x 200 1

センター長室 HS 200 x 200 1

副センター長室 HS 200 x 200 1

講義室2 HS 300 x 300 2

講義室1 HS 400 x 400 1

事務室1 HS 200 x 200 1

応接室 HS 200 x 200 1

男子WC1 HS 200 x 200 4

女子WC1 HS 250 x 250 3

車いすWC HS 200 x 200 1

男子WC2 HS 200 x 200 4

女子WC2 HS 200 x 200 3

給湯・自販機室 HS 200 x 200 1

男子ＷＣ3 HS 200 x 200 3

女子ＷＣ3 HS 200 x 200 3

倉庫 HS 200 x 200 1

男子ＷＣ4 HS 200 x 200 4

女子ＷＣ4 HS 200 x 200 3

臨床薬効解析学教員室 HS 200 x 200 1

臨床薬剤学教員室 HS 200 x 200 1

研究室4

研究室3

研究室1

防音室



先端医学棟　屋内　５階　給排気口リスト ２/３ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

５Ｆ 分子病態学教授室 HS 200 x 200 1

HS 350 x 350 1

HS 1

医薬品情報解析学教授室 HS 200 x 200 1

医薬品情報解析学研究室 HS 200 x 200 1

HS 250 x 250 2

HS 450 x 450 1

HS 2

薬学共用室 HS 200 x 200 1

HS 300 x 300 1

HS 450 x 450 1

HS 1

HS 350 x 350 1

HS 1

HS 1000 x 500 1

主任研究員室1 HS 200 x 200 1

副室1 HS 200 x 200 1

研究員室1 HS 200 x 200 1

研究員室2 HS 200 x 200 1

主任研究員室2 HS 200 x 200 1

副室2 HS 200 x 200 1

研究員室3 HS 200 x 200 1

研究員室4 HS 200 x 200 1

研究員室 HS 250 x 250 2

客員研究員室 HS 250 x 250 2

モニター室1 HS 200 x 200 1

モニター室2 HS 200 x 200 1

モニター室3 HS 200 x 200 1

モニター室4 HS 200 x 200 1

モニター室5 HS 200 x 200 1

前室 HS 200 x 200 1

基礎研究室 HS 250 x 250 1

HS 300 x 300 2

基礎研究室 HS 500 x 500 1

HS 500 x 500 2

HS 1

分子病態学研究室

臨床薬効解析学研究室

臨床薬剤学研究室

臨床薬剤学測定室



先端医学棟　屋内　５階　給排気口リスト ３/３ 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

５Ｆ HS 250 x 250 1

HS 300 x 300 2

HS 500 x 500 1

HS 2

HS 500 x 500 2

HS 1000 x 400 1

試料保管室1 HS 250 x 250 2

HS 250 x 250 3

HS 250 x 250 1

事務室(X7-X9,Y8-Y9) HS 300 x 300 2

資料保管室 HS 250 x 250 1

薬品庫 HS 200×200 4

空調機械室1 HS 600 x 250 2

空調機械室2 HS 600 x 250 2

空調機械室3 HS 400 x 400 2

小計（５階） 135

臨床研究室

試料保管室2



先端医学棟　屋内　６階　給排気口リスト 別表10

各階 場所 種類 サイズ 個数 備考

６Ｆ 電気室 HS 600 x 300 5

HS 500 x 300 2

HS 450 x 300 2

HS 750 x 300 3

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 700 x 500 1

小計（６階） 13

先端医学棟合計 598

機械室1

機械室2


